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ВВЕДЕНИЕ 

 

Высокий износ линий электропередач, моральный и физический износ 

оборудования, низкая пропускная способность являются причиной снижения качества и 

надежности электроснабжения, увеличения числа технологических нарушений с 

перерывами в электроснабжении, отсутствием возможности для быстрого и 

беспрепятственного подключения к внешнему электроснабжению новых потребителей.  

Поэтому настоящими проектными решениями предусматриваются работы по 

обеспечению надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения 

потребителей, устойчивое функционирование распределительных сетей в условиях 

развития района. 

Объект реконструкции находится в г. Несвиж Минской области. 

Согласно Акту выбора места размещения земельных участков, утвержденного 

Председателем Несвижского районного исполнительного комитета от 14.10.2021 г. для 

строительства объекта выделяется земельный участок общей площадью S = 4,9279 га: 

- земли сельскохозяйственного назначения (S = 0,1508 га) в том числе: 

сельскохозяйственные земли (S = 0,0540 га) – из них пахотные земли (S = 0,0375 га), 

луговые земли (S = 0,0165 га), другие виды земель (S = 0,0968 га); 

- земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов (S = 

4,3916 га); 

- земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения (S = 0,3855 га). 

Согласно Акту выбора места размещения земельных участков, утвержденного 

Председателем Несвижского районного исполнительного комитета от 14.10.2021 г. 

проектируемые земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 

расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до и свыше 1000 

вольт, объектов газораспределительной системы, линий, сооружений электросвязи и 

радиофикации, на природных территория, подлежащих специальной охране 

(водоохранная зона пруда Замковый и Девичий), в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей (зона охраны ландшафта, зона охраны 

культурного пласта (слоя), зона регулирования застройки (I режим содержания). 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции сетей 

0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже 

Минской области. 

Планируемая хозяйственная деятельность по реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-

10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области, 

попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду, как:  

 объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, за исключением объектов, указанных в 

подпункте 2.5 пункта 2 статьи 5 настоящего Закона; (в соответствии со ст. 7 п. 1.33. 
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Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г.») (с учетом 

изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З) (далее – Закон). 

При решении вопроса о необходимости разработки отчета об ОВОС при 

реконструкции объекта следует руководствоваться пунктом 5 статьи 19 Закона 

Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З). 

Согласно пункта 5 статьи 19 Закона Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. 

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 

№ 218-З) по проектной документации на реконструкцию объектов, не 

предусматривающей увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

и сбросов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально утвержденных 

проектной документацией, предоставления дополнительного земельного участка; 

изменения назначения объекта оценка воздействия на окружающую среду не проводится. 

В результате проектных решений по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и 

ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской 

области»: 

 не планируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более, чем на пять процентов от первоначально утвержденных 

проектной документацией (настоящими проектными решениями выбросы загрязняющих 

веществ не предусматриваются); 

 не планируется увеличение объемов сточных вод более, чем на пять 

процентов от первоначально утвержденных проектной документацией (настоящими 

проектными решениями образование сточные вод не предусматривается); 

 не планируется изменения назначения объекта (изменение назначения 

объекта не предусмотрено); 

 для строительства и обслуживания блочной комплектной трансформаторной 

подстанции в бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ 

и 10 кв с опорами и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 КВ по 

объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» планируется предоставление 

дополнительного земельного участка (согласно Акту выбора места размещения 

земельных участков, утвержденного Председателем Несвижского районного 

исполнительного комитета от 14.10.2021 г. для строительства объекта выделяется: S 

= 4,9279 га, из которых: земли сельскохозяйственного назначения – S =0,1508 га, в том 

числе: сельскохозяйственные земли – S =0,0540 га, пахотные земли – S =0,0375 га, 

луговые земли – S =0,0165 га, другие виды земель – S =0,0968 га; земли населенных 

пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – S = 4,3916 га; земли 

промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – S = 

0,3855 га). 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что согласно пункта 5 статьи 19 Закона 

Республики Беларусь «О Государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 № 399-

3 (с изм. от 15.07.2019 №218-3) не обеспечивается выполнение одного условия: 

- для строительства объекта: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. 

Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

предусматривается выделение дополнительного земельного участка площадью S = 

4,9279 га (Акт выбора места размещения земельных участков, утвержденный Несвижским 

районным исполнительным комитетом от 14.10.2021 г). 

Таким образом, для проектной документации по объекту: «Реконструкция сетей 

0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже 

Минской области» было принято решение о необходимости проведения оценки 

воздействия на окружающую среду.  

Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 

36 был утверждён «Проект зон охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей города Несвижа».  

Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны историко-культурной 

ценности: охранная зона, зона регулирования застройки, зона охраны ландшафта, зона 

охраны культурного слоя. 

 

Территория историко-культурной ценности. Охранная зона. 

Согласно координатной схемы зон охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект с северо-западной стороны 

граничит с территорией историко-культурной ценностью «Дворцово-парковый 

ансамбль: дворец-замок, южная и восточная галереи, два приворотных корпуса, 

арсенал с часовней, ворота, два приморских корпуса, северо-восточная и юго-

западная галереи, ледовня, конюшня; оборонительные сооружения и мост; 

территория парков: Замковый, Старый, Японский, Английский, Новый; Водная 

система: Дикая, Замковая, Бернардинские пруды» города Несвиж относится к 

историко-культурной ценности категории «0» и внесен под кодом 610G000466 в 

соответствии с решением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 

578. 

На территории первого участка охранной зоны запрещается:  

- возведение зданий и сооружений, не связанных с реставрацией исторической 

застройки;  

- увеличение параметров существующей застройки над существующей исторической 

застройкой, изменение планировочной структуры;  

- проведение строительных и земляных работ без принятия мер по охране 

археологических памятников и археологических артефактов в порядке, установленном 

законодательством. 
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Охранная зона строительства 

 

Зона регулирования застройки устанавливается исходя из необходимости 

регулирования масштабов застройки на территории, прилегающей к историко-

культурным ценностям.  

Зона регулирования застройки имеет два режима удержания и состоит из девяти 

секций.  

На основании координатной схемы зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект располагается в 

охранной зоне застройки первого и четвёртого участка зоны регулирования застройки 

первого режима. 

Площадь первого участка зоны регулирования застройки первого режима 

составляет 3,8 га.  

Границы первого участка зоны регулирования застройки первого режима:  

На территории первого участка зоны регулирования застройки первого режима 

запрещается:  

- строительство зданий и сооружений, кроме туристических объектов;  

- возведение зданий и сооружений выше 9 метров от уровня земли до ската кровли. 

Площадь четвертого участка зоны регулирования застройки первого режима 

составляет 44,4 га.  

На территории зоны регулирования застройки первого режима запрещается:  

- размещение производственных и складских зданий и сооружений, увеличивающих 

грузопотоки и (или) загрязняющих воздушный и водный бассейны, и (или) являющихся 

взрывопожароопасными;  

- новостройка без использования исторического модуля по длине фасадов и выше 9 

метров от уровня земли до уровня развилки кровли с сохранением масштаба и параметров 

окружающей застройки;  

- реконструкция существующих зданий с увеличением высоты зданий;  

- установка со стороны городских улиц ограждений выше 1,2 метра;  

- изменение исторической пространственно-планировочной структуры. 

 

Зона охраны ландшафта 

 

Зона охраны ландшафта устанавливается исходя из необходимости сохранения 

природной среды, исторически сложившейся и имеющей визуальную связь с историко-

культурными ценностями.  

Зона охраны ландшафта состоит из пяти участков.  

На основании координатной схемы зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект располагается в первом 

участке зоны охраны ландшафта. 

Площадь первого участка зоны охраны ландшафта составляет 153,6 га.  

Внутренние границы первого участка зоны охраны ландшафта проходят по 

границам второго и третьего участков зоны регулирования застройки первого режима. 
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В зоне охраны ландшафта запрещается:  

- возведение зданий и сооружений, кроме парковых сооружений павильонного типа 

из легких конструкций высотой не более 5 метров, и установка памятных знаков;  

- вырубка деревьев (кроме объектов растительного мира в ненадлежащем 

(аварийном) состоянии на основании соответствующего заключения, за исключением 

санитарных рубок);  

- изменение характера ландшафта и рельефа; прокладка транспортных 

коммуникаций. 

 

Зона охраны культурного пласта (слоя) 

 

Зона охраны культурного пласта (слоя) устанавливается для обнаружения, 

сохранения и изучения археологических памятников и археологических артефактов и 

состоит из двух участков.  

На основании координатной схемы зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект располагается в первом 

участке зоны охраны культурного пласта (слоя). 

Первый участок зоны охраны культурного пласта (слоя) включает территорию 

недвижимой материальной историко-культурной ценности «Дворцово-парковый 

ансамбль: дворец-замок, южная и восточная галереи, два приворотных корпуса, 

арсенал с часовней, ворота, два приморских корпуса, северо-восточная и юго-

западная галереи, ледовня, конюшня; оборонительные сооружения и мост; 

территория парков: Замковый, Старый, Японский, Английский, Новый; Водная 

система: Дикая, Замковая, Бернардинские пруды» и территорию недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, которые расположены поблизости и 

образуют застройку исторической части г. Несвижа.  

Площадь первого участка зоны охраны культурного пласта (слоя) составляет 241,6 

га.  

При выполнении земляных работ в охранной зоне культурного пласта (слоя) 

необходимо обеспечить археологический надзор и выполнение мероприятий по охране 

археологических памятников в соответствии со статьями 129 и 130 Кодекса 

культуры Республики Беларусь. 

 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее 

реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного 

негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека. 
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Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного 

воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района 

планируемой деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

5. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации 

значительного вредного воздействия на окружающую природную среду при 

реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области. 
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 

1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 30.12.2022 г. № 231-З) определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом 

установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- 

и ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и 

сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы 

обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) 

использованию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного 

проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании 

строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и 

иных объектов запрещаются. 
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает 

проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых 

устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государственной 

экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия 

на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, 

для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном 

порядке, приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г. (с учетом изменений в редакции от 

30.12.2022 г. № 231-З). 
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия 

проводится на первой стадии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 

IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС 

и от затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной 

проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также 

утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений 

отчета об ОВОС. 

 

Реализация хозяйственной деятельности по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 

кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской 

области» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на 

окружающую среду.  

Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ будет проводится в г. Несвиж 

Минской области, работы не затрагивают общих границ с соседними странами, 

граничащими с Республикой Беларусь, поэтому процедура проведения ОВОС данного 

объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 

территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные 

органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, 

осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных 

решений планируемой деятельности. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ 

предусмотрена в пределах г. Несвиж Минской области, поэтому процедура 

общественных обсуждений проводится для заинтересованной общественности 

Несвижского района.  
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Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность 

получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где 

будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе 

обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2020 № 

571 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 

2010 г. № 1592 и от 14 июня 2016 г. № 458»: 

процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС включает: 

 предварительное информирование граждан и юридических лиц о 

планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории данной 

административно-территориальной единицы; 

 Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

хозяйственной и иной деятельности предусматривает доведение гражданам и 

юридическим лицам в течение месяца после утверждения программы 

проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, сведений о 

планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) 

реализации, заказчике посредством: 

 размещения графика и сведений на официальном сайте местного 

исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе 

"Общественные обсуждения"; 

 размещения графика и сведений в печатных средствах массовой информации; 

 использования иных общедоступных способов в соответствии с 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

 уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных 

обсуждений отчета об ОВОС; 

 обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у 

заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности и (или) в соответствующем 

местном исполнительном и распорядительном органе, а также размещение отчета об 

ОВОС на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в 

сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения»; 

в случае заинтересованности граждан или юридических лиц: 

 уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения 

собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

 проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории 

Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае потенциального трансграничного 

воздействия; 

 обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан и 

юридических лиц в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, 

оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС. 
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После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные 

решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в 

случаях выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в 

отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов 

от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Объект реконструкции находится в г. Несвиж. Существующая ВЛ-10 кВ №126 от 

подстанции «Несвиж» (участки опор. № 76-/1/9, 91-110, 100-3/6, 103-4/5), выполнена 

проводами марки АС-35, АС-50, АПС-35 и СИП 1х50. ВЛ-10кВ предназначена для 

подключения существующих МТП №№ 38, 348, 404 и ТП №№ 37, 220. Реконструируемые 

линии электропередач 0,22-0,4кВ запитаны от существующих подстанций (КТП №№ 38, 

348, 404, 226 и ТП №№ 5, 21, 23, 220) и предназначены для электроснабжения жилых 

домов и прочих потребителей (ГРП, СТО, насосная и пр.). Существующие кабельные 

линии 0,4 кВ от ТП №21 (на территории школы) предназначены для электроснабжения 

школы, котельной школы и прочих потребителей. Выполнены кабелем марки АСБ 3х50, 

3х150+1х95, АВБбШв-1 4х50, 4х70, АВВГ-1 4х50. Существующие ЛЭП проходят по 

улицам Кутузова, Слуцкая, Парковая, Ванчукевича, Пролетарская, Восточная, Солнечная, 

Панфилова и другим, улицам и проездам.  

Разделом проекта предусматривается строительство: КЛ-0,4 кВ между 

проектируемыми БКТПБ №№1,2,3,4,5 и существующими ТП №№37, 220; ВЛИ-0,4 кВ от 

проектируемых БКТПБ-1,2,3,4,5; участков КЛ-0,22-0,4кВ от проектируемых БКТПБ. 

Объект 3 класса сложности (СТБ 2331-2014) – К3, 

Режим работы – не обслуживаемое сооружение. 

Регион строительства - Минская область; 

Технические решения, принятые в строительном проекте, соответствуют 

существенным требованиям безопасности ТР. 2009/013/ВY: 

-механической прочности и устойчивости; 

-пожарной безопасности; 

-гигиене, защите здоровья и наследственности человека, охране окружающей среды; 

-защите от шума и вибрации; 

-безопасности при эксплуатации; 

-экономии энергии и тепловой защите. 

Оборудование, предполагаемое к установке на проектируемом объекте отвечает 

самым высоким требованиям не только к надёжности электроснабжения, но и к 

энергетической эффективности. Данные требования отражены в технических требованиях 

к оборудованию. 

Целесообразность реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, 

Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области состоит в следующем: 

 снижение потерь напряжения и токов короткого замыкания; 

 простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под 

напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение 

сроков ремонта и монтажа. 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Филиал 

Столбцовские электрические сети РУП «Минскэнерго». 

Филиал «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» – современное 

электросетевое предприятие, укомплектованное высококвалифицированным персоналом, 

оснащенное необходимой специальной техникой, что позволяет надежно, безаварийно и 

экономично эксплуатировать сложнейшее электротехническое оборудование и 

устройства, качественно обеспечивать народное хозяйство и население электроэнергией. 

Филиал «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» расположены на 

юго-западе Минской области и обеспечивают распределение электроэнергии и 

электроснабжение потребителей пяти районов – Столбцовского, Дзержинского, 

Узденского, Несвижского и Клецкого. На этой территории расположены крупные центры 

сельскохозяйственного производства, что предопределяет ответственные условия 

электроснабжения. На балансе сетей – узловая ПС 220 кВ с ВЛ 220 кВ в сторону городов 

Минска и Барановичей (на Березовскую ГРЭС).  

В настоящее время на обслуживании филиала находятся: 

ВЛ 35-330 кВ – 1077 км; 

ЛЭП 10 кВ – 4441,45 км (в том числе КЛ-10кВ – 643,05 км); 

ЛЭП 0,4 кВ – 4104,7 км (в том числе КЛ-0,4кВ – 501,43 км); 

ПС 35-330 кВ – 38 шт; 

ТII и КТП 10/0,4 кВ – 2878 шт. 

Общий объем обслуживания – 40 856,136 усл.ед. 

Филиал Столбцовские электрические сети РУП «Минскэнерго» 

222666, Минская обл., г. Столбцы, ул. Я.Коласа, 92 

Teл.: (+375 1717) 5-02-59, факс: (+375 1717) 5-29-55 
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

Настоящими проектными решениями предусмотрена реконструкция сетей 0,38-10 

кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской 

области. 

Согласно Акту выбора места размещения земельных участков, утвержденного 

Председателем Несвижского районного исполнительного комитета от 14.10.2021 г. для 

строительства объекта выделяется земельный участок общей площадью 4,9279 га: 

- земли сельскохозяйственного назначения (0,1508 га) в том числе: 

сельскохозяйственные земли (0,0540 га) – из них пахотные земли (0,0375 га), луговые 

земли (0,0165 га), другие виды земель (0,0968 га); 

- земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов 

(4,3916 га); 

- земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения (0,3855 га). (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Акт выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания трансформаторной подстанции в 

бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ с опорами и кабельных линий электропередачи 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в  

г. Несвиже Минской области»
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Участок для размещения сооружений связи расположен в населенном пункте – г. 

Несвиж. Прилегающая территория граничит с малоэтажной жилой застройкой и 

земельными участками для личного подсобного хозяйства.  

Ввиду того, что режим работы воздушной линии не предполагает ежедневного 

обслуживания – проектом не предусматривается устройство отдельного подъезда к 

объекту.  

 
Рисунок 2. Ситуационная схема с указанием места проведения работ 

 

Согласно Акту выбора места размещения земельных участков, утвержденного 

Председателем Несвижского районного исполнительного комитета от 14.10.2021 г. 

проектируемые земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 

расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до и свыше 1000 

вольт, объектов газораспределительной системы, линий, сооружений электросвязи и 

радиофикации, на природных территория, подлежащих специальной охране 

(водоохранная зона пруда Замковый и Девичий), в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей (зона охраны ландшафта, зона охраны 

культурного пласта (слоя), зона регулирования застройки (I режим содержания). 

Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 

36 был утверждён «Проект зон охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей города Несвижа».  
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Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны историко-культурной 

ценности: охранная зона, зона регулирования застройки, зона охраны ландшафта, зона 

охраны культурного слоя. 

 

Территория историко-культурной ценности. Охранная зона. 

Согласно координатной схемы зон охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект с северо-западной стороны 

граничит с территорией историко-культурной ценностью «Дворцово-парковый 

ансамбль: дворец-замок, южная и восточная галереи, два приворотных корпуса, 

арсенал с часовней, ворота, два приморских корпуса, северо-восточная и юго-

западная галереи, ледовня, конюшня; оборонительные сооружения и мост; 

территория парков: Замковый, Старый, Японский, Английский, Новый; Водная 

система: Дикая, Замковая, Бернардинские пруды» города Несвиж относится к 

историко-культурной ценности категории «0» и внесен под кодом 610G000466 в 

соответствии с решением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 

578. 

Границами первого участка охранной зоны являются:  

- на западе, северо-западе, севере, юго-востоке и юге - линия, идущая по берегу 

Бернардинского пруда от въездных ворот до ул. Замковой из точки 1 в точку 4;  

- по западной и северо-западной границам участка по ул. Замковой, из точки 4 в 

точку 5;  

- по северо-западной и северной границам участка физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Замок» по ул. Замковая, 7, с точки 5 на точку 8; вдоль улицы. Замковой с 

точки 8 на точку 9, далее - по северо-западной границе Старого и Японского парков с 

точки 9 на точку 10; по подошве «Паповой горки» до Дикого пруда с точки 10 до точки 

164;  

- по северному берегу Дикого пруда до границы Нового парка от точки 164 до точки 

13; далее - по границе Нового и Английского парков до ул. Парковой с точки 13 до точки 

16; вдоль улицы. Парковой с точки 16 до точки 17; 

- далее - по западной границе участка под застройку по ул. Комсомольская до ул. 

Слуцк с точки 17 на точку 18; вдоль проезжей части ул. Слуцка от точки 18 до точки 20 и 

далее - по юго-западному берегу Замкового пруда до ул. Замковой из точки 20 в точку 1. 

На территории первого участка охранной зоны запрещается:  

- возведение зданий и сооружений, не связанных с реставрацией исторической 

застройки;  

- увеличение параметров существующей застройки над существующей исторической 

застройкой, изменение планировочной структуры;  

- проведение строительных и земляных работ без принятия мер по охране 

археологических памятников и археологических артефактов в порядке, установленном 

законодательством. 
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Охранная зона строительства 

Зона регулирования застройки устанавливается исходя из необходимости 

регулирования масштабов застройки на территории, прилегающей к историко-

культурным ценностям.  

Зона регулирования застройки имеет два режима удержания и состоит из девяти 

секций.  

На основании координатной схемы зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект располагается в 

охранной зоне застройки первого и четвёртого участка зоны регулирования застройки 

первого режима. 

Площадь первого участка зоны регулирования застройки первого режима 

составляет 3,8 га.  

Границы первого участка зоны регулирования застройки первого режима:  

- на юго-западе - линия, идущая параллельно ул. Парковой на расстоянии 100 метров 

от неё, до ул. Кутузова на расстоянии 130 метров от точки 85 до точки 86;  

- на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке линия от точки 86 до точки 87; по 

проезжей части, разделяющей территорию Английского и Нового парков на расстоянии 

80 метров до ул. Кутузова от точки 87 до точки 88 и далее - по проезжей части ул. 

Кутузова с точки 88 на точку 85. 

На территории первого участка зоны регулирования застройки первого режима 

запрещается:  

- строительство зданий и сооружений, кроме туристических объектов;  

- возведение зданий и сооружений выше 9 метров от уровня земли до ската кровли. 

Площадь четвертого участка зоны регулирования застройки первого режима 

составляет 44,4 га.  

Границы четвертого участка зоны регулирования застройки первого режима:  

- на северо-западе и северо-востоке - линия, идущая по границе первого участка 

охранной зоны от ул. Слуцкой до юго-восточной границы Английского парка от точки 18 

до точки 17; далее - по ул. Парковой на улицу. Кузьмы Черного с 17 до 89 точки;  

- на юго-востоке - линия, идущая по проезжей части ул. Кузьмы Черного с улицы. 

Парк на улицу. Некрасова с точки 89 на точку 90;  

- на юго-западе - линия, идущая по проезжей части ул. Некрасова с ул. Кузьмы 

Черного на улицу. Сырокомли от точки 90 до точки 91; вдоль улицы. Сырокомли до ул. г. 

Слуцкой от точки 91 до точки 92 и далее - по ул. Слуцкой до границы первого участка 

охранной зоны от точки 92 до точки 18. 

На территории зоны регулирования застройки первого режима запрещается:  

- размещение производственных и складских зданий и сооружений, увеличивающих 

грузопотоки и (или) загрязняющих воздушный и водный бассейны, и (или) являющихся 

взрывопожароопасными;  

- новостройка без использования исторического модуля по длине фасадов и выше 9 

метров от уровня земли до уровня развилки кровли с сохранением масштаба и параметров 

окружающей застройки;  

- реконструкция существующих зданий с увеличением высоты зданий;  



ОВОС по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, 

Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

 

 

26 

 

- установка со стороны городских улиц ограждений выше 1,2 метра;  

- изменение исторической пространственно-планировочной структуры. 

 

Зона охраны ландшафта 

 

Зона охраны ландшафта устанавливается исходя из необходимости сохранения 

природной среды, исторически сложившейся и имеющей визуальную связь с историко-

культурными ценностями.  

Зона охраны ландшафта состоит из пяти участков.  

На основании координатной схемы зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект располагается в первом 

участке зоны охраны ландшафта. 

Площадь первого участка зоны охраны ландшафта составляет 153,6 га.  

Границами первого участка зоны охраны ландшафта являются:  

- на западе, северо-западе и севере - линия, идущая по границе пятого участка зоны 

регулирования застройки первого режима вдоль ул. Мицкевича, затем - по линии, идущей 

вровень с ул. Мицкевича до южной границы дома по четной стороне ул. Луговой от точки 

21* до точки 126, вдоль восточной границы застройки ул. Луговой до южной границы 

дома по ул. Приозерной от точки 126 до точки 127, далее - с ул. Приозерной в северо-

восточном направлении вдоль мелиоративному каналу до пересечения с дорогой на 

расстоянии 300 м севернее пруда Дикий от точки 127 до точки 128;  

- на востоке, юго-востоке и юге - линия, идущая от конечной точки предыдущей 

линии вдоль дороги в южном направлении до пересечения с республиканской 

автомобильной дорогой Р91 «Осиповичи - Барановичи» от точки 128 до точки 132, вдоль 

ул. Республиканской автомобильной дороги Р91 «Осиповичи - Барановичи» до границы 

третьего участка зоны регулирования застройки первого режима от точки 132 до точки 88, 

вдоль границы третьего участка зоны регулирования застройки до ул. Кутузова от точки 

88 до точки 87, по ул. Кутузова до пересечения с ул. Парковой от точки 87 до точки 86, 

вдоль ул. Парковой до границы первого участка охранной зоны от точки 86 через точки 85 

и 89 до точки 16; 

на северо-западе, юге и юго-востоке - линия, проходящая по границе первого 

участка охранной зоны от точки 16 через точки 15, 14, 13, 12, 164, 11, 10, 10*, 163, 9, 8, 7, 

6, 5, 4, 3, 158 и 2 до точки 21*.  

Внутренние границы первого участка зоны охраны ландшафта проходят по 

границам второго и третьего участков зоны регулирования застройки первого режима. 

В зоне охраны ландшафта запрещается:  

- возведение зданий и сооружений, кроме парковых сооружений павильонного типа 

из легких конструкций высотой не более 5 метров, и установка памятных знаков;  

- вырубка деревьев (кроме объектов растительного мира в ненадлежащем 

(аварийном) состоянии на основании соответствующего заключения, за исключением 

санитарных рубок);  

- изменение характера ландшафта и рельефа; прокладка транспортных 

коммуникаций. 
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Зона охраны культурного пласта (слоя) 

 

Зона охраны культурного пласта (слоя) устанавливается для обнаружения, 

сохранения и изучения археологических памятников и археологических артефактов и 

состоит из двух участков.  

На основании координатной схемы зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект располагается в первом 

участке зоны охраны культурного пласта (слоя). 

Первый участок зоны охраны культурного пласта (слоя) включает территорию 

недвижимой материальной историко-культурной ценности «Дворцово-парковый 

ансамбль: дворец-замок, южная и восточная галереи, два приворотных корпуса, 

арсенал с часовней, ворота, два приморских корпуса, северо-восточная и юго-

западная галереи, ледовня, конюшня; оборонительные сооружения и мост; 

территория парков: Замковый, Старый, Японский, Английский, Новый; Водная 

система: Дикая, Замковая, Бернардинские пруды» и территорию недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, которые расположены поблизости и 

образуют застройку исторической части г. Несвижа.  

Площадь первого участка зоны охраны культурного пласта (слоя) составляет 241,6 

га.  

Границы первого участка зоны охраны культурного пласта (слоя):  

- на юго-востоке и юго-западе - линия, идущая вдоль границы Нового и Английского 

парка от точки 165 через точки 14, 15 до точки 16, вдоль ул. Парковой, ул. Максима 

Горького, ул. Ванчукевича, ул. Кузьмы Черного, ул. Некрасово до берега пруда Девичьего 

от точки 16 через точки 17, 147, 148, 90 до точки 149, по берегу Девичьего пруда от точки 

149 через точки 134 и 19 до точки 38, далее - по границе второго участка охранной зоны 

до ул. Зеленый от точки 38 до точки 37*, по ул. Зеленой до западной границы участка 

дома № 21 от точки 37* через точку 150 до точки 151 и по этой границе от точки 151 до 

точки 152, далее - вдоль ул. Якуба Коласа на ул. Заслонова от точки 152 до точки 153, по 

ул. Заслонова от точки 153 до точки 116, вдоль северной границы парка до ул. Садовой от 

точки 116 через точку 117 до точки 154;  

- на северо-западе и северо-востоке - линия, идущая по ул. Садовой на улицу. 

Ленинскую от точки 154 через точку 99 до точки 98, по границе пятого участка зоны 

регулирования застройки первого режима до северной границы жилого участка № 64 по 

ул. Карла Маркса от точки 98 через точки 97, 96, 95 и 94 до точки 155, вдоль границы 

участка дома № 64 до стадиона «Урожай» по ул. Карла Маркса, 36А от точки 155 до точки 

156, вокруг стадиона «Урожай» до ул. Мицкевича от точки 156 до точки 157 и далее до 

границы первого участка охранной зоны от точки 157 до точки 158;  

- на северо-западе и севере - линия, идущая по границе первого участка охранной 

зоны от Бернардинского пруда до ул. Озерной от точки 158 через точки 3, 5 и 8 до точки 

9, по западной границе здания по ул. Озерной на ул. Радзивилловской от точки 9 до точки 

159, вдоль ул. Радзивилловской до границы первого участка зоны регулирования 

застройки первого режима от точки 159 через точку 160 до точки 161, далее - вдоль 

границы второго участка зоны регулирования застройки первого режима до границы 
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первый участок охранной зоны от точки 161 через точки 162, 83, 82 81 до точки 163, вдоль 

границы первого участка охранной зоны до северного берега Дикого пруда от точки 163 

через точки 10*, 10 и 11 до точки 164, далее по берегу Дикого и Замкового прудов от 

точки 164 через точки 163*, 4, 1, 20 и 17* до точки 165. 

При выполнении земляных работ в охранной зоне культурного пласта (слоя) 

необходимо обеспечить археологический надзор и выполнение мероприятий по охране 

археологических памятников в соответствии со статьями 129 и 130 Кодекса 

культуры Республики Беларусь. 

 

Координатная схема зон охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей г. Несвиж представлены на рисунке 3. 

 



ОВОС по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

 

 

29 

 

 
Рисунок 3. Схема расположения проектируемого объекта относительно зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей г. Несвижа (зона охраны ландшафта, зона охраны 

культурного пласта (слоя), зона регулирования застройки (I режим содержания) 
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Водоохранная зона пруда Замковый и Девичий 

 
Рисунок 4. Расположение проектируемого объекта относительно территории,  

подлежащей специальной охране – водоохранной зоны реки, водоема (согласно данным Геопортала ЗИС УП «Проектный институт 

Белгипрозем» http://gismap.by/mobile/) 

http://gismap.by/mobile/
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Согласно Водному кодексу Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 г. № 148-З) статьи 53. Режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах: 

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь: 

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты 

растений и минеральных удобрений – проектом не предусмотрено; 

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за 

исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих 

возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды) – проектом не 

предусмотрено; 

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения 

и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений – проектом не 

предусмотрено; 

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных 

реагентов – проектом не предусмотрено; 

1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, 

полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих 

в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и 

водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по 

охране вод, предусмотренных проектной документацией) – проектом не предусмотрено; 

1.6. мойка транспортных и других технических средств; 

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест 

организованного содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной системе 

содержания) – проектом не предусмотрено; 

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 

лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного 

исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране 

и использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе 

Республики Беларусь – проектом не предусмотрено. 

2. В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 

1 настоящей статьи, при условии проведения мероприятий по охране вод, 

предусмотренных проектной документацией. 
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Прибрежная полоса реки, водоема 

 
Рисунок 5. Расположение проектируемого объекта относительно территории, 

подлежащей специальной охране – прибрежной полосе реки, водоема (согласно данным Геопортала ЗИС УП «Проектный 

институт Белгипрозем» http://gismap.by/mobile/) 

http://gismap.by/mobile/
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Таким образом, реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, 

Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области не противоречит Закону 

Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. № 271-З (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 г. № 148-З) и Водному кодексу Республики 

Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 г. 

№ 148-З). 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Характеристика существующей сети 

 

Объект реконструкции находится в г. Несвиж Минской области. Существующая ВЛ-

10 кВ №126 от подстанции «Несвиж» (участки опор. № 76-/1/9, 91-110, 100-3/6, 103-4/5), 

выполнена проводами марки АС-35, АС-50, АПС-35 и СИП 1х50. ВЛ-10кВ предназначена 

для подключения существующих МТП №№ 38, 348, 404 и ТП №№ 37, 220.  

Реконструируемые линии электропередач 0,22-0,4кВ запитаны от существующих 

подстанций (КТП №№ 38, 348, 404, 226 и ТП №№ 5, 21, 23, 220) и предназначены для 

электроснабжения жилых домов и прочих потребителей (ГРП, СТО, насосная и пр.). 

Существующие кабельные линии 0,4 кВ от ТП №21 (на территории школы) 

предназначены для электроснабжения школы, котельной школы и прочих потребителей. 

Выполнены кабелем марки АСБ 3х50, 3х150+1х95, АВБбШв-1 4х50, 4х70, АВВГ-1 4х50. 

Существующие ЛЭП проходят по улицам Кутузова, Слуцкая, Парковая, Ванчукевича, 

Пролетарская, Восточная, Солнечная, Панфилова и другим, улицам и проездам. 

 

Проектные решения 

Электротехнические решения 

Проектом предусмотрено: 

1. Демонтаж ВЛ-10кВ (участки опор. №76-/1/9, 91-110, 100-3/6, 103-4/5) с переводом 

на КЛ-10кВ;  

2. Строительство КЛ-10кВ между проектируемыми БКТПБ №№1,2,3,4,5 и 

существующими ТП №№37, 220; 

3. Демонтаж существующих КТП №№ 38, 348, 404 и ТП №21; 

4. Демонтаж существующих линий 0,22-0,4кВ от КТП №№ 348, 38, 404; ТП № 21 и 

частично от КТП №226 и ТП №№ 5, 23, 220;   

5. Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемых БКТПБ-1,2,3,4,5; 

6. Строительство участков КЛ-0,22-0,4кВ от проектируемых БКТПБ; 

7. Монтаж ЩУЭ на проектируемых опорах для учета электроэнергии абонентов. 

 

КЛ-10кВ 

 

Проектируемые кабельные линии 10кВ выполняются кабелем марки АПвПу(2г)-10 с 

изоляцией из сшитого полиэтилена взамен существующей ВЛ-10кВ. Прокладывается по 

ул. К.Чорного, ул. Кутузова, пер. Панфилова и др. 

Глубина прокладки кабеля 10кВ принимается:  

-- в нормальных условиях - 0,7м; 

-- при пересечении улиц и площадей - 1,0м. 

Площадь удаляемого иного травяного покрова с устройством газона составляет 

5399м2.  

Глубина плодородного слоя 0,3м. 

Общая протяженность КЛ-10кВ (ориент.) – 3,775км. 
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КЛ-0,4кВ 

 

Проектируемые кабельные линии 0,4кВ выполняются бронированным кабелем 

марки АВБбШв-1 с изоляцией из ПВХ.  

Глубина прокладки кабеля 0,4кВ принимается:  

-- в нормальных условиях - 0,7м; 

-- при пересечении улиц и площадей - 1,0м. 

Площадь удаляемого иного травяного покрова с устройством газон составляет 

340м2.  

Глубина плодородного слоя 0,3м. 

Общая протяженность КЛ-0,4кВ (ориент.) – 1,86км. 

 

ВЛИ-0,4кВ 

 

Проектируемые воздушные линии 0,4кВ выполнены изолированными проводами 

марки СИП-4 сечением 16-95мм2, взамен воздушных линий с неизолированными 

проводами.  

Строительство ВЛИ предусмотрено с применением конструкций опор и материалов 

по типовым проектам и проектам повторного применения, указанным в протоколах 

концерном "Белэнерго". 

В соответствии с утверждённой структурой строительства, по заданию на 

проектирование, материалом опор принят железобетон. 

Закрепление опор в грунте выполняется согласно типовым проектам и проектам 

повторного применения. Расстановка опор на трассе, а также их количество на каждом 

участке указана на чертежах основного комплекта. 

Всего проектом предусматривается установка опор 659шт. Из них 478шт - 

одностоечных, 175шт – двухстоечных, 6шт – трехстоечных. Закрепление опор в грунте 

предусматривается согласно СТП 33240.20.186-19 в сверленые котлованы глубиной 2,0м; 

2,2м и диаметром 350мм; 450мм., с использованием местного грунта для засыпки пазух и 

при условии уплотнения грунта ручными трамбовками. 

Трассы проектируемых ВЛИ-0,38кВ выбраны с учетом рационального 

использования земельных угодий и проходят, в основном, по существующим трассам ВЛ-

0,38кВ. 

Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ (ориент.) – 13,58км. 

 

Архитектурно-планировочные решения. БКТПБ. 

 

Проектируемая трансформаторные подстанции БКТПБ предназначены для 

электроснабжения комунально-бытовых потребителей и используется для применения на 

территории Республики Беларусь с обычными геологическими условиями. 

В основу проекта БКТПБ приняты объемные ж/б блоки, повышенной степени 

заводской готовности, производство которых организовано на заводах концерна 

"Белэнерго". 



ОВОС по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. 

Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

 

36 
 

БКТПБ представляет собой одноэтажное здание, состоящее из отдельных объемных 

блоков полной заводской готовности с отделкой, гидроизоляцией и установленным 

оборудованием. Блоки БКТПБ выполнены из высокопрочного железобетона со 

следующими характеристиками – класс бетона на сжатие – С 25/30. 

Проектируемые подстанции приняты типа БКТПБ с одним или двумя 

трансформаторами, мощностью 160-250кВА. 

В комплектацию 1-трансф. БКТПБ входит один подземный и один надземный блок, 

2-трансф. БКТПБ входит два подземных и два надземных блока, отдельная крыша, размер 

одного блока в плане 3,0 х 6,0 м. 

Надземный блок поступает с установленными воротами, дверями и жалюзийными 

решетками. 

Здание БКТПБ имеет размеры в осях 6 х (2,9)5,8 м. Отметка чистого пола 0.000. 

Конструктивно БКТПБ собирается из трех составных частей: объемного кабельного 

полуэтажа (1(2) шт.), являющегося одновременно фундаментом БКТПБ, железобетонного 

корпуса (1(2) шт.) и крыши, которая изготавливается из металлоконструкций и имеет 

декоративное покрытие из метал-лочерепицы. 

Площадки для установки проектируемых БКТПБ предусмотрены: 

- БКТПБ-1 (1-но трансф. 1х250кВА) по ул. Пролетарской. Площадь удаляемого 

иного травяного покрова составляет 127м2; 

- БКТПБ-2 (2-х трансф 2х250кВА) на территории школы. Площадь удаляемого иного 

травяного покрова составляет 101м2; 

- БКТПБ-3 (1-но трансф. 1х250кВА) по ул. Восточная. Площадь удаляемого иного 

травяного покрова составляет 143м2; 

- БКТПБ-4 (1-но трансф. 1х160кВА) по пер. Панфилова. Площадь удаляемого иного 

травяного покрова составляет 132м2; 

- БКТПБ-5 (1-но трансф. 1х250кВА) по ул. Кутузова; Площадь удаляемого иного 

травяного покрова составляет 125м2; 

Глубина плодородного слоя 0,3м.  

БКТПБ будут устанавливается на проектируемое основание из песчано-гравийной 

смеси. По периметру БКТПБ будет выполнено устройство площадки обслуживания из 

песчано-гравийной смеси и отмостки из бетонных мелкоразмерных плит. 

 

Демонтаж 

 

Проект реконструкции сетей электроснабжения предусматривает замену 

существующих сетей 0,38-10кВ. Всего под демонтаж предусматривается 10,33км сетей 

ВЛ-0,38кВ и 2,824км сетей ВЛ-10кВ.  

Будут демонтированы: 54 стойки ВЛ-10кВ, 401 стойка ВЛ-0,38кВ. 

Проектом предусматривается снос здания ТП-21 «Школа». 

При демонтаже ЛЭП-0,4-10кВ, ТП-21 образуются следующие отходы (таблица 1):  
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Таблица 1. Образующиеся отходы при демонтаже ЛЭП-0,4-10кВ, ТП-21 

Наименование производственных 

отходов 
Код отхода 

Класс опасности, 

токсичность 

Объем образующихся 

отходов, т 

1 2 3 4 

Лом стальной несортированный 3511008 неопасные 2,212+0,47=2,682 

Бой ж/б изделий 3142708 неопасные 333,75+16,96=350,71 

Провод алюминиевый незагрязнённый, 

потерявший потребительские свойства 
3530404 неопасные 5,173 

Бой фарфоровых изделий (изоляторы 

фарфоровые) 
3147800 неопасные 1,43 

Смешанные отходы строительства 3991300 4-ый класс 61,1 

Асфальтобетон от разборки асфальтовых 

покрытий 
3141004 неопасные 1,13 

Бой шифера 3141204 3-ий класс 0,4 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов для 

строительства и обслуживания блочной комплектной трансформаторной подстанции в 

бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кв с 

опорами и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 КВ по объекту: 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области». 

Вариант 1 – реконструкция объекта по принятым технологическим решениям: 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области». 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 резкое снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, вызванное высокой 

надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей, т.к. исключены 

короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, обрывы из-

за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания; 

 снижение электропотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза 

реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными; 

 простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под 

напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие 

сокращение сроков ремонта и монтажа; 

 значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев 

вандализма и воровства, снижение случаев поражения электротоком при монтаже, 

ремонте и эксплуатации линии; 

 улучшение общей эстетики в городских условиях;   

 негативное воздействие на окружающую среду будет являться временным и 

непродолжительным. 

 

Вариант 2 – проектирование сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по иному маршруту в 

пределах г. Несвиж Минской области  

Проектирование трассы 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по иному маршруту приведет к: 

 увеличению потерь напряжения и токов короткого замыкания в линиях 0,4 кВ 

из-за увеличения расстояний до подключаемых потребителей строений, что не 

соответствует ТКП 45-4.04-326-2018(33020); 

 увеличение затрат на монтаж воздушных линий, связанные с увеличением 

расстояния до строений. 

Таким образом, использование альтернативных маршрутов для проектирования 

трассы 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ приведет к значительному удорожанию проекта, т.е. 

будет экономически нецелесообразно.  
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Вариант 3. – сохранение существующей ситуации – «нулевая» альтернатива.  

Отказ от реализации проектных решений приведет к отсутствию возможности в 

полной мере заменить существующую воздушную линию на воздушную линию с 

самонесущими изолированными и защищенными проводами, монтажа щитов учета 

электроэнергии - ЩУЭ на проектируемых опорах для учета электроэнергии абонентов. 

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной 

деятельности и отказа от нее приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2.Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой 

хозяйственной деятельности и отказа от нее 

Показатель 

Вариант I Вариант II Вариант III 

«Реконструкция сетей 0,38-10 

кВ и ТП-10/04 кВ по ул. 

Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже 

Минской области» -  

принятые технологические 

решения 

Проектирование сетей 

0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ 

по иному маршруту в 

пределах г. Несвиж 

Минской области  

Отказ от 

реализации 

планируемой 

хозяйственной 

деятельности 

Атмосферный воздух воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Поверхностные воды  воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Подземные воды воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Почвы  воздействие среднее воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Растительный и  

животный мир 

воздействие среднее воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Шумовое воздействие воздействие среднее воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Соответствие 

функциональному 

использованию 

территории 

соответствует соответствует соответствует 

Социальная сфера высокий эффект высокий эффект эффект 

отсутствует 

Производственно-

экономический 

потенциал  

высокий средний эффект 

отсутствует 

Трансграничное 

воздействие 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует присутствует 

  

  - положительный эффект либо отрицательное 

воздействие отсутствует 

  - отрицательное воздействие средней значимости 

  - значительное отрицательное воздействие либо 

отсутствие положительного эффекта 



ОВОС по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. 

Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

 

40 
 

Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до 

«отсутствие положительного эффекта».  

 

ВЫВОД: 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I –

строительство и обслуживание блочной комплектной трансформаторной подстанции в 

бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кв с 

опорами и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 КВ по объекту: 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» является приоритетным вариантом 

реализации планируемой хозяйственной деятельности.  

При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды 

незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает 

положительным эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и 

здоровье человека будет минимальным. 
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2.6. СООТВЕТСТВИЕ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ 

ТЕХНИЧЕСКИМ МЕТОДАМ 

 
Наилучшие доступные технические методы (НДТМ) – технологические процессы, 

методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или 

оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и 

оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления 

загрязняющих веществ в окружающую среду, образования и (или) размещения отходов 

производства, по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для 

обеспечения нормативов качества окружающей среды при условии экономической 

целесообразности и технической возможности их применения.  

Проводимые работы по монтажу изолированных проводов марки СИП-4 (сечением 

95 мм2, 25 мм2) взамен воздушных линий с неизолированными проводами 

осуществляются в пределах отведенных участков, нарушения структуры почвы и 

растительного мира не происходит и она не утрачивает свою хозяйственную 

первоначальную ценность, приемные котлованы рекультивируются с посевом трав. 

Монтаж и эксплуатация оборудования должны производиться в соответствии с 

правилами по охране труда при выполнении работ на объектах телефонной, телеграфной 

связи и передачи данных. Строительные и монтажные работы по линейным сооружениям 

необходимо выполнять в соответствии с правилами по охране труда при работах на 

кабельных линиях передачи сетей электросвязи, типовой инструкцией по охране труда 

при работах на кабелях связи. 

В настоящее время наилучшие доступные технические методы по монтажу 

изолированных проводов не разработаны, ввиду низкого воздействия на компоненты 

окружающей среды. 

Настоящим проектом предложены мероприятия по предотвращению и минимизации 

воздействия размещаемого объекта на все компоненты окружающей среды. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 

Территория рассматриваемого объекта в геологическом отношении приурочена к 

Белорусской антеклизе. Она занимает северо-западную и центральную части Беларуси и 

простирается в широтном направлении на 350 км. Платформенный чехол в её пределах 

обычно не превышает 500 м, а в самой приподнятой её части – Центральном Белорусском 

массиве — имеет мощность всего 80 – 100 м (рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Карта тектонического строения 

 

Кристаллический фундамент относят к ультрометоморфическим и интрузивным 

комплексам: Бобовнянский погребенный выступ (название от д. Бобовня Копыльского 

района Минской области.), наиболее приподнятая часть антиклизы в её центральной 

сводной блоковой части (Центральнобелорусский массив). Протягивается в субширотном 

направлении от г. Новогрудок до г. Копыль. Длина около 110 км, ширина 20-50 км. 

Кристаллический фундамент залегает на абсолютной отметках от -50 до 103 м. Южная 

часть ограничена Северо-Припятским краевым разломам; на востоке и северо-востоке 

отделается Налибокским разломом от Бобруйского погребенного выступа, Оршанской 

впадины и Воложинского грабена; на западе ограничивается Мостовско-Дятловским 

блоком Цетральнобелорусского массива. Отложения платформенного чехла 

Бобовнянского погребенного выступа по его окраинам представлены участками полесской 

серии среднего рифея (пинская свита), вендских образований (вильчанская, волынская, 

валдайская серии) и Последовательно выше залегающими меловими, палеогеновыми, 

Рассматриваемый объект 
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неогеновыми и четвертичными накоплениями. Общая мощность платформенного чехла 

изменяется примерно от 90 до 350 м. Рифуйские и вендские образования сохранились 

участками на склонах выступа на восточных и юго-восточных склонах; на западе 

распространены преимущественно отложения валынской и низов валдайской серий. 

Отложения четвертичной толщи залегают с перерывом на рифейских, вендских и меловых 

породах, а в центральной части Бобовнянского погребенного выступа – на породах 

фундамента. Формирование Бобовнянского погребенного выступа связано 

преимущественно с герцинским этапом развития (рисунок 7). 

 

 

 
Рисунок 7. Карта кристаллического фундамента 

  

Рассматриваемый объект 
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Дочетвертичные отложения относятся к меловой (туронский ярус (мел, 

мелоподобный ярус)) и палеогеновой (средне-верхнему эацену, киевской свите (пески, 

алевролиты кварцево-глауконитовые, мергели)) системам (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8. Карта дочетвертичных отложений 

  

Рассматриваемый объект 
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Четвертичные отложения приурочены к голоцену, болотным (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9. Карта четвертичных отложений 

   

Рассматриваемый объект 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

В соответствии с геоморфологическим районированием территории Беларуси, 

территория Несвижского района находится в пределах западно-белорусской подобласти 

(рисунок 10).  

 

 
Рисунок 10. Карта геоморфологического районирования  

 

Район располагается в двух геоморфологических районах: Столбцовская моренная 

равнина (северная часть территории района) и Копыльские краевые ледниковые гряды 

(южная часть района). 

Столбцовская моренная равнина распространяется на верховье Немана между 

Минской возвышенностью на севере и Копыльскими грядами на юге. Западная граница 

совпадает с Новогрудской возвышенностью, восточная – с Пуховичской равниной. С 

севера на юг район простирается на 45 км, с запада на восток на 50 км. 

Тектонические структуры представлены восточной частью Центрально-

белорусского массива Белорусской антеклизы. Кристаллический фундамент обнаружен на 

глубине 50 – 70 м. Коренные породы представлены мелом и неогеновыми 
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песчаноглинистыми осадками. Средняя мощность антропогеновых отложений 

днепровского и сожского возраста около 90 м. 

В современном рельефе на территории района преобладают высоты 100 – 150 м. 

Основная часть представлена сожской моренной равниной с относительными 

превышениями до 5 – 7 м. Вдоль речных долин расчленение увеличивается (бассейн р. 

Уши), появляются участки холмистого рельефа. 

 

  



ОВОС по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. 

Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

 

48 
 

3.1.3. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми 

соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные 

свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями т.е. 

способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси территория 

планируемой деятельности относится к Новогрудско-Несвижско-Слуцкому району 

дерново-подзолистых, пылевато-суглинистых и супесчаных почв Западной округи 

Центральной (Белорусской) провинции (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11. Почвенно-географическое районирование исследуемой территории 

Основными почвообразующими породами на большей части территории 

Несвижского района являются моренные суглинки и суглинки. 

 

Рассматриваемый объект 
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Почвенный покров исследуемого участка сформирован под преобладающим 

воздействием подзолистого, дернового и болотного почвообразовательных процессов. 

Всего на территории Несвижского района выявлено 4 типов и подтипов почв: 

– дерново-подзолистые местами эродированные на мощных суглинках; 

– дерново-подзолистые местами эродированные на водно-ледниковых суглинках, 

подстилаемые моренными суглинками, реже песками; 

– дерново-подзолистые на песках; 

– торфяно-болотные аллювиальные. 

Наиболее распространены на территории района дерново-подзолистые почвы 

(около 85-90 %) и примерно 10 % занимают торфяно-болотные почвы. 

Земли сельскохозяйственных угодий Несвижского района имеют самую высокую 

кадастровую оценку среди районов Беларуси, отличаясь наиболее высоким средним 

баллом плодородия в Беларуси. 

Непосредственно на исследуемой территории в городских условиях получили 

развитие техногенно преобразованные почвы с насыпным грунтом. 

По данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, по состоянию на 1 

января 2023 г. площадь земель Несвежского района составляет 86312 га. Структура 

земельного фонда по видам земель представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3. Структура земельного фонда Несвижского района [9] 

Виды земель га % 

Общая площадь земель: 86312 100,00 

сельскохозяйственных всего: 64469 74,69 

Из них пахотных 51230 79,46 

залежных 0 0,00 

используемых под постоянные культуры 268 0,42 

луговых 12971 20,12 

лесных земель 10914 12,64 

земель, покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью 
1305 1,51 

под болотами 487 0,56 

под водными объектами 1264 1,46 

под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями 
1636 1,90 

земель общего пользования 690 0,80 

под застройкой 3894 4,51 

нарушенных 40 0,05 

неиспользуемых 1084 1,26 

иных 529 0,61 

Как видно из таблицы 3, наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные 

земли (74,69 %), лесные земли составляют 12,64 %, земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями – 1,90 % площади территории района.   
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3.1.4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате сложного 

взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и 

подстилающей поверхности. 

По климатическим параметрам рассматриваемая территория относится к II 

климатическому району и к II В климатическому подрайону. 

 

Таблица 4. Климатические и метеорологические характеристики 

Наименование Размерность Величина 

Коэффициент, зависящий  

от температурной стратификации атмосферы, А 

 мг×с2/3×град1/3 

г 

 

160 

Коэффициент рельефа местности б/р 1 

Средняя температура наружного воздуха наиболее 

холодного месяца (для котельных работающих по 

отопительному графику) 

град. С -4,1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца 

град. С +24,9 

Второй режим: Скорость ветра, повторяемость 

превышения которой составляет 5% 

м/с 

 

7 

Повторяемость направлений ветра, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 5 7 14 17 13 16 18 10 4 

Июль 11 10 9 10 8 11 22 19 8 

Год 8 9 13 17 11 13 17 12 6 

 

Теплый сезон длится 3,7 месяца, с 18 мая по 7 сентября, с максимальной 

среднесуточной температурой выше 19 °C. Самый жаркий месяц в году в Несвиж - июль, 

со средним температурным максимумом 24 °C и минимумом 14 °C. 

Холодный сезон длится 3,8 месяца, с 18 ноября по 11 марта, с минимальной 

среднесуточной температурой ниже 3 °C. Самый холодный месяц в году в Несвиж - 

январь, со средним температурным максимумом -7 °C и минимумом -2 °C. Условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в значительной степени 

ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется шесть дней со штилем. 

Наибольшее количество безветренных дней отмечается в летние месяцы: в июле их 

регистрируется в среднем 8. 

В г. Несвиж наблюдаются значительные сезонные колебания месячного количества 

дождевых осадков. 

Дождливая часть года длится 10 месяцев, с 28 февраля по 12 января, с количеством 

дождевых осадков за скользящий 31-дневный период не менее 13 миллиметров. Месяц с 

наибольшим количеством дождевых осадков в г. Несвиж - июнь, со средним количеством 

осадков 68 миллиметров. 
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Часть года без дождя длится 1,6 месяца, с 12 января по 28 февраля. Месяц с 

наименьшим количеством дождевых осадков в г. Несвиж - февраль, со средним 

количеством осадков 11 миллиметров. 

 
Рисунок 12. Роза ветров в г. Несвиж 

 

 
Рисунок 13. График средних температур по г. Несвиж 
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В г. Несвиж наблюдаются существенные сезонные колебания в месячном количестве 

снеговых осадков. 

Снежная часть года длится 5,0 месяца, с 1 ноября по 3 апреля, с количеством снега за 

скользящий 31-дневный период не менее 25 миллиметров. Месяц с наибольшим 

количеством снеговых осадков в Несвиж - декабрь, со средним количеством снега 117 

миллиметров. 

Период года без снега длится 7,0 месяца, с 3 апреля по 1 ноября. Меньше всего снега 

выпадает в районе 30 июля, при среднем общем накоплении 0 миллиметров. 

Глубина промерзания грунтов наибольшая из максимальных – 148 см. 

Устойчивый снежный покров образуется во второй половине декабря (15.12 – 20.12) 

и сходит в первой половине марта (10.03 – 15.03). Средняя (из наибольших декадных за 

зиму) высота снежного покрова составляет 20-25 см. Продолжительность залегания 

устойчивого снежного покрова – 88 дней. 

 

Годовой радиационный баланс для территории Несвижского района составляет 1700 

МДж/м2. Средняя годовая суммарная солнечная радиация характерная для Несвижского 

района составляет 3800-3900 МДж/м2, в теплое же время на рассматриваемой территории 

суммарная солнечная радиация равна порядка 3000 МДж/м2, а в холодное время года – 

около 800 МДж/м2. 

Ветер чаще всего дует с юга 3,6 недели, с 4 апреля по 29 апреля и 1,0 месяца, с 29 

октября по 29 ноября, при этом максимальный процент 37 % приходится на 12 ноября. 

Ветер чаще всего дует с севера 3,1 недели, с 10 мая по 1 июня, при этом максимальный 

процент 27 % приходится на 29 мая. Ветер чаще всего дует с запада 4,9 месяца, с 1 июня 

по 29 октября и 4,2 месяца, с 29 ноября по 4 апреля, при этом максимальный процент 38 % 

приходится на 24 августа. 
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3.1.5. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

По гидрологическому районированию Беларуси территория г. Несвиж и его 

окрестностей относится к Неманскому гидрологическому району (рисунок 14).  

 

 

 
Рисунок 14. Гидрологическое районирование 

 

На территории Несвижского района насчитывается 15 рек (Уша, Лань, Цепра и др.). 

Реки общей протяженностью 185 км [10].  

Рассматриваемый объект 
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Таблица 5. Сводная характеристика гидрографической сети Несвижского района 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарная длина рек, км 185 

Количество рек 15 

Количество речных истоков 12 

Густота речной сети, км/км2:  

расчетная 0,50 

по данным инвентаризации 0,21 

Расчетная величина местного речного стока:  

м3/с 4,50 

млн.м3 142 

Удельная водообеспеченность населения, 

тыс.м3/чел 
2,43 

 

Ближайшая река к проектируемому объекту – р. Уша. 

 

Река Уша принадлежит к бассейну реки Неман, в верхнем течении его – один из 

крупнейших притоков. Поскольку р. Неман впадает в Куршский залив Балтийского моря, 

то Уша принадлежит к бассейну Балтийского моря. На юге граничит с бассейном 

Припяти. Протяженность реки 105 км, площадь водосбора – 1220 км2. Река начинается у 

западной окраины д. Качановичи Несвижского района в месте выхода грунтовых вод; 

впадает в реку Неман на 808-м км от ее устья, у д. Еремичи Кареличского района. Уклон 

водотока – 12,3‰.  

Долина р. Уша неясно выражена, склоны низкие, заболоченные, сливаются с 

прилегающей местностью. Пойма двухсторонняя, заболоченная или переувлажненная, 

ширина разлива в нижнем течении – до 2,5 км, в верхнем и среднем - от 100 м до 1 км. 

Русло реки извилистое, в верхнем течении почти полностью канализировано: у истока 

реки преобладает закрытый дренаж, ниже по течению реки и выше г. Несвижа – открытая 

мелиоративная сеть. Берега преимущественно обрывистые, в верхних и нижних частях 

заболоченные, у д. Красногорки обвалованы.  

Основные притоки – Змейка, Сновка, Городница (левые); Миранка, Городейка 

(правые). 

Русло реки Уша в г. Несвиж перекрыто земляными плотинами, образующими пруды: 

Дикий, Замковый, Девичий, Альбянский, известные под названием Несвижских озер. Река 

принимает сток от мелиоративных каналов. 

Проектируемый объект располагается на расстоянии: 

- 90 метров в северо-западном направлении от границы пруда Замковый; 

- 531 метр в северо-западном направлении от границы пруда Дикий; 

- 363 метра в западном направлении от границы пруда Девичий; 

- 1855 метров в юго-западном направлении от границы пруда Альбянский; 
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Рисунок 15. Расположение проектируемого объекта относительно ближайших 

водных объектов 

 

Таким образом, земельный участок, на котором размещен объект, расположен вне 

границ прибрежных полос водных объектов.  

Реконструируемый объект попадает в водоохранную зону пруда Замковый и 

Девичий Несвижского района. 

 

 

 

 

 

  

Дикий пруд 

Замковый пруд 

Девичий пруд 

Альбянский пруд 
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3.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Проблема внешних эффектов становится актуальнее по мере увеличения масштабов 

производства и обострения экологических проблем. Внешние эффекты – это издержки 

или выгоды от рыночных сделок, не получившие отражения в ценах. Отрицательные 

внешние эффекты обострили проблему состояния окружающей среды. Серьезной 

проблемой Беларуси является загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах и 

промышленных центрах республики.  

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят промышленные предприятия и 

автотранспорт. 

Согласно данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды 

Республики Беларусь (https://rad.org.by/monitoring/air.html) существующий уровень 

загрязнения атмосферного воздуха имеет максимальные значения по следующим 

загрязняющим веществам:  

- Сера диоксид: 0.01 ПДК; 

- Углерод оксид: 0.03 ПДК; 

- Приземный озон: 0.34 ПДК; 

- Бензол: <0.01 ПДК; 

- О-Ксилол: <0.01 мкг/м3; 

- Ксилол: <0.01 ПДК; 

- П-Ксилол: 0.15 мкг/м3; 

- Толуол: <0.01 ПДК. 

 

По остальным загрязняющим веществам, доли ПДК составляют менее 0,1. 

Рисунок 16. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарных 

источников по Несвижскому району за 2014 – 2021 гг., тыс. т 
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2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021

https://rad.org.by/monitoring/air.html


ОВОС по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. 

Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

 

57 
 

 

Как видно из рисунка 16, в Несвижском районе наблюдается тенденция к 

уменьшению количества выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух стационарными источниками. За выбранный для анализа период 

наблюдений (2014-2020 гг.) на исследуемой территории максимум выбросов (9,4 тыс. т) 

было отмечено в 2015 году, минимум же – в 2017 году (по 7,1 тыс. т).  

На исследуемой территории в период с 2014-2020 гг., количество уловленных и 

обезвреженных загрязняющих веществ в 2020 году составило 2,9 тыс. т, наблюдается 

тенденция к увеличению улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников выбросов загрязняющих веществ 

 

Рисунок 17. Динамика количества уловленных и обезвреженных загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников  

Несвижского района за 2014 – 2020 гг., тыс. т 

 

Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха 

характеризуется как удовлетворительный. Данный показатель оценивается на основании 

информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – 

количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, 

подверженной антропогенному воздействию. 
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 

 

Растительный мир 

Территория Несвижского района согласно геоботаническому районированию 

Беларуси входит в подзону грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-грабовых 

дубрав) Европейской широколиственной лесной геоботанической зоны Нёманско-

Предполесского геоботанического округа Волковысско-Новогрудского 

геоботанического района (рисунок 18).  

 

 

Рисунок 18. Геоботаническое районирование РБ 

 

Современная естественная растительность территории Несвижского района 

представлена лесами, кустарниками, лугами и болотами. Лесом занято 12% территории. 

0,6% площади района находится под болотами. На повышенных ровных и слегка 

волнистых участках леса сосновые, широколиственные сосново-еловые и еловые, 

встречаются дубравы с примесью граба. На вырубках берёзовые леса. Луга 

преимущественно низинные с мелкоосоковыми и ситниковыми ассоциациями. 
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Животный мир 

Современный состав животного мира района является результатом процессов 

естественного формирования фауны с некоторым влиянием антропогенных факторов.  

В связи с отсутствием существенной экологической емкости угодий из-за длительной 

их трансформации, на фоне радикального изменения исходных биотопов фауна территории 

размещения объекта представлена только сформированными под процессом длительного 

воздействия подвижной и адаптивной почвенной фауной. Фрагментарные остатки 

экосистем сосредоточены в почвенном ярусе, где доминирующую роль играют почвенные 

беспозвоночные животные с коротким жизненным циклом, высокой продуктивностью и 

адаптивностью изменяющимся условиям среды.  

Несвижский край относится к западному зоогеографическому району. Фауна 

обычная для зоны широколиственно-сосновых лесов. Из животных в лесах Несвижского 

района можно встретить лося (alces alces), дикого кабана (sus scrofa), белку (sciurus), 

лисицу обыконвенную (vulpes vulpes), заяца-беляка (lepus timidus) и заяца-русака (lepus 

europaeus), выдру (Lutra), куницу (Martes), норку (Mustela), косулю (Capreolus). 

  
Рисунок 19. Лисица обыкновенная 

(vulpes vulpes) 

Рисунок 20. Заяц-беляк  

(lepus timidus) 

 

Редких представителей фауны, занесенных в Красную Книгу, на участке размещения 

объекта и на близлежащих территориях нет. Работы по объекту: «Реконструкции сетей 

0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже 

Минской области проводятся на территории населенного пункта» (г. Несвиж), 

следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути 

миграции животных на площадке строительства исключены. 

В целях выполнения стратегии по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707 была разработана и одобрена решением 

коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 5 октября 2016 г. № 66-Р схема основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных (рисунок 21). 
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Рисунок 21. Схема основных миграционных коридоров модельных видов диких животных 

 

Территория проектируемого объекта не является ключевым репродуктивным 

участком, через нее не проходят пути миграции каких-либо видов животных, здесь 

отсутствуют гнездовья редких и исчезающих птиц, местообитаний особо охраняемых 

видов животных на промплощадке или на разумном удалении от нее нет. 

  

Проектируемый объект 
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Природные объекты естественного происхождения, представляющие ценность в 

экологическом, научном, эстетическом и историко-культурном отношении, которые 

находятся под особой охраной, – это и есть памятники природы, парки, заказники. 

Согласно Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 15 ноября 2018 г. №150-3 статьи 3. В зависимости от особенностей 

ценных природных комплексов и объектов, целей объявления ООПТ, режима их охраны и 

использования ООПТ подразделяются на следующие категории: 

1. заповедники; 

2. национальные парки; 

3. заказники; 

4. памятники природы. 

В зависимости от особенностей ценных природных комплексов и объектов памятники 

природы подразделяются на следующие виды: 

- ботанические (участки леса с ценными древесными породами, старинные парки, 

отдельные вековые или редких пород деревья и их группы, территории с реликтовой или 

особо ценной растительностью, иные ценные ботанические объекты); 

- гидрологические (родники, ручьи и иные ценные водные объекты и связанные с 

ними экосистемы); 

- геологические (отдельные редкие формы рельефа, расположенные в природной среде 

минералогические, палеонтологические и иные уникальные геологические материалы). 

В зависимости от уровня государственного управления ООПТ подразделяются на 

ООПТ республиканского и местного значения. 

Заповедники и национальные парки являются ООПТ республиканского значения. 

Заказники и памятники природы могут являться ООПТ республиканского или 

местного значения. 

ООПТ могут быть признаны ООПТ международного значения в порядке, 

установленном статьей 33 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 15 ноября 2018 г. №150-3. 

На территории Несвижского района имеются и переданы под охрану основным 

землепользователям следующие памятники природы и охраняемые территории:  

Памятники природы республиканского значения:  

- парк Несвиж; 

- лесопарк Альба; 

- насаждение с участием экзотов «Городейское»; 

- дуб черешчатый «Козловский» («Дуб-Якуб»); 

- дуб пирамидальный «Заозерский»  

Памятники природы местного значения:  

- дубово-лиственная аллея; 

- Сновский парк; 

- исток Лани 
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Согласно карты «Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь» 

размещенной на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (https://minpriroda.gov.by/ru/) проектируемый 

объект находится за пределами ООПТ.  

 

 

 
Рисунок 22. Карта «Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь», 

размещенная на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (https://minpriroda.gov.by/ru/) 

 

https://minpriroda.gov.by/ru/
https://minpriroda.gov.by/ru/
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Рисунок 23. Ботанический памятник природы Республиканского значения  

«Парк «Несвиж» 
 

Ландшафтные парки Несвижа – большое культурно-историческое достояние, особое 

явление в садовом зодчестве Беларуси. На протяжении трёх столетий в радзивилловских 

парках нашли прекрасное отражение и получили воплощение все основные европейские 

стили садово-паркового искусства. 

Несвижский водно-парковый комплекс, расположенный возле замка, своим 

появлением обязан супруге Антония Радзивилла, княжне Марии де Кастелян Радзивилл. В 

1878 году ее усилиями началось целенаправленное создание паркового ансамбля. Мария 

привезла с собой из Франции моду на парки нового типа, которые основывались на 

подражании естественному оформлению лесных массивов. Большую часть деревьев в 

Старом парке посадили в конце XIX века. Семена и саженцы доставлялись из лучших 

лесничеств Беларуси, а также из Берлина. С момента основания парка и до 1912 года 

главным его садовником был Андрей Пастеремчик. Именно он занимался реализацией 

замыслов Марии де Кастелян на протяжении 34 лет. Впоследствии садовниками 

Радзивиллов были отец и сын Стоцкие, а также Антоний Глинский. Последний отдал 

парку не один год, и когда парк вместе с замком стал советским санаторием, он остался 

присматривать за ним. 
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По времени закладки, планировке и архитектуре, подбору посадок Несвижский 

парковый ансамбль делится условно на 5 частей: 

1. Замковый парк 

2. Старый парк, или Озерина 

3. Японский парк, или Плинтовка 

4. Новый парк, или Марысин 

5. Английский парк 

Ландшафтные участки объединены Диким, Замковым и Бернардинским прудами. 

Проектируемый объект с северо-западной стороны граничит с Ботаническим 

памятником природы Республиканского значения «Парк «Несвиж» (Английский парк). 

В связи с тем, что проектными решениями негативное воздействие на атмосферный 

воздух, земельные ресурсы, водные ресурсы, животный мир и растительность не 

предусматривается, реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, 

Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже не будет оказывать негативное воздействие на 

особо охраняемые природные территории. 
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов 

территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-

технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит 

количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной 

территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого 

потенциала одна из основных задач рационального природопользования. 

Природно-ресурсный потенциал района - совокупность природных богатств 

(минерально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических). 

Основными минерально-сырьевыми ресурсами Несвижского района являются 

строительные пески и песчано-гравийные материалы.  

 
Рисунок 24. Карта полезных ископаемых Несвижского района [7] 

 

Воздействие на земельные ресурсы при строительстве объекта будет минимальным, 

после реализации проектных решений общее экологическое состояние земельных 

ресурсов в районе расположения объекта не изменится. 
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В пределах земельных участков, испрашиваемых РУП «МИНСКЭНЕРГО» для 

строительства и обслуживания воздушной линии электропередачи по объекту: 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области», месторождения полезных ископаемых не 

выявлены. 
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности 

являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных 

территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Согласно ст.63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

№1982-XII от 26 ноября 1992 г. (в ред. Закона Республики Беларусь № от 30.12.2022 г. № 

231-З) к природным территориям, подлежащим специальной охране относятся: 

 курортные зоны; 

 зоны отдыха; 

 парки, скверы и бульвары; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

 рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

 типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

 верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

 места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

 природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

 иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

Площадка строительства объекта расположена на территории населенного пункта – 

г. Копыль, следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную 

книгу, пути миграции животных на площадке строительства исключены. 

Согласно Акту выбора места размещения земельных участков, утвержденного 

Председателем Несвижского районного исполнительного комитета от 14.10.2021 г. 

проектируемые земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 

расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до и свыше 1000 

вольт, объектов газораспределительной системы, линий, сооружений электросвязи и 

радиофикации, на природных территория, подлежащих специальной охране 

(водоохранная зона пруда Замковый и Девичий), в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей (зона охраны ландшафта, зона охраны 

культурного пласта (слоя), зона регулирования застройки (I режим содержания). 

Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 

36 был утверждён «Проект зон охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей города Несвижа».  
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Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны историко-культурной 

ценности: охранная зона, зона регулирования застройки, зона охраны ландшафта, зона 

охраны культурного слоя. 

 

Территория историко-культурной ценности. Охранная зона. 

Согласно координатной схемы зон охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект с северо-западной стороны 

граничит с территорией историко-культурной ценностью «Дворцово-парковый 

ансамбль: дворец-замок, южная и восточная галереи, два приворотных корпуса, 

арсенал с часовней, ворота, два приморских корпуса, северо-восточная и юго-

западная галереи, ледовня, конюшня; оборонительные сооружения и мост; 

территория парков: Замковый, Старый, Японский, Английский, Новый; Водная 

система: Дикая, Замковая, Бернардинские пруды» города Несвиж относится к 

историко-культурной ценности категории «0» и внесен под кодом 610G000466 в 

соответствии с решением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 

578. 

На территории первого участка охранной зоны запрещается:  

- возведение зданий и сооружений, не связанных с реставрацией исторической 

застройки;  

- увеличение параметров существующей застройки над существующей исторической 

застройкой, изменение планировочной структуры;  

- проведение строительных и земляных работ без принятия мер по охране 

археологических памятников и археологических артефактов в порядке, установленном 

законодательством. 

 

Охранная зона строительства 

Зона регулирования застройки устанавливается исходя из необходимости 

регулирования масштабов застройки на территории, прилегающей к историко-

культурным ценностям.  

Зона регулирования застройки имеет два режима удержания и состоит из девяти 

секций.  

На основании координатной схемы зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект располагается в 

охранной зоне застройки первого и четвёртого участка зоны регулирования застройки 

первого режима. 

Площадь первого участка зоны регулирования застройки первого режима 

составляет 3,8 га.  

На территории первого участка зоны регулирования застройки первого режима 

запрещается:  

- строительство зданий и сооружений, кроме туристических объектов;  

- возведение зданий и сооружений выше 9 метров от уровня земли до ската кровли. 

Площадь четвертого участка зоны регулирования застройки первого режима 

составляет 44,4 га.  
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На территории зоны регулирования застройки первого режима запрещается:  

- размещение производственных и складских зданий и сооружений, увеличивающих 

грузопотоки и (или) загрязняющих воздушный и водный бассейны, и (или) являющихся 

взрывопожароопасными;  

- новостройка без использования исторического модуля по длине фасадов и выше 9 

метров от уровня земли до уровня развилки кровли с сохранением масштаба и параметров 

окружающей застройки;  

- реконструкция существующих зданий с увеличением высоты зданий;  

- установка со стороны городских улиц ограждений выше 1,2 метра;  

- изменение исторической пространственно-планировочной структуры. 

 

Зона охраны ландшафта 

 

Зона охраны ландшафта устанавливается исходя из необходимости сохранения 

природной среды, исторически сложившейся и имеющей визуальную связь с историко-

культурными ценностями.  

Зона охраны ландшафта состоит из пяти участков.  

На основании координатной схемы зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект располагается в первом 

участке зоны охраны ландшафта. 

Площадь первого участка зоны охраны ландшафта составляет 153,6 га.  

Внутренние границы первого участка зоны охраны ландшафта проходят по 

границам второго и третьего участков зоны регулирования застройки первого режима. 

В зоне охраны ландшафта запрещается:  

- возведение зданий и сооружений, кроме парковых сооружений павильонного типа 

из легких конструкций высотой не более 5 метров, и установка памятных знаков;  

- вырубка деревьев (кроме объектов растительного мира в ненадлежащем 

(аварийном) состоянии на основании соответствующего заключения, за исключением 

санитарных рубок);  

- изменение характера ландшафта и рельефа; прокладка транспортных 

коммуникаций. 

 

Зона охраны культурного пласта (слоя) 

 

Зона охраны культурного пласта (слоя) устанавливается для обнаружения, 

сохранения и изучения археологических памятников и археологических артефактов и 

состоит из двух участков.  

На основании координатной схемы зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей г. Несвиж проектируемый объект располагается в первом 

участке зоны охраны культурного пласта (слоя). 

Первый участок зоны охраны культурного пласта (слоя) включает территорию 

недвижимой материальной историко-культурной ценности «Дворцово-парковый 

ансамбль: дворец-замок, южная и восточная галереи, два приворотных корпуса, 

арсенал с часовней, ворота, два приморских корпуса, северо-восточная и юго-
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западная галереи, ледовня, конюшня; оборонительные сооружения и мост; 

территория парков: Замковый, Старый, Японский, Английский, Новый; Водная 

система: Дикая, Замковая, Бернардинские пруды» и территорию недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, которые расположены поблизости и 

образуют застройку исторической части г. Несвижа.  

Площадь первого участка зоны охраны культурного пласта (слоя) составляет 

241,6га.  

При выполнении земляных работ в охранной зоне культурного пласта (слоя) 

необходимо обеспечить археологический надзор и выполнение мероприятий по охране 

археологических памятников в соответствии со статьями 129 и 130 Кодекса 

культуры Республики Беларусь. 

Координатная схема зон охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей г. Несвиж представлены на рисунке 1 в разделе «2.3. Район планируемого 

размещения объекта». 

Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области не противоречит Водному кодексу 

Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 

05.01.2022 г. № 148-З). 

Таким образом, реализация планируемой деятельности не окажет негативного 

воздействия на особо охраняемые природные территории и территории, подлежащие 

специальной охране. 
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Несвижский район (белор. Нясвіжскі раён) – административная единица на юго-

западе Минской области Белоруссии. Административный центр – город Несвиж. 

Протяженность с севера на юг составляет 25 км, с запада на восток – 38 км. 

Граничит с Кореличским районом Гродненской области, Клецким, Копыльским, 

Столбцовским районами Минской области, Барановичским и Ляховиским районами 

Брестской области. Административно-территориально район делится на Городейский 

поселковый и 7 сельских Советов. 

 

  
Рисунок 25. Расположение Несвижского района на карте Минской области 

 

В районе по состоянию на 01.01.2023 года проживает 38889 человек, в том числе 

городского – 19550 (г. Несвиж – 15907, г.п. Городея – 3643), сельского – 19339. 

 

 
Рисунок 26. Структура сельского и городского населения Несвижского района 

50%
50%

Городское население Сельское население

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 27. Динамика численности городского и сельского населения Несвижского 

района за период 2015 – 2023 гг. 

 

Как видно из графиков, в течение указанного временного периода (2015 – 2023 гг.) 

численность населения Несвижского района снижается, сельского населения при этом 

больше, чем городского. Также, численность городского и сельского населения с каждым 

годом снижается. 

В 2022 году 19 % населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 56 % 

– в трудоспособном, 25 % – старше трудоспособного.  

 
Рисунок 28. Возрастная структура населения Несвижского района [15] 

 

В соответствии с классификацией ООН, население считается старым, если доля лиц 

в возрасте 65 лет и старше составляет 7 % и более. Согласно статистическим данным, в 

целом по Несвижскому району доля этой части населения превысила 25,4 %, что говорит 

об интенсивном процессе «старения» населения. 

На территории района постоянно проживают представители 37 национальностей и 

народностей. Из них: белорусов – 90 %, русских – 5 %, поляков – 3 %, украинцев – 1 %,               

1 % – другие. 
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Таким образом, демографическая ситуация в Несвижском районе характеризуется 

следующими тенденциями: сокращением общей численности населения района и 

старение населения, что особенно сильно выражено в сельской местности, высокой долей 

трудоспособного населения. 
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Несвижский район образован 15 января 1940 года. Расположен на юго-западе 

Минской области, центр – г. Несвиж. Протяженность с севера на юг составляет 25 км, с 

запада на восток – 38 км. Граничит с Кореличским районом Гродненской области, 

Клецким, Копыльским, Столбцовским районами Минской области, Барановичским и 

Ляховиским районами Брестской области. 

Промышленность 

Промышленный потенциал района составляют 10 предприятий, в которых занято 3,7 

тысяч человек. Промышленные предприятия заняты в сфере обрабатывающей 

промышленности и осуществляют производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды. 

По итогам работы за 2022 год предприятиями района произведено промышленной 

продукции в фактических отпускных ценах на 935,9 млн. рублей (130,0% к аналогичному 

периоду 2021 года), отгружено потребителям инновационной продукции на 47,0 млн. 

рублей. 

Ведущее место в районе принадлежит ООО «Несвижский завод детского питания» 

(31,6%), основным видом деятельности которого является переработка и производство 

молока, молочных и кисломолочных продуктов. 

На втором месте находится ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» 

(г.п. Городея, Несвижский р-н, Минская область) (31,4%), основными видами 

деятельности которого является производство сахара, патоки, жома свекловичного 

сушенного, переработка и консервирование фруктов и овощей.   

Третьим по значимости видом деятельности является химическое производство. В 

данную подсекцию входят предприятия фармацевтической индустрии: ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (4,2%), СП ООО «Фармлэнд» (13,1%), ИПУП «Мед-

интерпласт» (3,1%). 

К следующим по значимости видам деятельности относятся: 

— производство масел и шрота: ЗАО «Облрапсагросервис» (13,8%); 

— производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды: УП 

«Несвижское ЖКХ» (1,0%); 

— производство резиновых и пластмассовых изделий: СЗАО «Евротарэкс» (1,2%); 

— производство хлебобулочных и кондитерских изделий: филиал «Несвижский 

хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром (0,6%). 

Стабильно работают те предприятия, которые, опираясь на внедрение в 

производство современных технологий и модернизацию производственных процессов, 

смогли создать эффективное производство, сориентировать свою деятельность на выпуске 

качественной, конкурентоспособной продукции. Базируясь на этом, растет эффективность 

труда, осваиваются новые рынки сбыта. Такая работа присуща ОАО «Городейский 

сахарный комбинат», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ООО 

«Несвижский завод детского питания», ИООО «Флексосервис», ЗАО 

«Облрапсагросервис», СП ООО «Фармлэнд», ИПУП «Мед-интерпласт» и многим другим.  
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Сельское хозяйство  

Несвижский район является одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции в Минской области. Занимая 3,7 % площади от всей 

области, доля района в производстве сельхозпродукции составляет 7,5 %, в том числе 

зерна – 7,6 %, сахарной свёклы – 16,6 %, молока – 7,8 %, мяса – 8,6 %. 

В пользовании субъектов разной формы собственности, осуществляющих 

деятельность по производству продукции сельского хозяйства (растениеводства и 

животноводства) и рыбоводства, находится 60,6 тысяч гектаров сельскохозяйственных 

угодий, в том числе 47,7 тысяч гектаров – пашня. Распаханность земель 78,6 %, луговые 

угодья занимают 12,8 тысяч гектаров. Плодородие пахотных земель оценивается в 43,9 

баллов, сельхозугодий в 42,4, средневзвешенный показатель кислотности рН – 6,08, 

содержание подвижных форм фосфора – 213 мг/кг почвы, калия – 298 мг/кг, гумуса – 2,39 

%. 

В аграрном секторе района занято 5,3 тысячи человек – 30,2 % от всего 

трудоспособного населения района, годовое производство продукции составляет 384,4 

миллиона рублей. 

Специализацией района является мясомолочное скотоводство, свиноводство, 

выращивание зерновых, сахарной свеклы с развитым кормопроизводством. В 

сельскохозяйственных организациях района расположено 39 молочно-товарных ферм, два 

комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, два свинокомплекса, 

одна ферма по выращиванию цыплят-бройлеров. 

Валообразующими организациями в сельском хозяйстве района являются: СПК 

«Агрокомбинат Снов», ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Новая Жизнь», ОАО «17 Сентября», 

ЗАО «1 Мая», ОАО «Городея». 

Численность поголовья КРС на 1 января 2023 года достигла 75344 головы, в том 

числе коров – 18194 головы, свиней – 33,4 тысячи голов, птицы – 687,6 тысячи голов. 

Плотность крупного рогатого скота доведена до 124,2 голов на 100 гектаров 

сельскохозяйственных угодий, из которых 30 голов – коровы. 

Производство сельскохозяйственной продукции в районе имеет устойчивые темпы 

роста: за 2017-2022 годы валовая продукция сельского хозяйства увеличена на 13,1 

процента. В 2022 году производство валовой продукции сельского хозяйства в 

сопоставимых ценах в организациях Несвижского района, занимающихся 

сельскохозяйственной деятельностью, составило 103,0 % к уровню 2021 года. Удельный 

вес животноводства в общем объеме порядка 66%. Учитывая, что животноводство менее 

подвержено природно-климатическим рискам, которые могут негативно сказаться на 

уровне производства, стратегией развития сельского хозяйства Несвижского района 

выбрано развитие молочного животноводства. 

В районе сложилась устойчивая отработанная оптимальная структура посевных 

площадей сельскохозяйственных культур, позволяющая в полном объеме обеспечить 

животноводство кормами в необходимом ассортименте. 

Вследствие интенсификации и специализации растениеводства валовой сбор зерна в 

весе после доработки в сельскохозяйственных организациях района превышает 150 тыс. 

тонн, в 2021 – 151,1 тысячи тонн, в 2022 – 161,6 тысячи тонн, при урожайности 67,8 ц/га. 
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Особое внимание сельскохозяйственными организациями района уделяется 

развитию производства товароемких культур, что позволило достичь в 2022 году валового 

сбора сахарной свеклы 210,9 тыс. тонн, маслосемян рапса – 14,9 тыс. тонн, картофеля – 

5,3 тыс. тонн. Средняя урожайность в 2022 году маслосемян рапса в весе после доработки 

составила 40,1 ц/га, сахарной свеклы – 534 ц/га, картофеля – 532 ц/га. 

Кормовая база района обеспечивает животноводство травянистыми кормами в 

полном объёме, в расчете на одну условную голову скота заготавливается 26 – 30 

центнеров кормовых единиц кормов из трав. 

В животноводческой отрасли осваиваются новые технологии, позволяющие 

повысить производительность труда, создать соответствующие условия труда для 

работников, произвести высококачественную продукцию. За период с 2017 – 2022 годы 

производство молока по району увеличилось на 25,3 процента, в 2022 году валовой надой 

молока составил 158,5 тыс. тонн – 106,0%. Возросла продуктивность дойного стада, в 

2022 году средний удой молока от коровы по району составил 8803 кг (+303 кг к уровню 

прошлого года). На 103,1% за 2017 – 2022 годы возросло производство (выращивание) 

скота и птицы и достигло в 2022 году 43,6 тыс. тонн. Прирост производства скота и птицы 

обеспечен за счет увеличения продуктивности животных, среднесуточные привесы 

крупного рогатого скота составили в 2022 году 840 грамма, свиней – 732 грамма (+70 к 

уровню прошлого года). 

В сельскохозяйственных организациях Несвижского района ежегодно ведется работа 

по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих объектов. 

В 2021 году введены в эксплуатацию 6 животноводческих помещений для 

содержания КРС – 2 коровника и 4 телятника. 

В 2022 году продолжена работа. Введены в эксплуатацию следующие объекты: ОАО 

«Несвижские Островки» «Строительство-молочного товарного комплекса на 800 голов с 

доильно-молочным блоком д. Прости Несвижского района», ОАО «Новая Жизнь» 

«Строительство коровника МТФ «Наруцевичи», ОАО «17 Сентября» «Реконструкция 

МТФ на 500 голов дойного стада в аг.Высокая Липа Несвижского района». А также 

ведутся работы по реконструкции объекта в ОАО «Грицкевичи»: «Реконструкция МТФ на 

400 голов д.Нелепово Несвижского района со сносом коровника инвентарный № 222, 

родилки инвентарный № 222А, телятника инвентарный № 222Б»; начаты работы по 

проектированию и строительству животноводческих объектов в ОАО «Новая Жизнь» и 

ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «17 Сентября» и КСПУП «Э/б «Свекловичная». 

В результате такой активной работы по строительству и реконструкции молочно-

товарных ферм (далее – МТФ) в Несвижском районе имеются 32 современные МТФ (84 

процента от имеющихся) с беспривязным содержанием и доением коров в доильном зале 

и на роботизированных доильных установках. На введенных фермах установлено 27 

доильных залов, 6 ферм – с роботизированными установками, 1 единица оборудования 

типа «монорельс» с компьютерным управлением функций доения. На этих фермах 

содержится 92,7 процентов всего дойного стада района и производится 93,8 процентов 

молока. 

Совершенствование технологии содержания и доения коров позволяет исключить 

ручной труд при производстве молока, сократить затраты труда и кормов, повысить 

качество реализуемого молока. 



ОВОС по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. 

Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

 

77 
 

Достигнутый уровень производства позволяет работать без убытков: по итогам 

работы рентабельность продаж по отрасли за 11 месяцев 2022 года равнялась 13,6%. От 

реализации продукции, товаров, работ и услуг получено 71 миллион прибыли (151,3 % к 

уровню 2021 года). Сельхозпроизводителями получено 68,7 миллионов чистой прибыли, 

убыточных нет. 

Выручка на каждого занятого в отрасли по итогам работы за 11 месяцев 2022 года 

составила 107,8 тысяч рублей (118,6% к уровню прошлого года), среднемесячная 

заработная плата за январь-декабрь 2022 года составила – 1416,0 рублей, к уровню 

прошлого года 114,3%. 

 

Торговля  

Торговое обслуживание населения района осуществляют 514 субъектов 

хозяйствования, из них 226 юридических лиц и 288 индивидуальных предпринимателей. 

По состоянию на 01.01.2023 в районе 472 объекта розничной торговли с торговой 

площадью 26,1 тыс. кв. м, жителей сельских населенных пунктов, в которых нет 

стационарных объектов, обслуживают   автомагазины согласно утвержденных графиков. 

Сеть общественного питания представлена 127 объектами с общим количеством 

посадочных мест – 4865, в том числе в общедоступной сети общественного питания – 

2704 мест. 

Розничный товарооборот организаций торговли за 2022 год прогнозируется 

обеспечить на 102 процента к уровню прошлого года, и составит он более 200 млн. 

рублей. Доля реализации продовольственной группы товаров в общем объеме 

товарооборота составляет 65 %, промышленной группы товаров – 35 %. 

Фирменная торговля (фирменные магазины на территории Несвижского района) 

представлена сетью магазинов СПК «Агрокомбинат Снов». 

В 2022 года открыто 48 объектов общей площадью 3828 кв. м.,в т. ч. 38 магазинов 

(3522,5 м. кв.), 8 объектов общественного питания на 136 посадочных мест. 

Для увеличения объема реализации в текущем году организациями торговли 

проводятся акции, распродажи продовольственных и непродовольственных товаров, 

ярмарочные мероприятия, предпраздничная и выездная торговля. 

 

Здравоохранение  

Учреждение здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» (далее 

– УЗ «Несвижская ЦРБ») обеспечивает медицинское обслуживание жителей г. Несвижа, 

г.п. Городея и 112 сельских населенных пунктов Несвижского района. 

Численность населения района 38996 человек. Структура населения: городское – 

19465 (49,9%), сельское – 19531 (50,1%), трудоспособное население (с 16 лет) составляет 

21692 чел. (55,6%), трудоспособное население (с 18 лет) составляет 20968 чел. (53,8%). 

Детское население 0-17 лет составляет 8115 чел. (20,8%). Старше трудоспособного 

возраста – 9913 чел. (25,4%). 

Медицинское обслуживание населения района составляет 361 койка общей 

мощности стационарного уровня и 1010 амбулаторно-поликлинических посещений в 

смену:  

Несвижская центральная районная больница на 281 койку и 530 посещений в смену; 
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 Городейская городская больница на 85 коек и 150 посещений в смену; 

 8 амбулаторий врача общей практики: 

 Сновская амбулатория врача общей практики — 100 посещений в смену; 

 Ланская амбулатория врача общей практики – 30 посещений в смену; 

 Липская амбулатория врача общей практики – 25 посещений в смену; 

 Леоновичская амбулатория врача общей практики — 20 посещений в смену; 

 Оношковская амбулатория врача общей практики – 80 посещений в смену; 

 Островская амбулатория врача общей практики – 20 посещений в смену; 

 Сейловичская амбулатория врача общей практики – 30 посещений в смену; 

 Ударненская амбулатория врача общей практики – 20 посещений в смену. 

Фельдшерско-акушерских пунктов — 15 (средняя численность обслуживаемого 

населения 568 человек). 

 

Образование  

Система образования, спорта и туризма Несвижского района представлена 39 

учреждениями образования и двумя организациями физической культуры, спорта и 

туризма.  

В учреждениях образования Несвижского района по состоянию на 1 января 2022 

года работают 1665 специалистов и рабочих, в том числе 979 педагогических работников. 

В учреждениях общего среднего образования района образовательный процесс 

обеспечивают 636 педагогических работников, в учреждениях дошкольного образования – 

224, в других учреждениях – 119.  

 

Культура  

Развитие сферы культуры Несвижского района в 2022 году направлено на 

сохранение и популяризацию историко-культурного наследия, повышение ее социальной 

и экономической эффективности, повышение качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых организациями культуры посредством внедрения инновационных форм 

культурно-досуговой деятельности, развитие народного творчества, вовлечение населения 

в культурную жизнь района. 

Сеть учреждений культуры Несвижского района по состоянию на 01.01.2023 г. 

представлена 47 учреждениями культуры и искусства: 24 клубами, 18 библиотеками, 4 

детскими школами искусств, имеющими статус государственных учреждений 

образования, и государственным учреждением «Несвижский историко-краеведческий 

музей». 

Основными направлениями работы учреждений культуры является сохранение 

материального и духовного наследия района, развитие самодеятельного творчества, 

эстетическое воспитание молодежи, организация свободного досуга населения. 

За 2022 год в районе проведено 5110 мероприятия (за 2021 год — 4457 

мероприятий), 447 из них проведено на платной основе (за 2021 год — 423 мероприятий 

на платной основе). 

В целях повышения имиджа учреждений культуры и привлечения новых 

посетителей, учреждениями культуры Несвижского района проводятся: дни открытых 

дверей, мастер-классы, концертные программы на открытых площадках, спектакли, 
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отчетные концерты, флешмобы, ярмарки, театрализованные представления и народные 

праздники, тематические вечера и огоньки, праздники деревень, улиц и дворов, фестивали 

и конкурсные программы, профессиональные праздники и дни семейного отдыха, 

различные шоу-программы, в которых учреждения культуры презентует свою работу. 

В детских школах искусств Несвижского района по состоянию на 01.01.2022 

занимается 647 учащихся. Работает 5 направлений деятельности: музыкальное, 

театральное, хореографическое, изобразительное, народное декоративно-прикладное. 

Государственное учреждение «Несвижский историко-краеведческий музей» и 

музейные мероприятия за 2022 год посетило 2997 человек, организовано 31 временная 

экспозиция (выставок), проведено 301 экскурсия и 96 культурно-образовательных 

мероприятий. Поступило 527 музейных предметов, оцифровано 1273 предмета основного 

фонда (9,3% от количества основного фонда). Основной фонд музея составляет 13686 

единиц, фонд научно-вспомогательных материалов – 2532 еденицы. 

Всего в отрасли культуры на 01.01.2023 г. работает 339 (с внешними 

совместителями) человек. Состав кадров культуры района в 2022 году пополнили 10 

молодых специалистов. Всем молодым специалистам предложены места для проживания 

в общежитии отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи и 

общежитии для молодых специалистов, расположенном по ул. Кутузова,6 в г.Несвиже. 

В ГУК «Несвижский районный центр культуры» работает 112 человек. В 2022 году 

прибыло 5 молодых специалистов. В 2021 году – 1 молодой специалист. 

 

Таким образом, с учётом выше изложенного можно сделать вывод, что Несвижский 

район является социально-экономически развитым, а реализация проектных решений по 

реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области будет связана с позитивным эффектом в виде 

обеспечения безопасности при эксплуатации проектируемой линии электропередач для 

жителей города и обеспечением сохранности недвижимых материальных историко-

культурных ценностей, в непосредственной близости от которых проводятся работы. 
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
На стадии строительства объекта 

В настоящее время существующая ВЛ-10 кВ №126 от подстанции «Несвиж» 

(участки опор. № 76-/1/9, 91-110, 100-3/6, 103-4/5), выполнена проводами марки АС-35, 

АС-50, АПС-35 и СИП 1х50. ВЛ-10кВ предназначена для подключения существующих 

МТП №№ 38, 348, 404 и ТП №№ 37, 220. Реконструируемые линии электропередач 0,22-

0,4кВ запитаны от существующих подстанций (КТП №№ 38, 348, 404, 226 и ТП №№ 5, 21, 

23, 220) и предназначены для электроснабжения жилых домов и прочих потребителей 

(ГРП, СТО, насосная и пр.). Существующие кабельные линии 0,4 кВ от ТП №21 (на 

территории школы) предназначены для электроснабжения школы, котельной школы и 

прочих потребителей. Выполнены кабелем марки АСБ 3х50, 3х150+1х95, АВБбШв-1 

4х50, 4х70, АВВГ-1 4х50. Существующие ЛЭП проходят по улицам Кутузова, Слуцкая, 

Парковая, Ванчукевича, Пролетарская, Восточная, Солнечная, Панфилова и другим, 

улицам и проездам. 

 

Проектом предусмотрено: 

1. Демонтаж ВЛ-10кВ (участки опор. №76-/1/9, 91-110, 100-3/6, 103-4/5) с переводом 

на КЛ-10кВ;  

2. Строительство КЛ-10кВ между проектируемыми БКТПБ №№1,2,3,4,5 и 

существующими ТП №№37, 220; 

3. Демонтаж существующих КТП №№ 38, 348, 404 и ТП №21; 

4. Демонтаж существующих линий 0,22-0,4кВ от КТП №№ 348, 38, 404; ТП № 21 и 

частично от КТП №226 и ТП №№ 5, 23, 220;   

5. Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемых БКТПБ-1,2,3,4,5; 

6. Строительство участков КЛ-0,22-0,4кВ от проектируемых БКТПБ; 

7. Монтаж ЩУЭ на проектируемых опорах для учета электроэнергии абонентов. 

При реализации проектных решений предусматриваются следующие работы:  

- благоустройство; 

- земляные работы; 

- монтажные работы; 

- инженерное обеспечение сооружения (электроснабжение). 

При производстве работ должен быть обеспечен проезд автотранспорта экстренных 

служб ко всем домам на улице и к пожарным гидрантам.  

При прокладке КЛ-10-0,4кВ производится срезка плодородного слоя на площади 

5739м2 (5399м2+340м2) глубиной до 30 см и складированием его на границе производства 

работ (V=1721,7м3). В дальнейшем плодородный грунт будет повторно использоваться 

для устройства газонов площадью 5739м2 с необходимым объемом (V=1721,7м3). 

При монтаже опор ВЛ-10-0,4кВ производится срезка плодородного слоя на площади 

46,64м2 (0,11м2+46,53м2) глубиной до 30см и складированием его на границе 
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производства работ (V=13,99м3). В дальнейшем плодородный грунт будет повторно 

использоваться для устройства газонов площадью 25,03м2 с необходимым объемом 

(V=7,51м3). Избыток плодородного грунта V=6,48м3 используется для рекультивации 

прилегающей территории. 

При монтаже подстанций БКТПБ-1-5 производится срезка плодородного слоя на 

площади 311м2 глубиной до 30см и складированием его на границе производства работ 

(V=77,4м3). В дальнейшем плодородный грунт будет повторно использоваться для 

устройства газонов площадью 284 м2 (0,15см) с необходимым объемом (V=42,6м3). 

Избыток плодородного грунта V=34,8м3 используется для рекультивации прилегающей 

территории или отвозится на площадку хранения для последующего использования. 

При выполнении работ, связанных с нарушением почвенного покрова при 

разработке и устройстве траншей, подрядчик обязан снимать плодородный слой на всю 

глубину его залегания и буртовать его по краям строительной площадки с целью 

использования его для восстановления почвенного покрова по окончании работ в 

соответствии с Положением о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя 

почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель №01-4/78 от 24.05.1999г. 

Т.к. данные виды работ носят кратковременный характер и занимают непродолжительное 

время, то не требуется сохранение плодородного слоя почвы в буртах на специально 

отведенных площадках. Снятие, транспортировка, хранение и обратное разравнивание 

плодородного слоя почвы должны выполняться методами, исключающими снижение его 

качественных показателей. Использование плодородного слоя почвы для устройства 

подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей 

не допускается. 

Проектными решениями других видов работ по срезке плодородного слоя почвы не 

предусматривается. 

Проектные решения по предотвращению или снижению до минимума загрязнения 

земельных ресурсов включают следующие мероприятия: 

 проведение строительно-монтажных работ проводится строго в границах 

отведенной территории; 

 прокладка кабеля осуществляется ручным способом, при этом нарушения 

структуры почвы не происходит и она не утрачивает свою хозяйственную 

первоначальную ценность; 

 после прокладки кабеля предусмотрено обязательное восстановление травяного 

покрова; 

 не допускать затопления траншей; 

 необходимо своевременно удалять строительный и бытовой мусор со 

стройплощадки. На территории стройплощадки предусмотреть установку инвентарных 

контейнеров для сбора и регулярного вывоза строительных и бытовых отходов; 

 запрещается закапывание (захоронение) в землю неиспользованных или 

затвердевших остатков бетонной смеси, а также строительного мусора; 

 зеленые насаждения, находящиеся на строительной площадке, сносить или 

переносить только в случае попадания под пятно застройки; 

 при выезде со стройплощадки колеса машин и механизмов должны быть 

очищены от грязи. 
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Таким образом, механические нарушения почвенного покрова с его последующим 

восстановлением не приведут к нарушению морфологического строения почв и к 

трансформации их свойств.  

Воздействие на геологическую среду будет незначительным и не повлияет на 

изменение направленности природных процессов, если строительно-монтажные работы 

будут выполняться в соответствии с проектными решениями. 

 

При эксплуатации объекта: 

При строительстве и обслуживании блочной комплектной трансформаторной 

подстанции в бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ 

и 10 кв с опорами и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 КВ по 

объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» и соблюдении технологического регламента 

его эксплуатации негативное воздействие на почвенный покров будет минимальным. В 

целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный 

покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый. 
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4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
Воздействие на атмосферный воздух по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и 

ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

будет происходить на стадии строительства объекта. 

 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (разработка грунта, 

устройство бетонной подготовки, монтаж оборудования и т.д.). При строительстве 

осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку 

на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, 

инвентаря и инструментов. 

 

При движении автотранспорта в атмосферу выделяются следующие загрязняющие 

вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 

углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углерод черный (сажа) С. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства 

объекта будут предусмотрены следующие мероприятия: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания 

в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 строго соблюдать границы территорий, отводимых для строительства. 

 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер 

(согласно разработанному разделу ПОС), а также учитывая предусмотренные проектом 

мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих 

веществ при строительстве объекта будет незначительным. 

 

При эксплуатации объекта выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

происходить не будет.  

Проектом не предусматривается устройство новых автомобильных дорог, тротуаров, 

дорожек. 

Таким образом, после реализации проектных решений по объекту общее 

экологическое состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта не 

изменится. 
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

проведении работ по реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, 

Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области будет являться: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (разработка грунта, 

устройство бетонной подготовки, монтаж оборудования и т.д.). При строительстве 

осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на 

стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и 

инструментов; 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве КЛ-10кВ между проектируемыми БКТПБ №№1,2,3,4,5 и существующими ТП 

№№37, 220; строительстве ВЛИ-0,4кВ от проектируемых БКТПБ-1,2,3,4,5; строительстве 

участков КЛ-0,22-0,4кВ от проектируемых БКТПБ, выполнении монтажных работ 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или 

с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

При эксплуатации объекта шумовое воздействие отсутствует. 

Таким образом, после реализации проектных решений по объекту: «Реконструкция сетей 

0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской 

области» шумовое воздействие в районе расположения объекта не изменится и не создаст 

вредного воздействия на здоровье людей. 
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4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных 

норм и правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, 

помещениях административных и общественных зданий», Гигиенического норматива 

«Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с 

источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 

административных и общественных зданий» (в редакции Постановления Минздрава №57 от 

15.04.2016 г.). 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных 

и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 

состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№132 от 26.12.2013 г. по направлению действия вибрацию подразделяют на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником 

вибрации). 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными 

приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам 

(в том числе при их строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, 

воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, 

горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не 

имеющие источников вибрации. 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы: 

 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений 

предприятий; 

 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других 

производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских 

помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального 

труда; 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии 
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метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, 

железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и 

передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических 

прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых 

компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования 

зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, 

холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и 

предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других. 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей 

вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях 

административных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние 

квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте 

значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах 

больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных 

зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, 

утвержденного Постановлением Минздрава №132 от 26.12.2013 г. 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в 

соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей 

вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства измерений 

должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на 

человека. Средства измерений», введенного в действие постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. №8 «Об утверждении, 

введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации». 

На проектируемом объекте будут размещаться оборудование и механизмы, являющиеся 

источниками общей вибрации 2 и 3 категорий. 

Источники общей вибрации 2 категории: 

 автотранспорт. 

Источники общей вибрации 3 категории (тип «б»): 

 технологическое оборудование. 

 

  

https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
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Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха воздействием вибрации объекта 

предусмотрены следующие мероприятия:  

 запрещена работа механизмов вхолостую;  

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума и вибрации;  

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на производственной 

площадке не предусмотрены. 

При строительстве и обслуживании блочной комплектной трансформаторной 

подстанции в бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 

кв с опорами и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 КВ по объекту: 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в 

г. Несвиже Минской области» воздействие вибрации осуществляется только в период 

проведения строительных работ, т.е. является кратковременным и незначительным. 

 

При эксплуатации объекта воздействие вибрации отсутствует. 

Таким образом, после реализации проектных решений по объекту: «Реконструкция сетей 

0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской 

области» воздействие вибрации в районе расположения объекта осуществляться не будет.  
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых 

лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно 

воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют 

инфразвуками. 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №121 от 

06.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на 

рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», 

Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, 

допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 

застройки»» (в редакции Постановления Минздрава №16 от 08.02.2016г.): 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового 

давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, 

измеренные на временной характеристике «медленно» шумомера. Постоянным инфразвуком 

является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время 

наблюдения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на 

временной характеристике «медленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука 

нормируемым параметром является общий уровень звукового давления. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по 

энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным 

инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за 

время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на 

временной характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при работе не 

более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний 

или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 

поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 

состояния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать уровни 

звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 

2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, 

бури, ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях 

поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при 

ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-поступательном движении 

больших масс. Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки, 

ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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виброплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые 

двигатели. Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах. 

Воздушные линии с изолированным проводом не оказывают воздействия инфразвука и 

ультразвука, т.е. не являются источником инфразвуковых колебаний.  

Таким образом, не требуется специальных мер по защите здоровья населения от 

инфразвуковых колебаний. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2


ОВОС по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, 

Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

 

90 
 

4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их 

воздействии на население», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия 

электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного 

тока промышленной частоты», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 

распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. 

Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому 

проходят переменные токи. 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ 

и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на 

человека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 

электромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением 

напряженности поля и времени пребывания в нем; 

 воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при 

прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и 

механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении 

человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим 

заземленным объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в 

контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, 

машинами и механизмами, протяженными проводниками. 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие 

значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 

 внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 

А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции; 

 на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной 

индукции; 

 в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с 

учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности (Е) 

электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для 

магнитной индукции. 
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Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от 

воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ 

и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны 

высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

Провод СИП является самонесущим изолированным проводом, который применяется в 

воздушных линиях электропередач для передачи электрической энергии непосредственно от 

источника к объекту (жилой дом, производственное здание, склад, дача), для осветительных 

систем или для транзита электроэнергии на большие расстояния. Провод СИП состоит из 

токоведущей алюминиевой жилы сечением от 16 мм2 и выше, покрытой одинарной изоляцией 

из светостабилизированного пластиката, т.е. изоляция провода СИП не разрушается от 

солнечного излучения и ему не требуется дополнительная защита. 

На основании проектных данных, установлено, что на территории проектируемого 

объекта (ВЛ-10,0 кВ, КЛ-10,0 кВ, щиты учета) отсутствуют источники электромагнитных 

излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного 

диапазона (частота 300 мГц и выше). 
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4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ 

ВОДЫ 

 

Проектируемый объект: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, 

Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» не нуждается в обеспечении 

водоснабжения и водоотведения.  

Водоснабжение рабочего персонала питьевой водой осуществляется привозной водой. 

К началу основных строительных работ строительная площадка должна быть обеспечена 

противопожарным водоснабжением, дорогами, подъездами и связью.  

На территории стройплощадки должны быть установлены огнетушители, бочки с водой, 

ящики с песком и щиты с противопожарным инвентарем, количество которых определяется на 

стадии ППР. На видных местах должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной 

безопасности, списки добровольной пожарной дружины, порядок привлечения сил и средств 

тушения пожара и другие организационные документы, памятки, плакаты. 
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4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ 

ВОДЫ 

 

В ходе строительства и эксплуатации проектируемого объекта прямое воздействие на 

поверхностные и подземные воды отсутствует. 

Прокладка кабеля связи осуществляется в траншею ручным способом, без пересечения 

водных объектов. 

Строительство и обслуживание блочной комплектной трансформаторной подстанции в 

бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кв с опорами 

и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 КВ по объекту: «Реконструкция 

сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже 

Минской области» осуществляется на территориях, подлежащих специальной охране 

(водоохранная зона реки пруда Замковый и Девичий). 

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 г. № 148-З) статьи 53. Режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах: 

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь: 

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты 

растений и минеральных удобрений – проектом не предусмотрено; 

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за 

исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих 

возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды) – проектом не 

предусмотрено; 

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и 

(или) объектов захоронения химических средств защиты растений – проектом не 

предусмотрено; 

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных 

реагентов – проектом не предусмотрено; 

1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей 

фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав 

очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных 

сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, 

предусмотренных проектной документацией) – проектом не предусмотрено; 

1.6. мойка транспортных и других технических средств – проектом не предусмотрено; 

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест 

организованного содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной системе 

содержания) – проектом не предусмотрено; 

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных 

проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством 

порядке, без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного исполнительного и 

распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об 
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использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании 

растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь – 

проектом не предусмотрено. 

2. В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1 настоящей статьи, 

при условии проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной 

документацией. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в период 

строительства объекта проектными решениями предусматривается:  

- соблюдение технологии производства;  

- проведение строительных работ в границах отведенной территории; 

- прокладка кабеля в грунт механизированным и ручным способом; 

- использование привозной воды на питьевые нужды; 

- использование воды из водных объекта и подземных источников не предусмотрено; 

- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и мусора; 

- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров 

для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

- применение технически исправной строительной техники; 

- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживания строительной техники за 

пределами территории строительства на специализированных СТО; 

- слив горюче-смазочных материалов осуществляется в специально отведённые, 

оборудованные для этого места; 

- не допускать попадания топлива, масел, бытовых и строительных отходов в воду; 

- заправка ГСМ механизмов предусматривается от передвижных автоцистерн; 

- хранение ГСМ предусматривается в отдельно стоящих зданиях, предотвращая 

попадание ГСМ в грунт и воду.  

- при выезде со стройплощадки колеса машин и механизмов должны быть очищены от 

грязи. 

Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации 

объекта. 

Проектной документацией по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ 

по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области», соблюдаются 

требования Водного Кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 18.06.2019 № 201-З). 
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ 

МИР 

 

Проектными решениями по реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. 

Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области предусматривается 

удаление травяного покрова при: 

 монтаже опор (745 стоек): S1=745*0,055=40,98 м2; 

 монтаже опор (103 стойки) в водоохранной зоне реки, водоема: S1*=103*0,055= 

5,66м2; 

 монтаже КЛ-0,4-10 кВ: S1=5419 м2; 

 монтаже КЛ-0,4-10 кВ в водоохранной зоне реки, водоема: S1*=320 м2; 

 монтаже БКТПБ 1-5: S1=626 м2; 

Итого, S1=6085,98 м2; S1*=325,66 м2. 

 

Согласно разделу «Генеральный план» предусматривается устройство газона посевом 

травосмеси после:  

 демонтажа опор (374 стоек): S2=374*0,055=20,57 м2; 

 демонтажа опор (81 стойки) в водоохранной зоне реки, водоема: S2*=81*0,055= 

4,46м2; 

 монтаже КЛ-0,4-10 кВ: S2=5419 м2; 

 монтаже КЛ-0,4-10 кВ в водоохранной зоне реки, водоема: S2*=320 м2; 

 монтаже БКТПБ 1-5: S2=284 м2; 

 Итого, S2=5723,57 м2; S2*=324,46 м2; 

Sбез устройства газона = ∑ 𝑺𝟏- ∑ 𝑺𝟐=6085,98-5723,57=362,41 м2; 

Sбез устройства газона = ∑ 𝑺𝟏
∗
- ∑ 𝑺𝟐

∗
=325,66-324,46=1,2 м2 (в водоохранной зоне реки, 

водоема). 

Состав травосмеси: райграс пастбищный – 50%, овсяница красная – 25%, мятлик луговой 

– 25%. Норма высева семян – 200 кг/га. 

 

Размер компенсационных выплат будет составлять: 

V=∑ 𝑆𝑖 × 𝐵 × 𝐾1 × 𝐾2 × 𝐾3 × 𝐾4
𝑛
𝑖=1  

V=(0,25*29,0*362,41)+(0,25*29,0*1,2*2)=2627,4+17,4=2644,8 бел. руб. =91,2 б.в. (размер 

базовой величины на 01.10.2021 г. – 29,0 бел. руб.; стоимость удаляемого объекта 

растительного мира – 0,25 б.в.(иной травяной покров)). 

 

Также согласно разделу «Генеральный план» предусматривается удаление 4 ед. деревьев 

лиственных малоценных пород. Компенсационные посадки за удаляемые деревья 

составляют 6 ед. деревьев медленнорастущих лиственной породы. 

 

При производстве строительных работ строительно-монтажная организация обязана 

сохранять в зоне производства работ все зеленые насаждения, не предусмотренные к сносу. 

При этом строго соблюдать следующие защитные мероприятия: 
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- не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение 

планировочных и дренажно-осушительных работ за пределами территорий, отведённых для 

строительства; 

- не допускать складирования строительных материалов, стоянок машин и автомобилей 

на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников; 

- при производстве работ подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников 

работы производить ниже расположения основных корней не менее 1,5 м от поверхности 

почвы, не повреждая корневой системы растений; 

- складирование горюче-смазочных материалов производить не ближе 10 м от деревьев и 

кустарников, обеспечивая безопасность растений от попадания ГСМ через почву; 

- растительный слой почвы срезается вдоль траншеи или котлована во временные 

отвалы. После окончательной засыпки траншеи растительный слой разравнивается методами, 

исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при 

перемещениях. 

Для предотвращения возможного отрицательного воздействия на растительный и 

животный мир при прокладке кабеля в местах возможных размывов грунта, на участках, где 

имеется опасность образования оврагов и эрозии почвы после прокладки кабеля в проекте 

предусмотрены противоэррозионные мероприятия (одерновка траншеи, посадка кустарников, 

наброска камней и т.д.), способствующие укреплению поверхностного слоя грунта. 

Разнообразие фауны вблизи реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ оценивается 

как относительно тривиальное по видовому составу, что определяет существующие физико-

географические факторы и низкую степень антропогенного влияния на эту территорию до 

планируемой деятельности. 

Работы по реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ проводятся на территории 

населенного пункта – г. Несвиж, Минской области, следовательно, обитание редких 

животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути миграции животных на площадке 

строительства исключены. 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие 

при проведении строительных работ на растительный и животный мир будет допустимым. 

 

Специалистами Белорусского государственного университета был разработан Отчет: 

«Разработка мероприятий с целью предотвращения и (или) компенсации возможного 

вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания по объекту: 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» (отчет о выполнении работ по договору 

№66733 от 02.05.2023 г.). 

 

Зонирование территории по степени нарушенности среды обитания диких животных 

Объект планируемой деятельности располагается в восточной части г. Несвиж 

Несвижского района Минской области (рисунок 1). Участок планируемых работ, согласно 

Кодексу Республики Беларусь о земле, располагается на землях следующих категорий: 

населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов; промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; сельскохозяйственного 
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назначения. Проектом предусматривается реконструкция участка воздушной линии 

электропередач с дополнительным устройством кабельных линий электропередач. 

 
Рисунок 29. Границы планируемой территории 

 

Под реализацию проекта, согласно Акту выбора места размещения земельных участков, 

испрашивается территория площадью 4,9279 га, в том числе земли: населенных пунктов, 

садоводческих товариществ и дачных кооперативов – 4,3916 га; сельскохозяйственного 

назначения – 0,1508 га; промышленности транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения – 0,3855 га.  

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 

мира и среду их обитания производился для участков, на которых планируется нарушение 

почвенно-грунтового покрова. В состав указанных участков входят территории 

предназначенные: под укладку кабельных линий электропередач (0,5983 га); под организацию 

котлованов для установки новых опор воздушной линии электропередач (0,0104 га); под 

организацию площадок для установки БКТПБ (0,0628 га). Согласно проектным решениям, 

реализация проекта планируется с максимальным сохранением естественной растительности. 

Согласно проектной документации площадь данной территории составляет 0,6715 га. Данная 

территория принята за площадь зоны прямого уничтожения Sзпу. 

В соответствии с Положением на территории вредного воздействия, имеющей один его 

эпицентр (место проведения строительных работ), выделяют четыре зоны, в том числе: 

I зона – зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного 

мира и (или) среды их обитания (далее – зона прямого уничтожения). Потери численности 

диких животных и годовой продуктивности составляют от 75 до 100 %; 

II зона – зона сильного вредного воздействия. Потери численности диких животных и 

годовой продуктивности составляют от 50 до 74,9 %; 

III зона – зона умеренного вредного воздействия. Потери численности диких животных и 

годовой продуктивности составляют от 25 до 49,9 %; 
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IV зона – зона слабого вредного воздействия. Потери численности диких животных и 

годовой продуктивности составляют до 24,9 %. 

В соответствии с п. 7 Положения для каждой зоны отдельно производится оценка 

вредного воздействия. Оценка вредного воздействия показала следующее. 

В соответствии с проектными решениями на объекты животного мира и среду их 

обитания не будет оказано вредного воздействия химических и радиоактивных веществ, 

отходов в зонах сильного, умеренного, слабого вредного воздействия. 

В соответствии с п. 2 Положения, вредное воздействие на объекты животного мира и 

(или) среду их обитания — это гибель объектов животного мира, снижение их численности 

или биомассы и (или) продуктивности (потери или прироста). 

При реализации проекта невозможна гибель, снижение численности или биомассы и 

продуктивности беспозвоночных, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, 

обитающих на территории зон сильного, умеренного, слабого вредного воздействия. 

Таким образом, можно констатировать, что на животный мир в выделяемых согласно 

Положению зонах «сильного вредного воздействия», «умеренного вредного воздействия», 

«слабого вредного воздействия» вредного воздействия оказано не будет, а сами зоны сильного, 

умеренного и слабого воздействия не выделялись. Расчет ущерба производился только для 

зоны прямого уничтожения. 

 

Анализ растительности 

Исследование животного мира и расчет компенсационных выплат за вредное 

воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации проекта 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича 

в г. Несвиже Минской области» проводились для участков с естественной травяной 

растительностью и древесно-кустарниковой растительностью, в пределах которых будет 

осуществляться снятие почвенно-растительного покрова. Растительный покров указанных 

территорий мало разнообразен во флористическом и фитоценотическом отношении.  

Открытые травяные сообщества представлены разнотравными сообществами с 

включениями синантропных и декоративных видов растений.  

Древесно-кустарниковая растительность представлена мелколиственными (береза, 

тополь), плодовыми (яблоня) и декоративными породами деревьев. Проектом 

предусматривается удаление 4 деревьев.  

Удаление почвенно-грунтового слоя будет производиться на площади планируемой 

деятельности (0,6715га). Проектом предусмотрено удаление части существующих зеленых 

насаждений. После завершения строительных работ снимаемый плодородный слой почвы 

будет использоваться в соответствии с разработанной проектной документацией в 

установленном порядке.  

Места произрастания видов растений, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь, на участке планируемой деятельности не выявлены.  

В биотической структуре объектов животного мира ведущее средообразующее значение 

имеет растительность. На основании сходства биотопической структуры на территории 

планируемой деятельности был выделен один биотоп, общая площадь которого составляет 

0,6715 га, отдельный биотоп с древесно-кустарниковой растительностью не выделялся в виду 

его слабого развития и разреженности.  
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Общая характеристика животного мира исследуемой территории 

Исследованная территория характеризуется малым биотопическим разнообразием, что 

обусловило обитание здесь видов, относящихся к категории обычных и пластичных в выборе 

мест для размножения.  

Характеристика животного мира дана на основании проведенных полевых исследований 

и фондовых материалов. Для данной территории характерно наличие беспозвоночных, птиц и 

млекопитающих.  

Характеристика животного мира дана на основании проведения полевых исследований и 

фондовых материалов и представлена в таблицах 6-7.  

Мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, на участке планируемой деятельности не выявлено.  

 

Таблица 6. Общая характеристика орнитофауны 

 
 

Таблица 7. Общая характеристика териофауны 
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Ущерб рассчитывался для каждого указанного вида животных отдельно. Перечень видов 

животных с указанием их плотности на исследуемой территории представлен в таблице 8. 

Плотность почвенных беспозвоночных принята для участка – 2,1 кг/га. 

 

Таблица 8. Плотность млекопитающих на исследуемой территории 

 
 

В связи с отсутствием полноценного биотопа с древесно-кустарниковой растительностью 

на территории реализации проекта оценка степени вредного воздействия на орнитофауну не 

проводилась, т.к. отсутствуют безопасные места для гнездования. 

В связи с характером планируемых работ, для оценки воздействия на териофауну были 

взяты только мелкие млекопитающие, т.к. именно они пострадают ввиду небольшой величины 

их участков обитания и специфики биологии и экологии. 

 

Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие 

 

Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 

Расчет компенсационных выплат проводился на основании анализа данных по 

почвенным беспозвоночным.  

Для расчета ущерба беспозвоночным животным использовали результаты исследований 

Национальной академии наук и других организаций и опубликованные в открытой печати 

литературные данные и результаты научных исследований в различных типах биоценозов, а 

также результаты натурных исследований.  

Приняты следующие коэффициенты:  

коэффициент реагирования беспозвоночных на вредное воздействие для зоны прямого 

уничтожения – 1;  

коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость – 0,02;  

коэффициент статуса территории – 1;  

период строительства 1 год;  

период регенерации – 3 года.  

Коэффициент годового прироста равен 8.  

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных 

представлен в таблице 9.  

 

Таблица 9. Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 
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Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных 

составит суммарную величину равную 1,02 базовой величины. 

 

Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на тмлекопитающих 

Для расчета ущерба использовали результаты исследований научных организаций и 

литературные данные, а также результаты полевых исследований.  

Приняты следующие коэффициенты: 

коэффициент реагирования млекопитающих на вредное воздействие для зоны прямого 

уничтожения – 1; 

коэффициент годового прироста, период регенерации и коэффициент, учитывающий 

ресурсную стоимость указаны в таблице 10 и определены в соответствии с Положением; 

период строительства 1 год. Коэффициент статуса территории – 1.  

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 

представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10. Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 

 
Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих составит 

суммарную величину равную 0,35 базовой величины. 

 

Для снижения воздействия на почву и земельные ресурсы должно быть предусмотрено 

максимальное сокращение размеров строительных площадок для производства строительно-

монтажных работ, и строгое соблюдение землеотвода.  

При проведении работ вблизи зеленых насаждений необходимо принимать меры, 

исключающие попадание вяжущих материалов на растения и в почву. Запрещается присыпать 

грунтом корневые шейки деревьев более чем на 10 см. В случае присыпки требуется в 

кратчайшее время (не позднее 1 месяца) освободить корневые шейки деревьев во избежание 

их усыхания. При повреждении произрастающих деревьев при производстве работ во 

избежание их усыхания необходимо провести обработку мест повреждения садовым варом.  

Проведение расчетов по определению размера компенсационных выплат за вредное 

воздействие на объекты животного мира и среду их обитания произведено согласно 

Положению о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, 

утвержденного постановлением Совета Министров от 7 февраля 2008 г. № 168.  

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 

мира и среду их обитания производился для участков, на которых планируется удаление 

почвенно-растительного слоя. На остальных участках вредное воздействие на объекты 
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животного мира не прогнозируется. Площадь зоны прямого уничтожения суммарно составит 

0,6715 га.  

Воздействие на животный мир в выделяемых согласно Положению зонах «сильного 

вредного воздействия», «умеренного вредного воздействия», «слабого вредного воздействия» 

оказано не будет, а сами зоны сильного, умеренного и слабого воздействия не выделялись. 

Расчет ущерба производился только для зоны прямого уничтожения.  

Рассчитанное суммарное вредное воздействие на животный мир следующее:  

 размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных 

составит суммарную величину равную 1,02 базовой величины;  

 размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 

составит суммарную величину равную 0,35 базовой величины.  

Таким образом, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и (или) среды их обитания, по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 

10/0,4 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

составит 1,37 базовой величины. 
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов 

хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обращении с 

отходами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 

среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с 

отходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, 

здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

 

Отходы, образующиеся при деятельности объекта: 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: 

проведение подготовительных и строительно-монтажных работ, обслуживание и ремонт 

строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность 

рабочего персонала. 

Отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных работ, а также от 

хозяйственно-бытовой деятельности, являются собственностью подрядчика. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по 

использованию и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) 

будет производиться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) 

основанием площадке. Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с 

требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №271-3 и техническими 

условиями на проектирование.  
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Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (9120400): 

М= 25 чел. х 0,148 кг х 107,5 дня х 10-3 = 0,398 т/год 

Где 25 - Количество работников в максимальную смену, чел; 

0,148 - количество отходов на одного работника в сутки, кг, полученный из расчёта (54 

кг/год (годовой норматив образования отходов) / 365 дней); 

21,5- количество рабочих дней в месяц; 

5 - продолжительность строительства, мес. 

 

Расчет образования отходов от вырубаемых деревьев: 

Количество вырубаемых деревьев с площади проектируемого участка составляет 4 шт. 

различного диаметра. Средний вес деревьев составляет 0,220 т. 

Средний вес вырубаемой древесины: 0,22т х 4 шт = 0,88 т. 

При вырубке объектов растительного мира образуются такие отходы строительства как 

(процентный состав принят в соответствии с Приложением 1 к приказу Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 11.05.2011 №200-

ОД):  

 отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при раскряжевке и т.п. (код 1730100, 

неопасные) – 1% от общего количества 0,88 т×0,01=0,0088 т; 

 сучья, ветки, вершины (код 1730200, неопасные) – 3% от общего количества 0,88 

т×0,03=0,0264 т; 

 отходы кочевания пней (код 1730300, неопасные) – 13% от общего количества 0,88 

т×0,13=0,1144 т; 

 кусковые отходы натуральной чистой древесины – 0,88-0,0088 – 0,0264 – 0,1144 = 

0,7304 т; 

 

Итого при вырубке объектов растительного мира образуются: 

Сучья, ветки, вершины (1730200) 0,0264 т 

Отходы корчевания пней (1730300) – 0,01144 т 

Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при раскряжевке и т.п. (1730100) – 

0,0088 т 

При вырубке объектов растительного мира образуется 0,7304 т чистой древесины, 

собственником которой является Филиал «Столбцовские электрические сети» РУП 

«Минскэнерго». 

 

Перечень отходов, которые будут образовываться при реконструкции сетей 0,38-10 кВ и 

ТП-10/04 кВ приведен в таблице 11. 
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Таблица 11. Ориентировочный перечень отходов, образующихся при демонтаже проводов и 

строительных конструкций на участке реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ 

Наименование 

отхода 

Степень 

опасности 

отходов, 

код, 

агрегатное 

состояние 

Объем образования 

отходов 

Способ обращения* 
Единица 

изм. 

Величина, 

т 

1 3 4 5  

Отрезки хлыстов, 

козырьки, 

откомлевки, 

обрезки при 

раскряжевке и т.п.  

Неопасные, 

код 1730100 
т 0,0088 

На использование.  

Объект: Комплекс рубильный передвижной МРБ-400 

Собственник: Новогрудское районное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 

231400 г. Новогрудок, ул. Котовского, 30, (01597) 40645, 

факс (01597) 22472 

Сучья, ветки, 

вершины 

Неопасные, 

код 1730200 
т 0,0264 

Отходы 

корчевания пней 

Неопасные, 

код 1730300 
т 0,01144 

Отходы 

производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

Неопасные, 

код 9120400, 

твердое 

т 0,398 

На захоронение на полигон ТКО г. Несвиж;  

Местонахождение объекта: г. Несвиж; (01770) 6-14-35 

Наименование собственика: Унитарное предприятие 

«Несвижское ЖКХ»; 

Юридический адрес собственника: 222603, ул. Шимко, 

74а, г. Несвиж, Минская обл.; (01770) 2-32-04, 5-97-08 Бой шифера 

3-ий класс, 

код 3141204, 

твердое 

т 0,4 

Лом стальной 

несортированный 

Неопасные, 

код 3511008, 

твердое 

т 2,682 

На использование.  

Объект: Барановичский участок, 225413, Слонимское 

шоссе, 4-й км., г. Барановичи, (0163) 419106 

Собственник: ПУП "Брествторчермет, 225413, 

Слонимское шоссе, 4-й км., г. Барановичи, (0163)419106 

Бой 

железобетонных 

изделий 

Неопасные, 

код 3142708, 

твердое 

т 350,71 

На использование.  

Объект: Мобильный комплекс попереработке 

строительных отходов, 225427, Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Бадака, 74, (0163) 41-92-79 

Собственник: Филиал "Строительное управление №145" 

ОАО "Строительный трест №25", 2225427, ул. Бадака, 

74, г. Барановичи, Брестская обл., (0163) 419279, 419269 

Провод 

алюминиевый 

незагрязнённый, 

потерявший 

потребительские 

свойства 

Неопасные, 

код 3530404, 

твердое 

т 5,173 

На использование.  

Объект: Минский производственный комплекс, 223016, 

район аг. Гатово, Новодворский с/с, 42/2 Минский 

район, Минская область, 8(0175)033797; 8(0175033799 

Собственник: ОАО «Белцветмет», 223016, район аг. 

Гатово, Новодворский с/с, 42/2 Минский район, 

Минская область, 8(0175)033797; 8(0175033799 
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Бой фарфоровых 

изделий  

Неопасные, 

код 3147800, 

твердое 

т 1,43 

На использование.  

Объект: Площадка для переработки строительных 

отходов по адресу: ул. Слонимское шоссе, 43Н в 

г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 43Н, г. 

Барановичи, +375173605111, +375293088866 

Собственник: Общество с ограниченной 

ответственностью "СпецтехникаГрупп", 220019, ул. 

Монтажников, 9, ком.34/25, г. Минск, +375173605111, 

+375293088866 

Смешанные 

отходы 

строительства 

4-ый класс, 

код 3991300, 

твердое 

т 61,1 

Асфальтобетон от 

разборки 

асфальтовых 

покрытий 

Неопасные, 

код 3141004, 

твердое 

т 1,13 

На использование.  

Объект: Мобильный комплекс по переработке 

строительных отходов, 225427, Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Бадака, 74, (0163) 41-92-79 

Собственник: Филиал "Строительное управление 

№145" ОАО "Строительный трест №25", 2225427, ул. 

Бадака, 74, г. Барановичи, Брестская обл., 

(0163)419279, 419269 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование или захоронению согласно Реестрам объектов по использованию или 

захоронению отходов Республики Беларусь. 

 

Объемы и наименование отходов указаны ориентировочно, точные объемы и 

наименование отходов будут уточнены при разработке инструкции отходов на стадии 

строительства объекта. 

 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта: 

После реализации проектных решений по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и 

ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

образование отходов происходить не будет. 

Перечень организаций-переработчиков отходов производства размещен на сайте 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/ в разделе «Актуально». Захоронение отходов на полигоне 

допускается только при наличии разрешения на захоронение отходов производства, выданного 

территориальной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости 

(контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по 

классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу 

опасности. Допускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном 

средстве, если они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), 

предотвращающую их смешивание и позволяющую производить взвешивание отходов на 

полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной 

площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. 

Контейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/
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опасности, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на 

открытой территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 

Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии 

сопроводительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов 

производства происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием 

подземных вод в районе полигона ТКО проводится раз в полугодие. 

В период строительства, строительная организация, кроме обязательного выполнения 

проектных мероприятий, должна осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение 

окружающей среды и нанесение минимального ущерба во время строительства. К этим 

мероприятиям относятся: 

- обязательное оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для 

бытовых и строительных отходов; 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство. 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление 

территории в период строительства и эксплуатации объекта. 
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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОХРАНЕ 

 

Согласно ст.63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» №1982-XII 

от 26 ноября 1992 г. (в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2022 г. № 231-З) к 

природным территориям, подлежащим специальной охране относятся: 

 курортные зоны; 

 зоны отдыха; 

 парки, скверы и бульвары; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения; 

 рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

 типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

 верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

 места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

 природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и 

(или) миграции диких животных; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

 иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

Согласно Акту выбора места размещения земельных участков, утвержденного 

Председателем Несвижского районного исполнительного комитета от 14.10.2021 г. 

проектируемые земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 

расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до и свыше 1000 вольт, 

объектов газораспределительной системы, линий, сооружений электросвязи и радиофикации, 

на природных территория, подлежащих специальной охране (водоохранная зона пруда 

Замковый и Девичий), в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей (зона охраны ландшафта, зона охраны культурного пласта (слоя), зона 

регулирования застройки (I режим содержания). 

Реализация проектных решений не противоречит требованиям к режимам осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на природных территориях, подлежащих специальной 

охране. При проектировании объекта: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. 

Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» соблюдаются 

требования Водного Кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 18.06.2019 № 201-З). 

Согласно анализа полученных данных по воздействию проектируемого объекта при его 

строительстве и эксплуатации на все компоненты окружающей среды и здоровье населения 

установлено: 
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I. Учитывая ряд мероприятий, направленных на предотвращение или снижение до 

минимума загрязнения земельных ресурсов при строительстве и эксплуатации объекта 

уровень воздействия на почвенный покров прилегающих территорий можно оценить, как 

допустимый. 

II. Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

на стадии строительства объекта будет носить временный характер. В процессе строительства 

будут применены машины с двигателями внутреннего сгорания, проверенными на 

токсичность выхлопных газов. Работа вхолостую на площадке строительства будет запрещена. 

Учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух 

источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет 

незначительным.  

Поскольку реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по проектируемому объекту 

осуществляется по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области, 

для минимизации воздействия объекта на растительный и животный мир будет предусмотрена 

работа автотранспорта строго в пределах площадки объекта. При строительстве объекта будут 

применены машины и механизмы, создающие минимальный шум и вибрацию. На земельных 

участках, испрашиваемых для строительства объекта, не зарегистрированы места 

произрастания видов дикорастущих растений и мест обитания видов диких животных, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

III. Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление 

территории в период строительства и эксплуатации объекта. 

 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие 

при реализации проектных решений по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 

кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» на 

компоненты окружающей среды мир будет допустимым.  
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ  

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Согласно требований ТКП 339-2022 (33240) «Электроустановки на напряжение до 750 

кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и 

трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, 

электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры 

электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемно-сдаточных испытаний» 

токоведущие части не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные 

прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под 

напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном 

режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции. 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть 

применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого 

прикосновения: 

1. основная изоляция токоведущих частей; 

2. ограждения и оболочки; 

3. установка барьеров; 

4. размещение вне зоны досягаемости; 

5. применение сверхнизкого (малого) напряжения. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны 

быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном 

прикосновении: 

- защитное заземление; 

- защитное зануление; 

- защитное автоматическое отключение питания; 

- уравнение потенциалов; 

- выравнивание потенциалов; 

- двойная или усиленная изоляция; 

- сверхнизкое (малое) напряжение; 

- защитное электрическое разделение цепей; 

- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 

На опорах ВЛИ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для 

повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземление 

электрооборудования, установленного на опорах. Сопротивление заземляющего устройства 

должно быть не более 30 Ом. 

Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных 

элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику. Заземляющие проводники 

должны иметь диаметр не менее 6 мм. 

На основании Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь «Об утверждении типовой 

инструкции по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 26 декабря 2017 г. № 91/53. 
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Электромонтер обязан: 

- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории 

организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 

- использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства 

коллективной защиты; 

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории 

организации; 

- немедленно сообщать нанимателю о любой ситуации, угрожающей жизни или 

здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, 

оказывать содействие нанимателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи 

потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения; 

- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

функциональными обязанностями; 

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 

уполномоченное должностное лицо нанимателя о неисправности электрооборудования, 

инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, об 

отсутствии средств индивидуальной защиты; 

- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда. 

- соблюдать требования пожарной безопасности, эксплуатационных документов 

организаций - изготовителей используемых электрооборудования, инструмента, правила 

личной гигиены; 

- знать правила технической эксплуатации обслуживаемых электроустановок; 

- знать виды работ, выполняемые в организации в порядке текущей эксплуатации, по 

распоряжению, наряду-допуску на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-

допуск); 

- знать основные и дополнительные электрозащитные средства; 

- знать местонахождение аптечки первой помощи универсальной; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте. 

В случае возникновения аварийной ситуации электромонтеру следует: 

- немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию; 

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии; 

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц, вызову аварийно-спасательных служб, подразделения 

по чрезвычайным ситуациям (при необходимости); 

- обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и 

жизни; 

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу нанимателя. 
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Электромонтер должен прекратить все работы на воздушных линиях электропередачи, 

открытых распределительных устройствах, на вводах и коммутационных аппаратах, 

непосредственно подключенных к воздушным линиям электропередачи, на кабельных линиях, 

подключенных к участкам воздушных линий электропередачи, а также на вводах воздушных 

линий связи в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях в случае 

приближении грозы. 

Электромонтеру следует немедленно отключить от сети электродвигатели при: 

- несчастных случаях (или угрозе их) с работающими и другими лицами; 

- появлении неисправностей, грозящих привести к аварии (появление дыма или огня из 

электродвигателя или его пускорегулирующей аппаратуры, вибрация сверх допустимых норм, 

поломка приводного механизма, нагрев подшипника сверх допустимой температуры, 

значительное снижение частоты вращения, сопровождающееся быстрым нагревом 

электродвигателя, и другое). 

При возникновении загорания в электроустановке или опасности поражения 

окружающих электрическим током в результате обрыва кабеля (провода) или замыкания 

электромонтеру необходимо обесточить установку, принять меры по тушению пожара. При 

этом тушить пламя следует углекислотным или порошковым огнетушителями, асбестовыми 

покрывалами и песком. 

При обнаружении замыкания на землю электромонтеру не допускается приближаться к 

месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых и менее 8 м в открытых 

распределительных устройствах. Приближение к этому месту на более близкое расстояние 

допускается только для производства операций с коммутационных аппаратов для ликвидации 

замыкания на землю, а также при необходимости оказания первой помощи пострадавшим. 

Электромонтеру следует пользоваться основными и дополнительными 

электрозащитными средствами. 

Для освобождения пострадавшего от действия электрического тока электромонтеру 

необходимо быстро отключить токоведущие части или провода, которых он касается. Если 

невозможно отключить электроустановку для отделения пострадавшего от токоведущих 

частей напряжением до 1000 В, необходимо принять меры собственной безопасности, для 

этого в сухую погоду следует оттянуть пострадавшего за части одежды, не прилегающие к 

телу (рукав, полы костюма и тому подобное). При возможности следует отвести токоведущую 

часть предметом-изолятором в виде сухой доски. Электромонтер может изолировать себя от 

действия электрического тока, для чего ему необходимо встать на непроводящую ток 

поверхность (сухую доску, электроизолирующий ковер или др.) и надеть электроизолирующие 

перчатки. Разъединение пострадавшего и токоведущей части электромонтеру безопаснее 

проводить одной рукой. 

При напряжении в токоведущих частях выше 1000 В электромонтер должен действовать, 

в электроизолирующих перчатках и ботах, применяя электроизолирующие штанги и 

электроизолирующие клещи, рассчитанные на соответствующее напряжение. Электромонтеру 

следует учитывать, что при отключении линии из-за большой емкости в ней сохраняется 

электрический заряд, опасный для жизни. 

При авариях и несчастных случаях на производстве электромонтеру следует обеспечить 

до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для 

жизни и здоровья работающих. 
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Для обеспечения безопасных условий труда на проектируемых узлах передачи данных 

проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

-использование специальной технической мебели для обслуживания оборудования, 

расположенного в верхних частях статива стоек и кросса; 

-использование сети пониженного ремонтного напряжения (до 42В) с подачей его 

непосредственно на ряды с оборудованием; 

-защитное заземление стативов, кабельростов, арматуры освещения; 

-использование резиновых диэлектрических ковриков, укладываемых у вводного и 

токораспределительного оборудования и диэлектрических перчаток; 

-местное освещение оборудования; 

-аварийное освещение технических служб; 

-использование инструментов с изолированными ручками. 

Монтаж и эксплуатация оборудования, строительство линейных сооружений должны 

производиться в строгом соответствии с действующими Правилами по охране труда при 

выполнении работ на объектах телефонной, телеграфной связи и передачи данных, 

“Правилами по охране труда при работах на кабельных линиях передачи сетей электросвязи”, 

ТКП 45-1.03-40-2006 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования", ТКП 45-1.03-

44-2006 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство", ПУЭ - правила 

устройства электроустановок, ТКП 181-2009 (02230) "Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей". 

Пожарная безопасность проектируемых сооружений и персонала обеспечивается: 

-выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории класса 

помещений и сооружений по взрыво - и пожароопасности; 

-использованием существующих средств наружного и внутреннего пожаротушения. 

При работе с устройством для сварки необходимо соблюдать следующие требования: 

– все подключения и отключения приборов, требующие разрыва электрических цепей 

или соединения с высоковольтными цепями устройства, производить при полностью снятом 

напряжении; 

– устройство должно быть заземлено; 

– во время наладочных работ следует помнить, что трансформатор, высоковольтные 

провода, электроды в режиме сварки находятся под высоким напряжением; 

– запрещается эксплуатация устройства со снятым защитным кожухом блока электродов; 

– не реже одного раза в неделю производить проверку исправности изоляции 

высоковольтных проводов; запрещается работать на устройстве при поврежденной изоляции 

высоковольтных проводов; 

– к работе с устройством допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с последующей проверкой знаний и 

имеющие группу по электробезопасности не ниже III. 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их 

возникновения проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно 

нормативным правовым документам, мероприятия. 
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4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений по 

объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» будут связаны с позитивным эффектом в виде 

обеспечения безопасности при эксплуатации проектируемой линии электропередач для 

жителей города и обеспечении сохранности недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей, в непосредственной близости от которых проводятся работы. 

Пожарная безопасность воздушных и кабельных линий электропередачи и 

трансформаторных подстанций обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов коротких замыканий, заземлением опор и соблюдением 

безопасных по схлестыванию расстояний между проводами. Расстояние от опор ВЛИ и 

электрических проводов до различных зданий и сооружений выдержаны в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Проектом предусмотрено строительство КЛ-10кВ между проектируемыми БКТПБ 

№№1,2,3,4,5 и существующими ТП №№37, 220; строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемых 

БКТПБ-1,2,3,4,5; строительство участков КЛ-0,22-0,4кВ от проектируемых БКТПБ c применением 

изолированных проводов марки СИП-4 взамен воздушных линий с неизолированными 

проводами. 

Реализация настоящих проектных решений имеет следующие преимущества и 

целесообразность, а именно: 

 высокая надежность и бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией,  

 сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической 

расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; 

 снижение энергопотерь в линии вследствие уменьшения реактивного сопротивления 

(0,1 ОМ/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов); 

 возможность совместной подвески на опорах проводов с разным уровнем 

напряжения и с телефонными линиями; 

 простота монтажа и ремонта, особенно при работах под напряжением; 

 сокращение объемов аварийно-восстановительных работ; 

 отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом 

изолированной поверхности проводов; 

 возможность реализации проектных решений без вырубки объектов растительного 

мира; 

 исключение опасности возникновения пожаров в случае падения проводов на землю, 

исключение возможности короткого замыкания между фазными проводами ли на землю; 

 высокая безопасность обслуживания и отсутствие риска поражения при касании 

фазных проводов, находящихся под напряжением; 

 снижение вероятности хищения электроэнергии и разрушения. 
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Применение при реализации проектных решений светодиодных светильников 

обусловлено тем, что они обладают самой высокой световой отдачей по сравнению с 

газоразрядными лампами.  

Светодиодные светильники имеют более длительный срок службы и надежно работают в 

широком диапазоне климатических условий по сравнению с другими лампами.  

Таким образом, проектируемые линии электропередач обладают высокой 

энергоэффективностью и безопасностью при их эксплуатации по сравнению с 

существующими, поэтому реализация проектных решений экономически оправдана. 
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4.10. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и 

значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и 

количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-

08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета». 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, 

переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность 

относится к локальному воздействию, так как влияние на окружающую среду осуществляется 

в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности и имеет балл оценки - 1. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится 

к многолетнему (постоянному) воздействию более 3 –х лет и имеет балл оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность 

относится к слабому воздействию, так как изменения в природной среде превышают пределы 

природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после 

прекращения воздействия и имеет балл оценки - 2. 

Расчёт общей оценки значимости: 

1*4*2=8 

Согласно расчёту общей оценки значимости 8 баллов характеризует воздействие 

низкой значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ 

СНИЖЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

 
Атмосферный воздух: 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 

атмосферный воздух предложен ряд природоохранных мероприятий: 

- проверка строительного оборудования и машин с двигателями внутреннего сгорания на 

токсичность выхлопных газов; управление качеством используемого топлива; 

- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке 

не предусмотрены; 

- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; 

- запрещается применение громкоговорящей связи. 

- контроль соответствия кабельных линий и изолированных проводов, применяемых при 

выполнении работ, требованиям действующих национальных технических стандартов, норм и 

спецификаций. 

Содержание вредных примесей в выхлопных газах может быть уменьшено в результате 

использования новых автомобилей и дорожной техники, качественного топлива, эксплуатации 

исправной и отрегулированной топливной аппаратуры, исключения холостой работы 

двигателя.  

Для автомобильных бензиновых двигателей содержание окиси углерода в отработавших 

газах не должно превышать: 1,5 % - при минимальных оборотах, 1 % - при 0,6 числа 

максимальных оборотов. 

Для дизельных двигателей дымность отработавших газов не должна превышать: 40 % - в 

режиме свободного ускорения, 15 % - при максимальной частоте вращения. Антидымные 

добавки в дизельное топливо могут снижать дымность выбросов на 40 - 60 %. Токсичность 

отработавших газов дизельных двигателей минимальна при 60 - 70 %-ной рабочей нагрузке. 

Выполнение работ в тёплый период года позволит снизить выбросы от техники в связи с 

отсутствием необходимости длительного прогрева двигателей. 

Выбор параметров дороги с прокладкой её на местности обеспечивает максимально 

возможную равномерность движения транспортных средств без лишних остановок и 

замедлений, что способствует сокращению выбросов токсичных газов, шума, вибрации и т.п. 

Большую роль в поглощении пыли, в очищении воздуха от вредных газов играют 

зеленые насаждения. Задерживая твердые и газообразные примеси, они служат своеобразным 

фильтром, очищающим атмосферу. По литературным данным в 1 м3 воздуха индустриальных 

центров содержится от 100 до 500 тыс. частиц пыли и сажи, в лесу их почти в 1000 раз 

меньше. Зеленые насаждения задерживают на кронах от 6 до 78 кг/га твердых осадков, что 

составляет 40 – 80% взвешенных примесей в воздухе. 
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Также установлено, что полосы лиственных насаждений шириной 30 – 60 м снижают 

концентрации окиси углерода в выхлопных газах автотранспорта более чем в 2 – 3 раза. 

 

Растительный и животный мир: 

Для предотвращения возможного отрицательного воздействия на растительный и 

животный мир при строительстве и обслуживании блочной комплектной трансформаторной 

подстанции в бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 

кв с опорами и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 КВ по объекту: 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в 

г. Несвиже Минской области» в местах возможных размывов грунта, на участках, где имеется 

опасность образования оврагов и эрозии почвы после прокладки кабеля в проекте 

предусмотрены противоэррозионные мероприятия (одерновка траншеи, посадка кустарников, 

наброска камней и т.д.), способствующие укреплению поверхностного слоя грунта. Удаление 

древесно-кустарниковой растительности проектом не предусматривается. 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не подлежащие 

удалению; 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах 

на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника.  

– подъездные пути и места установки строительной техники располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только 

в пределах отведенного под строительство участка; 

– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 

повреждая корневой системы. 

 

Почвенный покров: 

При прокладке КЛ-10-0,4кВ производится срезка плодородного слоя на площади 5739м2 

(5399м2+340м2) глубиной до 30 см и складированием его на границе производства работ 

(V=1721,7м3). В дальнейшем плодородный грунт будет повторно использоваться для 

устройства газонов площадью 5739м2 с необходимым объемом (V=1721,7м3). 

При монтаже опор ВЛ-10-0,4кВ производится срезка плодородного слоя на площади 

46,64м2 (0,11м2+46,53м2) глубиной до 30см и складированием его на границе производства 

работ (V=13,99м3). В дальнейшем плодородный грунт будет повторно использоваться для 

устройства газонов площадью 25,03м2 с необходимым объемом (V=7,51м3). Избыток 

плодородного грунта V=6,48м3 используется для рекультивации прилегающей территории. 

При монтаже подстанций БКТПБ-1-5 производится срезка плодородного слоя на 

площади 311м2 глубиной до 30см и складированием его на границе производства работ 

(V=77,4м3). В дальнейшем плодородный грунт будет повторно использоваться для устройства 

газонов площадью 284 м2 (0,15см) с необходимым объемом (V=42,6м3). Избыток 

плодородного грунта V=34,8м3 используется для рекультивации прилегающей территории или 

отвозится на площадку хранения для последующего использования. 
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Проектными решениями других видов работ по срезке плодородного слоя почвы не 

предусматривается. 

Проектные решения по предотвращению или снижению до минимума загрязнения 

земельных ресурсов включают следующие мероприятия: 

 после прокладки кабеля предусмотрена обязательная рекультивация земель, 

нарушенных при строительстве; 

 запрещается слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в грунт; 

 необходимо организовать выпуск поверхностных вод со строительной площадки 

таким образом, чтобы предотвратить размыв примыкающей территории; 

 не допускать затопления траншей; 

 необходимо своевременно удалять строительный и бытовой мусор со 

стройплощадки. На территории стройплощадки предусмотреть установку инвентарных 

контейнеров для сбора и регулярного вывоза строительных и бытовых отходов; запрещается 

закапывание (захоронение) в землю неиспользованных или затвердевших остатков бетонной 

смеси, а также строительного мусора; 

 зеленые насаждения, находящиеся на строительной площадке, сносить или 

переносить только в случае попадания под пятно застройки.  

Таким образом, механические нарушения почвенного покрова с его последующим 

восстановлением не приведут к нарушению морфологического строения почв и к 

трансформации их свойств.  

Воздействие на геологическую среду будет незначительным и не повлияет на изменение 

направленности природных процессов, если строительно-монтажные работы будут 

выполняться в соответствии с проектными решениями. При подземной прокладке кабеля и 

соблюдении технологического регламента его эксплуатации негативное воздействие на 

почвенный покров будет предупреждено ввиду глубины прокладки. 

 

Поверхностные и подземные воды 

Для предотвращения загрязнения природных вод в период строительства и эксплуатации 

объекта проектными решениями предусматривается:  

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживания строительной техники 

за пределами территории строительства на специализированных СТО; 

 слив горюче-смазочных материалов осуществляется в специально отведённые, 

оборудованные для этого места; 

 не допускать попадания топлива, масел, бытовых и строительных отходов в воду; 

 заправка автотранспортных средств ГСМ на стройплощадке производится не будет; 

 хранение ГСМ предусматривается в отдельно стоящих зданиях, предотвращая 

попадание ГСМ в грунт и воду; 

 при выезде со стройплощадки колеса машин и механизмов должны быть очищены от 

грязи. 

Строительство и обслуживание блочной комплектной трансформаторной подстанции в 

бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кв с опорами 

и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 КВ по объекту: «Реконструкция 

сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже 
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Минской области» не противоречат требованиям к режимам осуществления хозяйственной и 

иной деятельности на природных территориях, подлежащих специальной охране. 

В целом для проектируемого объекта снижение потенциальных неблагоприятных 

воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо: 

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений.  
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6. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 

10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития 

посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, 

к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других 

странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий 

и мониторинг такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический 

источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под 

юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под 

юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся 

последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, 

ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов. 

Проектируемый объект: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, 

Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области», не входит в Добавление I к 

Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в 

случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду. 

Масштабы для данного типа деятельности небольшие и не касаются Государственной 

границы или территории, находящейся за ее пределами. Район планируемой деятельности не 

имеет особо чувствительных или важных с экологической точки зрения районов или биотопов 

структурно или функционально взаимосвязанных с зарубежными аналогами, т.е. общих 

водотоков, сильно увлажненных земель, трансграничных миграционных коридоров редких 

видов животных.  

Реализация проектных решений по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 

кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» не будет 

сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду, 

поскольку проектируемый объект расположен на расстоянии около 153 км до границы 

Украины (в южном направлении), на расстоянии около 186 км до границы Республики 

Польши (в западном направлении), на расстоянии около 124 км до границы Литовской 

Республики (в северо-западном направлении); на расстоянии около 276 км до границы 

Республики Латвия (в северном направлении), на расстоянии около 305 км до границы 

Российской Федерации.  

Воздействие проектируемый объект на качество атмосферного воздуха оказывать не 

будет. Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также масштаб и 

значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность трансграничного 

воздействия не окажет. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
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7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической 

безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического 

мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на 

определенной территории при функционировании объекта, проводится сопоставление 

прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга принимаются 

необходимые управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу являются требования 

действующего законодательства, которое обязывает юридические лица, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить локальный мониторинг в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и 

использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 25.11.2020 г. № 676); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды 

юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 

деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 г. № 9 (в ред. от 30.12.2020 г. № 29). 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности», утвержденным постановлением Министерства 

Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т 

(в ред. Постановления Минприроды от 21.11.2022 г.№ 23-Т). 

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного 

покрова (фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности. Цель 

его – своевременное выявление процессов трансформации растительного покрова. По мере 

выхода территории из этапа строительства основной задачей мониторинга становится оценка 

процессов естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно 

определяются приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения 

рекультивации нарушенных земель в задачи фитомониторинга ставится контроль 

эффективности рекультивации. 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности показала, что воздействие на окружающую среду незначительное: воздействие 

на атмосферный воздух не установлено; значимые источники воздействия на поверхностные 

и подземные воды отсутствуют; при функционировании объекта воздействие на почвы не 

прогнозируется. 

Учитывая воздействие планируемой хозяйственной деятельности на основные 

компоненты окружающей среды как воздействие низкой значимости, проведение 

локального мониторинга на объекте не требуется.  

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCC25A757C768D4779740872E6963AB8CA6E85E2D1A3A96As2a6O
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8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием 

ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в 

системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае 

важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности 

прогнозируемых последствий являются: 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства 

объекта. 

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который 

основан на усредненности и приблизительности.  

 

- достоверность прогнозируемых последствий  

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности показала, что воздействие на окружающую среду незначительное: источники 

выбросов загрязняющих веществ отсутствуют; значимые источники воздействия на 

поверхностные и подземные воды отсутствуют; при функционировании объекта воздействие 

на почвы незначительное.   

Учитывая воздействие планируемой хозяйственной деятельности на основные 

компоненты окружающей среды как воздействие низкой значимости, проведение локального 

мониторинга на объекте не требуется. 

 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред 

окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так 

как информация об объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме. 
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9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Экологическая безопасность электросетевых объектов может быть обеспечена при 

выполнении законодательных и нормативно-технических документов в области охраны 

окружающей среды.  

Основными отрицательными последствиями влияния электросетевых объектов на 

окружающую среду являются возможные изменения состояния животного и растительного 

мира, атмосферного воздуха, гидросферы, почвенного покрова и грунтов и, как следствие, 

воздействие на здоровье человека. 

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо 

выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, 

эксплуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие 

проектируемого объекта на проживающее население и экосистемы. 

Для улучшения экологической обстановки вблизи ВЛИ должны применяться:  

- высокие стальные опоры башенного типа (на основе многогранных конических полых 

стоек), в том числе двухцепные, а также многоцепные (для улучшения экологической 

обстановки, сокращения ширины полосы, занимаемой трассой ВЛИ);  

- назначение состава и сроков выполнения работ предусмотрено осуществлять с учетом 

наименьшего ущерба для окружающей среды; 

- состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на момент 

их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нормам; 

- для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается 

мусоросборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов; 

- строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны быть 

отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-

строительных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн; 

- строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным 

требованиям: по выбросам отработанных газов, по шуму, по производственной вибрации. 

- использование плодородного слоя почвы для устройства подсыпок, перемычек и других 

временных земляных сооружений для строительных целей не допускается;  

- после окончательной засыпки мест установки опор и производства работ по устройству 

берм, плодородный слой почвы разравнивается в соответствии с проектом планировки 

территории. Снятие, транспортировка, хранение и обратное разравнивание плодородного слоя 

почвы должны выполняться методами, исключающими снижение его качественных 

показателей, а также его потерю при перемещениях;  

- разметка мест сбора грунта производится перед началом основных работ. 
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Для предотвращения гибели птиц в районах прохождения ВЛИ следует предусматривать:  

- закрытие верхних отверстий полых стоек железобетонных опор наголовниками; 

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств 

неизолированные металлические конструкции.  

В целях сохранения природного ландшафта и земельных угодий, при прохождении ВЛИ, 

сооружаемых на железобетонных опорах, вблизи памятников культуры и истории, а также в 

стесненных условиях рекомендуется применять конструкции свободностоящих опор, 

обеспечивающие возможность их монтажа методом наращивания.  

При прохождении ВЛИ вблизи памятников истории и культуры рекомендуется 

выполнять мероприятия, направленные на уменьшение визуального воздействия ВЛИ на 

естественные ландшафты.  

Для лучшего визуально-эстетического восприятия рекомендуются:  

- опоры, отвечающие требованиям промышленной эстетики и правильным 

архитектурным формам, в том числе двухцепные опоры или опоры разной высоты;  

- естественное прикрытие (экранирование) в виде леса, холмов и др.;  

- маскировка (окраска) элементов линий для снижения их блеска. 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 

(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 

строительных работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и 

сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на 

территориях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;  

- категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать места 

для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п.; 

- соблюдение режимов прибрежной полосы и водоохранной зоны поверхностных водных 

объектов с целью охраны поверхностных вод; 

- выполнение работ без ППР запрещено; 

- предусмотреть установку (перенос, замену) инженерного, технологического, 

специализированного оборудования и систем с учетом нормативных требований; 

- при обнаружении на стадии строительства не указанных в проекте коммуникаций или 

обнаружении на местности обозначающих их знаков, работы должны быть приостановлены, 

на место работ должны быть вызваны представители заказчика и организаций, 

эксплуатирующих подземные коммуникации, и приняты решения по дальнейшему 

производству работ; 

- при выполнении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, подрядчик 

обязан снимать плодородный слой на всю глубину его залегания и буртовать его по краям 

строительной площадки с целью использования его для восстановления благоустройства и 

почвенного покрова по окончании работ;  
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- строительная организация, выполняющая прокладку воздушных электросетей, несет 

ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей 

природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и 

международных соглашений по охране природы. Обязана строго соблюдать дополнительные 

требования местных органов охраны природы в период проведения строительно-монтажных 

работ, а также выдаваемых в процессе согласований проектной документации. 

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих 

условий при проведении работ в непосредственной близости от недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей (зона охраны ландшафта, зона охраны культурного пласта 

(слоя), зона регулирования застройки (I режим содержания). 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Анализ материалов по проектным решениям по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 

кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской 

области», анализ условий окружающей среды в районе строительства и обслуживания блочной 

комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке, воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кв с опорами и кабельных линий электропередачи 

напряжением 0,4 кВ и 10 КВ позволили провести оценку воздействия на окружающую среду в 

полном объеме. 

Планируемая хозяйственная деятельность по реконструкции сетей 0,38-10 кВ и ТП-10/04 

кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области, попадает в 

перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как:  

 объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, за исключением объектов, указанных в 

подпункте 2.5 пункта 2 статьи 5 настоящего Закона; (в соответствии со ст. 7 п. 1.33. Закона «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г.») (с учетом изменений в редакции 

от 15.07.2019 № 218-З) (далее – Закон). 

Согласно Акту выбора места размещения земельных участков, утвержденного 

Председателем Несвижского районного исполнительного комитета от 14.10.2021 г. для 

строительства объекта выделяется земельный участок общей площадью 4,9279 га: 

- земли сельскохозяйственного назначения (0,1508 га) в том числе: 

сельскохозяйственные земли (0,0540 га) – из них пахотные земли (0,0375 га), луговые земли 

(0,0165 га), другие виды земель (0,0968 га); 

- земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов (4,3916 

га); 

- земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения 

(0,3855 га). 

Проектируемые земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 

расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до и свыше 1000 вольт, 

объектов газораспределительной системы, линий, сооружений электросвязи и радиофикации, 

на природных территория, подлежащих специальной охране (водоохранная зона пруда 

Замковый и Девичий), в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей (зона охраны ландшафта, зона охраны культурного пласта (слоя), зона 

регулирования застройки (I режим содержания). 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Филиал Столбцовские 

электрические сети РУП «Минскэнерго». Источник финансирования – собственные средства 

РУП «Минскэнерго». 

222666, Минская обл., г. Столбцы, ул. Я.Коласа, 92, тeл.: (+375 1717) 5-02-59, факс: (+375 

1717) 5-29-55 

Объект реконструкции находится в г. Несвиж Минской области. Существующая ВЛ-10 

кВ №126 от подстанции «Несвиж» (участки опор. № 76-/1/9, 91-110, 100-3/6, 103-4/5), 
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выполнена проводами марки АС-35, АС-50, АПС-35 и СИП 1х50. ВЛ-10кВ предназначена для 

подключения существующих МТП №№ 38, 348, 404 и ТП №№ 37, 220. Реконструируемые 

линии электропередач 0,22-0,4кВ запитаны от существующих подстанций (КТП №№ 38, 348, 

404, 226 и ТП №№ 5, 21, 23, 220) и предназначены для электроснабжения жилых домов и 

прочих потребителей (ГРП, СТО, насосная и пр.). Существующие кабельные линии 0,4 кВ от 

ТП №21 (на территории школы) предназначены для электроснабжения школы, котельной 

школы и прочих потребителей. Выполнены кабелем марки АСБ 3х50, 3х150+1х95, АВБбШв-1 

4х50, 4х70, АВВГ-1 4х50. Существующие ЛЭП проходят по улицам Кутузова, Слуцкая, 

Парковая, Ванчукевича, Пролетарская, Восточная, Солнечная, Панфилова и другим, улицам и 

проездам. 

Проектом предусмотрено: 

1. Демонтаж ВЛ-10кВ (участки опор. №76-/1/9, 91-110, 100-3/6, 103-4/5) с переводом на 

КЛ-10кВ;  

2. Строительство КЛ-10кВ между проектируемыми БКТПБ №№1,2,3,4,5 и 

существующими ТП №№37, 220; 

3. Демонтаж существующих КТП №№ 38, 348, 404 и ТП №21; 

4. Демонтаж существующих линий 0,22-0,4кВ от КТП №№ 348, 38, 404; ТП № 21 и 

частично от КТП №226 и ТП №№ 5, 23, 220;   

5. Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемых БКТПБ-1,2,3,4,5; 

6. Строительство участков КЛ-0,22-0,4кВ от проектируемых БКТПБ; 

7. Монтаж ЩУЭ на проектируемых опорах для учета электроэнергии абонентов. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.  

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный 

характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода 

эксплуатации объекта. 

Основными по значимости воздействия на природную среду при строительстве объекта 

являются: загрязнение окружающей среды отработавшими газами автомобилей. 

При эксплуатации проектируемого объекта общее экологическое состояние 

атмосферного воздуха, растительного и животного мира, поверхностных и подземных вод в 

районе расположения объекта не изменится. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду в ходе строительства и при эксплуатации линий связи, предусмотренные 

мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия позволили сделать 

следующее заключение: 

 комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района 

реализации проектных решений (строительство КЛ-10кВ между проектируемыми БКТПБ 

№№1,2,3,4,5 и существующими ТП №№37, 220; строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемых 

БКТПБ-1,2,3,4,5; строительство участков КЛ-0,22-0,4кВ от проектируемых БКТПБ c 

применением изолированных проводов марки СИП-4 взамен воздушных линий с 

неизолированными проводами) позволяет считать исследуемый район устойчивым к вредному 

воздействию; 
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 нарушаемые земли восстанавливаются после проведения строительно-монтажных 

работ;  

 предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные воздействия 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта на природные воды, геологическую 

среду, рельеф, почвенный покров и земли; 

 реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм как 

строительными организациями, так и физическими лицами, эксплуатирующими данную 

волоконно-оптическую линию связи, позволят максимально снизить антропогенную нагрузку 

на экосистему до уровня способности к самоочищению и самовосстановлению;  

 строительство и обслуживание блочной комплектной трансформаторной подстанции в 

бетонной оболочке, воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ с опорами 

и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, не будет носить 

критического характера для сохранения растительного разнообразия и сложившегося 

комплекса популяций животных прилегающих территорий. Воздействие планируемой 

деятельности на окружающую среду оценено как воздействие низкой значимости; 

 реализация проектных решений окажет положительное влияние на социально-

экономические показатели региона: обеспечит высокую надежность и бесперебойное 

обеспечение потребителей электроэнергией. Негативных последствий на социальную среду не 

ожидается. 

Исходя из представленных проектных решений по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-

10 кВ и ТП-10/04 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской 

области» при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, негативного 

воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние природных компонентов 

существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Главный инженер 
РУП«Минскэнерго»

1 ; А.А. Казаков
«7Ь >/ 2020—---------- *---------

Задание на проектирование
по объекту:

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ 
по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г.Несвиж Минской области»

Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований

1. Основание для проек­
тирования

1.1. План проектно-изыскательских работ 
РУП «Минскэнерго» на 2020 год.
1.2. Предпроектная документация, разработанная в 
форме задания на проектирование

2. Разрешительная документация на проектирование и строительство, переда­
ваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной доку­
ментации ________________________________
2.1. Акт выбора места 
размещения земельного 
участка

Акты выбора места размещения земельного участка 
утвержденные председателем РИК 
от №

2.2. Решение об изъятии и 
предоставлении земель­
ного участка
2.3. Решение о разреше­
нии проведения проект­
но-изыскательских работ 
и строительства объекта

2.4. Архитектурно­
планировочное задание

Архитектурно-планировочное задание 
от №

2.5. Заключение согла­
сующих организаций

2.5.1. Письмо КУП «Минскоблдорстрой» 
( )

2.6. Технические условия 
на инженерно- 
техническое обеспечение 
объекта строительства

Технические условия на АСКУЭ 
от №
Технические условия КУП «Минскоблдорстрой» 
от №

admin
Пишущая машинка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1



2.7. Разрешение Мини­
стерства культуры на вы­
полнение работ на исто­
рико-культурных ценно­
стях, а также на разработ­
ку научно-проектной до­
кументации на выполне­
ние реставрационно­
восстановительных работ 
на этих ценностях

Не требуется

3. Сведения о земельном 
участке и планировочных 
ограничениях

Обшая плошадь земельного участка -  га:
- в постоянное пользование -  га;
- во временное пользование -  га

4. Информация о строи­
тельстве

—

5. Вид строительства Реконструкция
6. Вид проектирования Разработка индивидуального проекта с использо­

ванием типовых проектов и проектов повторного 
применения для отдельных элементов объекта

6а. Вид проектной доку­
ментации

Проектную документацию разработать на бумаж­
ном носителе и в виде электронного документа

7. Стадийность проекти­
рования

Одностадийное, строительный проект

8. Выделение очередей, 
пусковых комплексов

Определить проектом по согласованию с Заказчи­
ком

9. Параллельное проекти­
рование и строительство

Не предусматривается

10. Перечень работ и ус­
луг, поручаемых заказчи­
ком проектной организа­
ции-исполнителю (пред­
мет договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

10.1. Выполнение инженерно-геологических и ин­
женерно-геодезических изысканий.
10.2. Выполнение требований ТУ.
10.3. Разработка проектной документации в соот­
ветствии с Заданием на проектирование и требова­
ниями ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Про­
ектная документация. Состав и содержание» и дру­
гими действующими техническими нормативно­
правовыми актами, нормами и правилами Респуб­
лики Беларусь.
10.4. Согласование готовой проектно-сметной до­
кументации с Заказчиком и всеми заинтересован­
ными организациями, в дом числе главным архитек­
тором района.
10.5. Прохождение государственной экспертизы 
проектной документации с получением положи­
тельного экспертного заключения.



10.6. Прохождение государственной экологической 
экспертизы проектной документации (при необхо­
димости) с получением положительного экспертно­
го заключения.
10.7. Получение декларации соответствия проект­
ной документации существующим требованиям 
безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооруже­
ния, строительные материалы и изделия. Безопас­
ность».
10.8. Подготовка эксплуатационно-технического 
паспорта объекта.
10.9. Ведение авторского надзора за строительством 
объекта на всем протяжении строительства и до 
ввода объекта в эксплуатацию (на основании от­
дельного договора)

11. Источники финанси­
рования строительства

Собственные средства РУП «Минскэнерго»

12. Предполагаемые сро­
ки начала и окончания

12.1. Начало строительства -  сентябрь 2021 г.
12.2. Окончание строительства -  в соответствии с

строительства разделом «ПОС».
12.3. Месяцы начала и окончания строительства, 
продолжительность строительства дополнительно 
уточняются разделом проекта «ПОС» по согласова­
нию с Заказчиком.
12.4. При расчете нормативной продолжительности 
строительства, предусмотреть продолжительность: 
подготовительного периода, возведения объекта, 
монтаж оборудования, включая индивидуальные 
испытания, комплексное опробование и необходи­
мые пусконаладочные работы, а также приемки 
объекта в эксплуатацию, утверждения акта приемки 
объекта в эксплуатацию

13. Предполагаемый срок 
эксплуатации проекти­
руемого объекта

Согласно требованиям нормативной документации 
и действующего законодательства Республики Бе­
ларусь

14. Способ строительства Подрядный
15. Наименование заказ- Республиканское унитарное предприятие элек-
чика троэнергетики «Минскэнерго»:

регистрационный^» 100071593
(решение Мингорисполкома от 29.09.2000 № 1099)
Юридический адрес:
220033, г. Минск, ул. Аранская, 24 
- р/с BY09AKBB 3012 6356 3000 6540 0000 
ОАО «АСБ Беларусбанк»; BIC АКВВ BY2X;



- р/с BY50BPSB 3012 1077 4501 1933 0000 
ОАО «БПС-Сбербанк»; BIC BPSB BY2X. 
УНП 100071593, ОКПО 00112041.
Филиал «Столбцовские электрические сети» 
РУП «Минскэнерго»
Юридический адрес: 222666, г. Столбцы, 
ул. Я. Коласа, 92,
р/сч BY 66АКВВ30120624071816000000 
BIC AKBBBY2X в ЦБУ № 624 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Столбцы, 
ул. Центральная, 6 «Б»
УНП-100071593, ОКПО-00112041

16. Наименование про­
ектной организации- 
исполнителя работ

Определяется по результатам проведения процеду­
ры торгов (переговоров)

17. Наименование под­
рядчика по выполнению 
строительных работ. 
Способы выбора

Определяется по результатам проведения процеду­
ры торгов (переговоров)

18. Основные технико-экономические показатели исходя из экономических 
расчетов, выполненных в бизнес-плане, обосновании инвестиций и иных доку­
ментах предпроектной стадии
18.1. Функциональное на­
значение и предполагае­
мая мощность объекта 
строительства

Сооружение специализированное энергетики

18.2. Номенклатура про­
изводимой продукции 
(производственная про­
грамма)

Передача, распределение электроэнергии

18.3. Количество рабочих 
мест

Без постоянного обслуживающего персонала, соз­
дания и высвобождения рабочих мест не преду­
смотрено

18.4. Предельная стои­
мость строительства ис­
ходя из бюджета проекта, 
определенного инвесто­
ром

Стоимость строительства 1544,5 тыс. белорусских 
рублей

19. Требования к техно­
логии производства

Непрерывное производство

20. Применение основно­
го технологического обо­
рудования

20.1. Блочная комплектная трансформаторная под­
станция (БКТПБ).

21. Режим работы пред- Круглогодичный, круглосуточный



приятия
22. Требования к архи­
тектурно-планировочным 
решениям

Архитектурно-планировочные решения выполнить 
в соответствии с АПЗ и действующими ТИПА

22.1. Требования к ди­
зайн-проекту интерьера

Не требуется

22.2. Требования к меро­
приятиям по обеспече­
нию безбарьерной среды 
обитания физически ос­
лабленных лиц (в том 
числе инвалидов) различ­
ной категории

Не требуется

23. Требования к конст­
руктивным решениям 
зданий и сооружений, 
строительным конструк­
циям, материалам, изде­
лиям

23.1. Материал опор -  железобетон.
23.2. Материал корпусов ЩУЭ -  полимерный или 
композитный материал.

24. Требования к инже­
нерным системам зданий 
и сооружений

24.1. Строительство блочных комплектных транс­
форматорная подстанций (БКТПБ) -5 шт., 
мощность трансформаторов определить проектом.
24.2. В БКТПБ предусмотреть:
- общий учет электроэнергии;
- учет электроэнергии расходуемой на уличное ос­

вещение с функцией управления уличным освеще­
нием (в качестве аналога принять электросчетчик 
«АИСТ»);
- организацию АСКУЭ.
24.3. Подключение БКТПБ выполнить к сущест­

вующей ЛЭП-10 кВ №126 ПС 110/10 «Несвиж».
24.4. КЛ-10 кВ -  2,6 км

Марку и сечение определить проектом.
24.5. Протяженность ВЛИ-0,38 кВ -  7,85 км (ори­
ентировочно).
Марку и сечение определить проектом.
24.6. Совместная подвеска с ВЛИ-0,4 кВ светильни­
ков светодиодных на кронштейнах КО.
24.7. Установка выносных приборов учета электро­
энергии на границе землепользования с применени­
ем статических счетчиков с PLC-модемом.
24.8. Щитки учета электроэнергии (ЩУЭ) устано­
вить на ж/б опорах.
Количество ЩУЭ -  определить проектом.



24.9. Замена существующих воздушных вводов к 
потребителям электроэнергии.
24.10. В БКТПБ установить оборудование РУ-10кВ 
с возможностью дистанционного (удалённого) 
управления, оборудованное телемеханикой и мик­
ропроцессорными защитами с учётом существую­
щей сети.
24.11. Двери БКТПБ оборудовать системами не­
санкционированного доступа

25. Производственное и 
хозяйственное коопери­
рование
26. Требования и условия 
к разработке природо­
охранных мер и меро­
приятий

26.1. В соответствии с действующим законода­
тельством Республики Беларусь.
26.2. Разработать раздел «Охрана окружающей сре­
ды».
26.3. Предусмотреть снятие плодородного слоя 
почвы, его хранение и использование для благоуст­
ройства территории.
26.3. В установленных законодательством случаях 
разработать мероприятия в целях предотвращения и 
(или) компенсации возможного вредного воздейст­
вия на объекты животного мира и (или) среду их 
обитания (Постановление Совмина от 07.02.2008 
№168, в ред. от 31.08.2011 №1158), с включением 
сумм компенсационных выплат в сводные сметные 
расчеты

27. Требования к режиму 
безопасности и гигиене 
труда
28. Требования по вы­
полнению научно- 
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ

Не требуется

29. Дополнительные тре­
бования заказчика

29.1. Сметными расчетами учесть затраты на 
оформление акта выбора земельных участков, раз­
решительной документации, АПЗ, ТУ, на пуско­
наладочные работы, утилизацию отходов и демон­
тажные работы.
29.2. Предусмотреть затраты связанные с приемом, 
переработкой строительных отходов, образующихся 
в результате строительства объекта в соответствии с 
Постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 04.04.2018



№ 19 «О внесении дополнения и изменений в по­
становление Министерства архитектуры и строи­
тельства Республики Беларусь от 18.11.2011 №51»
29.3. Разработать раздел организации дорожного 
движения.
29.4. Проектную документацию выдать в шести эк­
земплярах:
-  5 (пять) экземпляров на бумажном носителе;
-  1 (один) экземпляр в электронном виде (проект­
ную документацию в форматах *.PDF, сметную до­
кументацию в форматах *.PDF, *.С1С), (сформиро­
ванном в строгом соответствии с Инструкцией о 
порядке формирования проектной документации и 
требованиях к ее оформлению в электронном виде, 
утвержденной Постановлением Министерства архи­
тектуры и строительства РБ от 29.12.2017 №44; 
предоставить заключение государственной строи­
тельной и экологической экспертизы:

- 1 (один) экземпляр на бумажном носителе 
(оригинал);

- 1 (один) экземпляр на электронном носителе в 
формате * .PDF;
предоставить декларацию соответствия проектной 
документации ТР 2009/013/BY:

- 1 (один) экземпляр на бумажном носителе 
(оригинал);

- 1 (один) экземпляр на электронном носителе в 
формате *.PDF.
29.5. Предоставить справку о доле затрат, подле­
жащих льготированию по НДС.
29.6. Предоставить письмо «О разрешении на раз­
мещение ПСД на официальном сайте»

30. Особые условия про­
ектирования и строитель­
ства

Учесть проведение строительно-монтажных 
работ по объекту в условиях действующих электро­
установок, а также прочих стесненных условиях 
строительства объекта, определяемых в ходе разра­
ботки проектно-сметной документации

31. Класс сложности объ­
екта

Класс сложности третий (К-3), в соответствии с 
СТБ2331

От заказчика:
Зам. главного инженера

От проектной организации-исполнителя: 
Главный инженер

РУП «Минсюзгнерго» _______________
Шишло «___»______  2020

« J p »  2020 Главный инженер проект 

« » 2020
См.лист согласования



Лист согласования задания на проектирование по объекту: 
«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ 
по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича 

в г.Несвиж Минской области»

От РУП «Минскэнерго»:

Заместитель главного инженера

Начальник СПР

Начальник СЭС

Начальника ООПД

Д.В. Коханевич 

С.А. Гарлинский 

С.Н. Марковский 

А.А. Алехна

От филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Главный инженер 

Начальник СРС 

Начальник ОКС

А.А. Лихачевский 

Д.Л. Олешкевич 

С.М. Маковецкий



СОГЛАСОВАНО 
Заместитель пре, 
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‘"'vi

°/7
%х\

. ■<- > \\

ателя комитета
Строительству МОИК

Новиков
, 2020 года

'-«;С » 1

УТВЕРЖДАЮ
начальник отдела ЖКХ, архитектуры и 
строт^геЛвстаа Несвижского райисполкома 
..........Ду./.л/........  Ю.С.Конищева
:..<Ж.» .... 2$.............  2020 года

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по 
ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области»;
Общие требования к объемно-планировочному решению: выполнить 
реконструкцию сетей для бесперебойного безаварийного электроснабжения и 
увеличения мощности; реконструкция предусматривает замену опор, голого провода 
на изолированный, КТП на БКТПБ;
Адрес места строительства: территория города Несвижа, ул. Парковая, 
ул. Пролетарская, ул. Ванчукевича;
Заказчик: Филиал «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»;
Вид строительства: реконструкция;
Стадия проектирования: одностадийный строительный проект;
Проектная организация: определяется в соответствии с действующим 
законодательством;
Выдано на основании: решение Несвижского районного исполнительного комитета 
от__________ г. №____ ;
Требования по проектированию объекта на конкурсной основе: не требуются. 
Архитектурно-планировочное задание действительно: до 27 июля 2022 г., 
по истечении указанного срока АПЗ подлежит перерегистрации. Действует до даты 
приемки объекта в эксплуатацию.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1.1 Месторасположения, характеристика участка. участок под объектом 
расположен в восточной части города Несвижа;
1.2 Характеристика прилегающей территории: территория индивидуальной 
жилой застройки;
1.3 Существующие на участке сооружения, подлежащие сносу или переносу: 
в соответствии с проектной документацией;
1.4 Требования по сохранности существующих на участке зеленых насаждений: 
обеспечить максимальную сохранность зеленых насаждений;
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
2.1 Требования к проектированию генерального плана объекта: разработать 
генеральный план участка с размещением реконструируемого объекта в соответствии 
Генеральным планом г. Несвижа, утвержденным решением Несвижского Совета 
депутатов № 83 от 06.09.2019 г. Проектом предусмотреть восстановление 
благоустройства и озеленения территории после производства работ.
2.2 Требования к проектированию зданий и сооружений: выполнить
реконструкцию сетей для бесперебойного безаварийного электроснабжения и 
увеличения мощности; реконструкция предусматривает замену опор, голого провода 
на изолированный, КТП на БКТПБ;
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2.3 Требования к разработке благоустройство территории:
подъездные дороги — в соответствии с проектной документацией; 
проезды, тротуары — в соответствии с проектной документацией;
ограждение — в соответствии с проектной документацией;
озеленение — обеспечить максимальную сохранность, восстановить при 
необходимости;
освещение — в соответствии с проектной документацией;
2.4 Требования по разработке рекламы: не требуется;
2.5. Требования к световому оформлению фасадов зданий и сооружений: нет;
2.6 Требования к использованию встроенных помещений первого этажа, 
цокольных этажей и т.д.: отсутствуют.
2.7. Требования к выполнению инженерно-геодезических и инженерно­
геологических изысканий: Проект выполнить на плане инженерно-геодезических 
изысканий, отражающих достоверную ситуацию на местности к моменту его 
разработки. Инженерно-геологические изыскания выполнить при необходимости их 
использования в проектной документации.
3. Требования, предъявляемые техническими нормативными правовыми 
актами:

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами, условиями на проектирование, техническими 
условиями эксплуатационных организаций.
Проектная документация выполняется на геодезической подоснове с нанесенными 
отводами земель в границах проектных работ и смежных землепользователей, 
давность которой (или срок ее последнего обновления) составляет не более 2-х лет.

Соблюдение норм по охране труда и технике безопасности, а также санитарных, 
гигиенических, противопожарных норм и правил и др. действующих нормативно­
правовых актов Республики Беларусь.

Проект в установленном порядке подлежит представлению в органы 
государственной экспертизы для заключения.

До начала производства работ заказчику оформить в установленном порядке 
необходимые разрешительные документы.
4. До предъявления законченного строительством объекта приемочной комиссии 
сдать в территориальные подразделения архитектуры и градостроительст1 
города (района) исполнительную съемку в М 1:500 инженерных подземных и 
наземных коммуникаций, зданий и сооружений и элементов благоустройства.

АПЗ составил: начальник отдела 
ЖКХ, архитектуры и строительства 

Несвижского райисполкома

АПЗ получил

Конищева Ю.С. // /
(должность, подпись, И.О.Фамигпи) (должность, подпись, И.О.Фамилия)

« 20^7 г. « » 20 Г.
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0103 № ооо^зз

Государственное учреждение образования «Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды.

(1-й пер. Менделеева, 50/4, 220037, г. Минск)

Несвижский районный исполнительный 
комитет, отдел ЖКХ, архитектуры и 
строительства

(наименование КУП или территориального 
подразделения архитектуры и строительства)

222603, г.Несвиж, ул.Советская, 1

(адрес (местонахождение) КУП или территориального 
подразделения архитектуры и строительства)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование объекта: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по 
ул.Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г.Несвиже Минской области».

2. Адрес объекта (местонахождение): Минская область, г.Несвиж.
3. Иные сведения: Заказчик - филиал «Столбцовские электрические сети» 

РУП «Минскэнерго».
4. Требования законодательства в области государственной экологической экспертизы, 

стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду: заказчики 
в области проведения государственной экологической экспертизы, стратегической 
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду обязаны:

утверждать или в случаях, предусмотренных законодательством, представлять на 
утверждение самостоятельно или через уполномоченный на то государственный орган 
документацию, являющуюся объектом и (или) объектами государственной экологической 
экспертизы, только при наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы;

осуществлять реализацию проектных решений по объектам государственной 
экологической экспертизы только при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы;

проводить общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую 
среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке совместно с 
местными Советами депутатов, местными исполнительными и распорядительными органами 
при участии проектных организаций;

в случае, если планируемый и (или) осуществляемый вид деятельности указан в 
приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 24,06.2008 № 349 «О критериях 
отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду, к экологически опасной деятельности», обеспечить наличие документов 
о подготовке и (или) переподготовке, повышении квалификации уполномоченных работников 
заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности.

Отношения в области проведения государственной экологической экспертизы, 
стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду 
регулируются Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».

5. Требования законодательства об охране и использовании вод: проектирование вести в 
соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь, в соответствии с 
требованиями ЭкоНиП 17.01,06-001 -2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

1
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Требования экологической безопасности». При проектировании, возведении зданий, 
сооружений и других объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, должны 
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие:

рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов;
учет количества и контроль качества добываемых (изымаемых) вод и сбрасываемых 

сточных вод;
охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного воздействия 

на водные объекты;
применение наилучших доступных технических методов;
предотвращение чрезвычайных ситуаций;
финансовые гарантии проведения планируемых мероприятий по охране и 

рациональному (устойчивому) использованию водных ресурсов;
предотвращение подтопления, заболачивания, засоления земель, эрозии почв, 

(Подпункты 3.1 - 3.7 пункта 3 статьи 25 Водного кодекса Республики Беларусь),
6. Требования законодательства об охране атмосферного воздуха: проектирование вести 

в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха», ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности», требованиями ЭкоНиП 
17.08.06-002-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух 
(в том числе озоновый слой). Правила эксплуатации газоочистных установок».

Проектирование объекта хозяйственной и иной деятельности, связанного с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осуществлять с учетом:

информации о наилучших доступных технических методах, предоставляемой 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в 
порядке, им установленном;

нормативов в области охраны атмосферного воздуха;
данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
показателей по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

предусмотренных государственными, отраслевыми и территориальными программами в 
области охраны атмосферного воздуха.

При проектировании объектов хозяйственной и иной деятельности, связанных с 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проектная документация должна 
включать:

оценку соответствия прогнозируемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух нормативам в области охраны атмосферного воздуха, проведенную с учетом фоновых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и выбросов загрязняющих 
веществ от совокупности проектируемых и существующих источников выбросов;

проектные решения, основанные на наилучших доступных технических методах, а также 
проектные решения по оснащению организованных стационарных источников выбросов 
газоочистными установками и иные решения по сокращению и (или) предотвращению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение 
нормативов качества атмосферного воздуха;

предложения по организации мест отбора проб и проведения испытаний выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

предложения по оснащению автоматизированными системами контроля за выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух организованных стационарных источников 
выбросов в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения требованиями 
технических нормативных правовых актов;

обоснование границы зоны воздействия и ее размеров. (Пункты 2-3 статьи 23 Закона 
Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха»)

7. Требования законодательства об охране озонового слоя: проектирование вести в 
соответствии с требованиями статьи 12 Закона Республики Беларусь «Об охране озонового 
слоя».

8. Требования законодательства по охране и рациональному использованию земель 
(включая почвы): в проектную документацию на строительство объекта, оказывающего 
воздействие на землю включить следующие мероприятия по охране земель: благоустраивать 
и эффективно использовать землю, земельные участки; сохранять плодородие почв и иные
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полезные свойства земель; защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, 
заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и 
радиоактивными веществами, иных вредных воздействий; восстанавливать деградированные, 
в том числе рекультивировать нарушенные земли; снимать, сохранять и использовать 
плодородный слой земель при проведении работ, связанных с строительством. (Статья 89 
Кодекса Республики Беларусь о земле).

Предусмотреть мероприятия по снятию, сохранению и использованию плодородного 
слоя почвы согласно требованиям главы 4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей 
среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

9. Требования законодательства по обращению с отходами: при разработке проектной 
документации на строительство предусмотреть комплекс мероприятий по обращению с 
отходами, включающий:

определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное состояние, 
степень опасности и т.д.) показателей образующихся отходов и возможности их 
использования в качестве вторичного сырья;

определение мест временного хранения отходов на строительной площадке;
проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, 

санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и 
(или) на объекты по использованию отходов;

иные мероприятия, направленные на обеспечение законодательства об обращении с 
отходами, в том числе технических нормативных правовых актов. (Подпункты 2,1-2.3 пункта 
2 статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами»),

10. Требования законодательства об охране и использовании животного мира: 
проектирование вести в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь 
«О животном мире».

11. Требования законодательства об охране и использовании растительного мира: при 
строительстве объекта, оказывающего вредное воздействие на объекты растительного мира, в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке предусмотреть: 
компенсационные мероприятия, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь 
либо законодательными актами Республики Беларусь; проведение озеленения в соответствии 
с правилами проектирования и устройства озеленения, нормативами в этой области; 
мероприятия, обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного воздействия 
на них химических и радиоактивных веществ, отходов и иных факторов; иные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты растительного мира и 
среду их произрастания. (Статья 36 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»).

В случае разработки проектных решений, предусматривающих удаление объектов 
растительного мира, предусмотреть компенсационные мероприятия согласно нормативным 
правовым актам, в соответствии с требованиями законодательства в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности разработать таксационный план (за 
исключением случаев, если проектной документацией предусматривается удаление только 
цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами населенных пунктов). 
Предоставить таксационный план для сверки указанных в нем сведений об объектах 
растительного мира с натурными данными уполномоченному местным исполнительным и 
распорядительным органом лицу в области озеленения.

Обеспечить максимальное сохранение существующих объектов растительного мира, 
исключив необоснованное удаление.

Обеспечить защиту зелёных насаждений от повреждений при производстве работ.
Выполнить проект озеленения объекта и подъездных дорог, восстановить нарушенное 

благоустройство и озеленение согласно действующим нормативным правовым актам.
Обеспечить соблюдение нормативов в области озеленения в соответствии с требованиями 

пункта 3.8 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности».

12. Требования законодательства об охране и использовании недр: соблюдение порядка 
предоставления участков недр в пользование, установленного Кодексом о недрах и иными 
актами законодательства, и недопущение самовольного пользования недрами;

планирование мероприятий, предотвращающих загрязнение вод при проведении работ, 
связанных с пользованием недрами. (Пункт 1 статьи 65 Кодекса Республики Беларусь о 
недрах).
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13. Другие требования законодательства об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов: при размещении, проектировании, строительстве, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации, объекта обеспечить благоприятное состояние окружающей 
среды, в том числе предусмотреть: сохранение, восстановление и (или) оздоровление 
окружающей среды; снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 
среду; применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и 
ресурсосберегающих технологий; рациональное (устойчивое) использование природных 
ресурсов; предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; материальные, 
финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде; 
финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды. 
(Статья 32 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»).

Настоящие технические требования составлены на 4 страницах.

Г.К. Санин

Начальник отдела государственной 
экологической экспертизы по г. Минску 
и Минской области

Тихонова + 375 17 245 86 39
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МВД Республики Беларусь
Аддзел

унутраных спрау
ВЫКАН КАМА

НЯСВ1ЖСКАГА
раённага Савета 

дэпутатау

Отдел 
внутренних дел 
ИСПОЛКОМА 

НЕСВИЖСКОГО 
районного Совета 

депутатов

222.603 г. Несвиж, ул. Советская, 30 
.< й___ С>_Г______20-^-г.

Главному специалисту отдела ЖКХ 
архитектуры и строительства 
Несвижского РИК
Флорьяновичу А.М.
г. Несвиж, ул. Советская, 1
222603

Технические требования
ОГАИ Несвижского РОВД на проектирование и строительство объекта 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Парковая, 
Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области ».

При проектировании необходимо выполнить требование правил, 
нормативов и стандартов, относящихся к обеспечению безопасности 
дорожного движения.

• В пояснительной записке раздел «Организация и безопасность 
дорожного движения» на территории проектируемого объекта (в 
том числе и на период производства работ);

• Восстановление покрытия проезжей части в местах прокладки 
инженерных сетей под проезжей частью;

• В соответствии с п. 6.2.12 ТКП 45-3.03-227 2010 исключить 
размещение в треугольниках видимости на перекрестках построек 
и элементов благоустройства;

• Схему организации дорожного движения с применением 
технических средств организации дорожного движения по СТБ 
1300-2014, в том числе и на период производства работ в 
соответствии с ТКГ1-636-2019.

Срок действия технических условий 1 год.

Проект подлежит согласованию в ОГАИ Несвижского РОВД.

Начальник ОГАИ Несвижского

Исп. Рушук
М.Н.3334602

.Н.Казакевич
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УСТАНОВА
«М1НСКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
М1Н1СТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ 
С1ТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ»

УЧРЕЖДЕНИЕ
«МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

НЯСВ1ЖСК1 РАЁННЫ АДДЗЕЛ 
ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ С1ТУАЦЫЯХ

вул. Сноуская, 222603, г. Нясв1ж
тэл. (801770)59501 факс (8 01770) 6 39 22

И МШИ * 5 СИ Ш-ик

На № _______ад fy, Ро, IPlJl

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ул. Сновская, 222603, г. Несвиж
тел. (8 01770) 5 95 01 факс (8 01770) 6 39 22

Начальнику отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства 
Несвижского райисполкома 
Конищевой Ю.С.

Несвижский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 
рассмотрел Ваше письмо (исх. № 98 от 03.03.2021) о представлении 
информации об источниках возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера для объекта «Реконструкция сетей 
0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в 
г. Несвиже Минской области» сообщает, что:

проектируемый объект в зону возможного химического, 
радиационного заражения, катастрофического затопления, разрушения 
согласно раздела 6 ТКП 112-2011 не попадает, соответственно, не 
категорирован по гражданской обороне;

вблизи объекта проектирования отсутствуют категорированные по 
гражданской обороне объекты;

объект находится на территории, где возможны ураганные ветры, 
крупный град, сильные снегопады, очень сильные дожди;

ближайшее подразделение по ЧС от объекта - Г1ЛСЧ 
№ 1 Несвижского РОЧС (г. Несвиж, ул. Сновская).

Начальник отдела В.В.Бокун

2-7 Кузнецов 5 95 32
17.03.2021 переписка с организациями
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«MiHCKi абласны цэнтр плены, эшдэкпялогп
i грамадскага здароуя”
Дзяржауная установа

“Нясв1жск1 раенны цэнтр плены i эшдэлйялогп”

вул.Сыракомлц 29, 222603, г. Нясв!ж
тэл. 8(01770)25382, факс 51340
E-mail: RCGNSV@Gmail.com

В Y59AKBB36042004600146500000 (бюджэтны) 
ВУ22АКВВ36322004600286500000(пазабюджетны) 

ААТ “Беларусбанк” ф-л 620 у г.Нясв1жы
Б1К АКВВ BY 21620

“Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья” 

Государственное учреждение
«Несвижский районный центр гигиены и 

эпидемиологии»
ул. Сырокомли, 29, 222603, г. Несвиж 

тел. 8 (01770) 25382, факс 51340 
E-mail: RCGNSV@Gmail.com 

BY59AKBB36042004600146500000 (бюджетный) 
ВУ22АКВВ36322004600286500000(внебюджетный) 

ОАО “Беларусбанк” ф-л 620 в г.Несвиже
БИК АКВВ BY 21620

Государственное учреждение «Несвижский центр гигиены и эпидемиологии» 
(наименование органа и учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

«09»марта 2020г № / 5

Кому отдел жилищно-коммунального хозяйства 
архитектуры и строительства 
Несвижского райисполкома 

Адрес г. Несвиж, ул. Советская,!
Копии (при необходимости)___-_______

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование объекта: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4кВ по 
ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области»
2. Адрес объекта: г. Несвиж, ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича
3. Предъявленные документы: заявление отдела ЖКХ, архитектуры и 
строительства от 03.03.2021. №187; декларация о намерениях.
4. Краткая характеристика объекта: передача электрической энергии
потребителям из энергосистемы. Реконструкция предусматривает замену опор, 
голого провода на изолированный.
Проектирование объекта осуществлять в соответствии с требованиями:
2. «Общими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» 
утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. 
Дополнительными рекомендуемыми требованиями:
(указываются санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, требования которых необходимо учесть при 
разработке проектной документации, мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия объекта строительства на 
жизнь и здоровье населения)
Санитарные нормы, правила «Требования к проектированию, строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов 
строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных 
работ», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 04.04.2014 № 24.
Санитарные нормы и правила « Требования к обеспечению безопасности и
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безвредности на население электрических и магнитных полей тока 
промышленной частоты 50 ГЦ», утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12.07.2012 № 67; Правила 
благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087;

Настоящие технические требования действуют: 
в течение двух лет - с даты их выдачи до начала строительно-монтажных 
работ;
после начала строительно-монтажных работ - до приемки объекта в

эксплуатацию.

Главный врач И.Г. Шиманская
(инициалы, фамилия)
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Технические требования
к организации расчетного учета электрической энергии (мощности)

№ 190 от 30 марта 2020 г.

Объект: В соответствии с Приложением

1. Общие требования к системе АСКУЭ.
1.1. Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) 
должна предусматривать расчет потребления электрической энергии объекта с 
учетом субабонента(ов) с расчетом совмещенного максимума мощности. При 
питании по отдельным присоединениям от сторонних объектов, имеющих или 
предусмотренных нормативными документами АСКУЭ, необходимо 
предусмотреть интеграцию соответствующих учетов в состав АСКУЭ объекта, 
осуществляющего поставку энергии. При наличии транзитных линий применять 
расчетные счетчики, обеспечивающие учет энергии в двух направлениях.

При наличии субабонента(ов) или абонентов, наружная электропроводка 
которых подключена к питающей сети объекта, предусмотреть интеграцию учета 
электроэнергии отдельно по каждому субабоненту, абоненту по его тарифной 
группе с передачей полной информации в филиал «Энергосбыт» РУП 
«Минскэнерго» в режиме реального времени.
1.2. Расчетный учет электроэнергии в электроустановках жилых и общественных 
зданий следует выполнять в соответствии с требованиями 
ТКП 45-4.04-326-2018 «Системы электрооборудования жилых и общественных 
зданий», ТКП 385-2012 «Нормы проектирования электрических сетей внешнего 
электроснабжения напряжением 0,4-10 кВ сельскохозяйственного назначения».
1.3. Технические средства учета электрической энергии должны быть
зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений Республики 
Беларусь и включены в Отраслевой рекомендуемый перечень средств 
коммерческого учета электроэнергии. “-q
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Приложение

Перечень объектов к Техническим требованиям
к организации расчетного учета электрической энергии (мощности) 

№ 190 от 30 марта 2020 г.

1. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Месинковщина, 
н.п. Бельковщина Столбцовского района Минской области.

2. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТГ1 10/0,4 кВ н.п. Андриевщина, 
н.п. Шабуневка и н.п. Палоневичи Дзержинского района Минской области.

3. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Королёве Узденского 
района Минской области.

4. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Хотляны Узденского 
района Минской области.

5. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП № 241 в д. Судники.
6. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Якшицы Клецкого 

района Минской области.
7. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Кухтицы Клецкого 

района Минской области.
8. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Драбовщина Клецкого 

района Минской области.
9. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Заостровечье Клецкого 

района Минской области.
10. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Сухличи Клецкого 

района Минской области.
11. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Грицевичи Клецкого 

района Минской области.
12. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Нагорное Клецкого 

района Минской области.
13. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Загорное Клецкого 

района Минской области.
14. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Логновичи Клецкого 

района Минской области.
15. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Лазовичи Клецкого 

района Минской области.
16. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Гаевка Дзержинского 

района Минской области.
17. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Б.Новоселки 

Дзержинского района Минской области.
18. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Скоробогатовщина 

Дзержинского района Минской области.
19. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Н. Веска Дзержинского 

района Минской области.
20. Реконструкция ВЛИ 10 кВ № 556 в г. Клецке на участке опор 15 СР 46 КТП 

493, 489 ТП-90 с заменой оборудования.



21. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Я.Купалы, 
Солнечная, Молодежная, Центральная в г. Несвиж, Минской области.

22. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Парковая, 
Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиж Минской области.

23. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Зеленая в 
г. Фаниполь Минской области.

24. Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ г. Узда Минской области.

Заместитель начальника ПТО О.В.Пытляк



1.4. Предусмотреть установку розетки -230В с заземляющим контактом для 
обеспечения технического обслуживания элементов АСКУЭ в шкафу АСКУЭ 
или в непосредственной близости от шкафа АСКУЭ.
2. Требования к техническим средствам и программно-информационному 
обеспечению АСКУЭ:
2.1. Требования к техническим средствам и программно-информационному 
обеспечению АСКУЭ выполнить в соответствии с пунктами 6.3 и 6.12 СТБ 2096- 
2010 «Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии».
2.2. АСКУЭ должна предусматривать расчет потребления электрической энергии 
собственно объекта по его тарифной группе с передачей информации в филиал 
«Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».
2.3. Предусмотреть применение УСПД (устанавливать в помещениях ТП) с 
интегрированным GSM модемом для работы в режиме передача данных со 
скоростью не менее 9600б/с с поддержкой GPRS, канал передачи данных в 
энергосистему. В качестве канала передачи данных АСКУЭ нижнего уровня 
(счетчик - УСПД) использовать PLC модемы или радиоканалы.
3. Требования к измерительным трансформаторам тока, напряжения, 
счетчикам электроэнергии, используемым в АСКУЭ.
3.1. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, СТБ 2096-2010, 
ТКП 339-2011.
3.2. Вторичные цепи трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 
должны соответствовать требованиям главы 3.4 ПУЭ.
3.3. Статические счетчики электроэнергии для расчетного учета, используемые в 
общественных зданиях, комплексах и сооружениях должны соответствовать 
требованиям ТКП 339-2011, ТКП 45-4.04-326-2018, СТБ 2096-2010, ГОСТ 
31818.11 -2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012.
4. Порядок сдачи системы АСКУЭ в опытную и постоянную эксплуатацию.
4.1. Выполнить в соответствии с ТКП 308-2011 «Правила приемки в 
эксплуатацию автоматизированных систем контроля и учета электрической 
энергии, установленных в жилых и общественных зданиях».
5. Настоящие технические требования действуют:
- в течение двух лет - с даты их выдачи до начала строительно-монтажных работ;
- после начала строительно-монтажных работ - до приемки объекта в 
эксплуатацию.

Главный инженер О.В.Египцев

Чубис
293-83-04



admin
Пишущая машинка
ПРИЛОЖЕНИЕ 15





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................................................................... 4 

1 Методика проведения работ .............................................................................................................. 5 

2. Зонирование территории по степени нарушенности среды обитания диких животных....... 6 

3. Анализ растительности ...................................................................................................................... 8 

4. Общая характеристика животного мира исследуемой территории........................................... 9 

5. Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие .......................................... 11 

   5.1 Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных . 11 

   5.2 Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих . 11 

Заключение............................................................................................................................................. 13 

Список используемых источников .................................................................................................... 14 

Приложение А – Копии документов подтверждающих правомочность выполнения работ по 

расчету компенсационных выплат за ущерб, наносимый объектам животного мира ............. 15 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете представлены результаты расчетов размера компенсационных 

выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среды их обитания, по 

объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области». 

Работы выполнены в рамках договора между Белорусским государственным 

университетом и отрытым акционерным обществом «Белсельэлектросетьстрой» 

(ОАО «Белсельэлектросетьстрой»).  

Цель работы – определить величину ущерба животному миру. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

– выявить характеристики и масштаб вредного воздействия, установить территории 

вредного воздействия, степень трансформации среды обитания диких животных; 

– произвести определение видового состава, численности объектов животного мира; 

– произвести исчисление размеров компенсационных выплат по каждому виду и (или) 

группе объектов животного мира на территории вредного воздействия. 

Согласно п. 11 «Положения о порядке определения размера компенсационных 

выплат и их осуществления» [1], расчет компенсационных выплат осуществляется 

научными и (или) проектными организациями и проводится ими по гражданско-правовому 

договору с юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями при 

разработке проектной документации. В приложении А приводится копия свидетельства об 

аккредитации БГУ как научной организации.



 

1 Методика проведения работ 

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания произведен в соответствии с Положением о порядке 

определения размера компенсационных выплат и их осуществления, утвержденным 

постановлением Совета Министров «Об утверждении положения о порядке определения 

размера компенсационных выплат и их осуществления» от 7 февраля 2008 г. № 168  (далее 

- Положение). 

Размер компенсационных выплат по конкретному виду объектов животного мира 

рассчитывается отдельно по каждому эпицентру с учетом площади каждой зоны 

воздействия с последующим суммированием результатов по формуле: 

 

Кв = Sзв × Крг × Бплi × (1 + Кгпр) × Пвз × Крс × Кст, 

 

где Кв — компенсационные выплаты по конкретному виду (группе видов) объектов 

животного мира; 

Sзв — площадь зоны вредного воздействия, га. Расчеты по определению площади 

зоны вредного воздействия представлены в разделе 2; 

Крг — коэффициент реагирования объектов животного мира на вредное воздействие 

согласно приложению 2 Положения; 

Бплi — базовая (исходная или фактическая) плотность объектов животного мира, в 

случае беспозвоночных это биомасса, кг/га, в случае позвоночных животных это 

численность, особей/га. Данные представлены в разделе. 4; 

Кгпр — коэффициент годового прироста объектов животного мира согласно 

приложению 3 Положения; 

Пвз – продолжительность вредного воздействия, лет; 

 

Пвз = tс + tр + tэ, 

 

где tс — продолжительность проведения строительных работ, которые включают 

подготовительные работы по снятию почвенного грунта и вырубке древесно-

кустарниковой растительности, в данном случае проектом предусматривается не более 

1 года; 

tр  — срок восстановления исходной численности на территориях вредного 

воздействия — период регенерации согласно приложению 4 Положения. Учитывается 

только в зоне прямого уничтожения;  

tэ  — нормативный срок эксплуатации, в данном случае принимался равный 0 лет, 

т.к. объект не будет оказывать дополнительного влияния на животный мир и среду его 

обитания в период эксплуатации; 

Крс — коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость объектов животного мира 

согласно приложению 5 Положения, базовых величин; 

Кст — коэффициент статуса территории, на которой планируется осуществление 

работ. На данной территории применялся коэффициент 1. 



2. Зонирование территории по степени нарушенности среды обитания диких 

животных 

Объект планируемой деятельности располагается в восточной части г. Несвиж 

Несвижского района Минской области (рисунок 1). Участок планируемых работ, согласно 

Кодексу Республики Беларусь о земле, располагается на землях следующих категорий: 

населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов; промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; сельскохозяйственного 

назначения. Проектом предусматривается реконструкция участка воздушной линии 

электропередач с дополнительным устройством кабельных линий электропередач. 

 

 
Рисунок 1 – Границы планируемой территории 

 

Под реализацию проекта, согласно акту выбора места размещения земельных 

участков от 13.11.2021 г., испрашивается территория площадью 4,9279 га, в том числе земли: 

населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов – 4,3916 га; 

сельскохозяйственного назначения – 0,1508 га; промышленности транспорта, связи, 

энергетики, обороны и иного назначения – 0,3855 га;. 

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания производился для участков, на которых планируется 
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нарушение почвенно-грунтового покрова. В состав указанных участков входят территории 

предназначенные: под укладку кабельных линий электропередач (0,5983 га); под 

организацию котлованов для установки новых опор воздушной линии электропередач 

(0,0104 га); под организацию площадок для установки БКТПБ (0,0628 га). Согласно 

проектным решениям, реализация проекта планируется с максимальным сохранением 

естественной растительности. Согласно проектной документации площадь данной 

территории составляет 0,6715 га. Данная территория принята за площадь зоны прямого 

уничтожения Sзпу. 

В соответствии с Положением на территории вредного воздействия, имеющей один 

его эпицентр (место проведения строительных работ), выделяют четыре зоны, в том числе: 

I зона — зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов 

животного мира и (или) среды их обитания (далее – зона прямого уничтожения). Потери 

численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 75 до 100 %; 

II зона — зона сильного вредного воздействия. Потери численности диких животных 

и годовой продуктивности составляют от 50 до 74,9 %; 

III зона — зона умеренного вредного воздействия. Потери численности диких 

животных и годовой продуктивности составляют от 25 до 49,9 %; 

IV зона — зона слабого вредного воздействия. Потери численности диких животных 

и годовой продуктивности составляют до 24,9 %. 

В соответствии с п. 7 Положения для каждой зоны отдельно производится оценка 

вредного воздействия. Оценка вредного воздействия показала следующее. 

В соответствии с проектными решениями на объекты животного мира и среду их 

обитания не будет оказано вредного воздействия химических и радиоактивных веществ, 

отходов в зонах сильного, умеренного, слабого вредного воздействия.  

В соответствии с п. 2 Положения, вредное воздействие на объекты животного мира 

и (или) среду их обитания — это гибель объектов животного мира, снижение их 

численности или биомассы и (или) продуктивности (потери или прироста). 

При реализации проекта невозможна гибель, снижение численности или биомассы 

и продуктивности беспозвоночных, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих, обитающих на территории зон сильного, умеренного, слабого вредного 

воздействия.  

Таким образом, можно констатировать, что на животный мир в выделяемых 

согласно Положению зонах «сильного вредного воздействия», «умеренного вредного 

воздействия», «слабого вредного воздействия» вредного воздействия оказано не будет, а 

сами зоны сильного, умеренного и слабого воздействия не выделялись. Расчет ущерба 

производился только для зоны прямого уничтожения. 



3. Анализ растительности 

Исследование животного мира и расчет компенсационных выплат за вредное 

воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации проекта 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» проводились для участков с естественной 

травяной растительностью и древесно-кустарниковой растительностью, в пределах 

которых будет осуществляться снятие почвенно-растительного покрова. Растительный 

покров указанных территорий мало разнообразен во флористическом и фитоценотическом 

отношении. 

Открытые травяные сообщества представлены разнотравными сообществами с 

включениями синантропных и декоративных видов растений. 

Древесно-кустарниковая растительность представлена мелколиственными (береза, 

тополь), плодовыми (яблоня) и декоративными породами деревьев. Проектом 

предусматривается удаление 4 деревьев. 

Удаление почвенно-грунтового слоя будет производиться на площади планируемой 

деятельности (0,6715га). Проектом предусмотрено удаление части существующих зеленых 

насаждений. После завершения строительных работ снимаемый плодородный слой почвы 

будет использоваться в соответствии с разработанной проектной документацией в 

установленном порядке. 

 

Места произрастания видов растений, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь, на участке планируемой деятельности не выявлены. 

 

В биотической структуре объектов животного мира ведущее средообразующее 

значение имеет растительность. На основании сходства биотопической структуры на 

территории планируемой деятельности был выделен один биотоп, общая площадь которого 

составляет 0,6715 га, отдельный биотоп с древесно-кустарниковой растительностью не 

выделялся в виду его слабого развития и разреженности. 

 



 

4. Общая характеристика животного мира исследуемой территории 

Исследованная территория характеризуется малым биотопическим разнообразием, 

что обусловило обитание здесь видов, относящихся к категории обычных и пластичных в 

выборе мест для размножения.  

Характеристика животного мира дана на основании проведенных полевых 

исследований и фондовых материалов. Для данной территории характерно наличие 

беспозвоночных, птиц и млекопитающих. 

Характеристика животного мира дана на основании проведения полевых 

исследований и фондовых материалов и представлена в таблицах 1–2. 

 

Мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, на участке планируемой деятельности не выявлено. 

 

Таблица 1 – Общая характеристика орнитофауны 
Вид Характер 

пребывания 

Статус охраны 

в Беларуси 

Статус 

охраны в 

Европе 

Русское название Латинское название    

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 

Семейство Голубиные Columbidae  

Голубь сизый Columba livia посетитель – LC 

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)  

Семейство 

Ласточковые 

Hirundinidae  

Ласточка деревенская Hirundo rustica посетитель – LC 

Семейство 

Трясогузковые 

Motacillidae  

Трясогузка белая Motacilla alba посетитель – LC 

Семейство 

Мухоловковые 

Muscicapidae  

Зарянка Erithacus rubecula посетитель – LC 

Семейство Дроздовые Turdidae  

Дрозд черный Turdus merula посетитель – LC 

Семейство Синициевые Paridae  

Лазоревка обыкновенная Cyanistes caeruleus посетитель – LC 

Синица большая Parus major посетитель – LC 

Семейство Врановые Corvidae  

Сойка Garrulus glandarius посетитель – LC 

Ворон Corvus corax посетитель – LC 

Примечание: LC – таксон минимального риска.  

 

Таблица 2 – Общая характеристика териофауны 

Вид Статус 

охраны в 

Беларуси 

IUCN 

(международный 

охранный статус) Русское название Латинское название 

Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha) 

Семейство Кротовые Talpidae   

Крот европейский Talpa europaea – LC 

Отряд Грызуны (Rodentia) 

Семейство Мышиные Muridae  

Мышь полевая Apodemus agrarius  – LC 

Примечание: LC – таксон минимального риска.  
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Ущерб рассчитывался для каждого указанного вида животных отдельно. Перечень 

видов животных с указанием их плотности на исследуемой территории представлен в 

таблице 3. Плотность почвенных беспозвоночных принята для участка – 2,1 кг/га. 

Таблица 3 – Плотность млекопитающих на исследуемой территории 

Виды Плотность, особей/га 

Русское название Латинское название 

Крот европейский Talpa europaea 2,0 

Мышь полевая Apodemus agrarius  3,0 

 

В связи с отсутствием полноценного биотопа с древесно-кустарниковой 

растительностью на территории реализации проекта оценка степени вредного воздействия 

на орнитофауну не проводилась, т.к. отсутствуют безопасные места для гнездования. 

В связи с характером планируемых работ, для оценки воздействия на териофауну 

были взяты только мелкие млекопитающие, т.к. именно они пострадают ввиду небольшой 

величины их участков обитания и специфики биологии и экологии. 

 



5. Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие 

5.1 Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на 

беспозвоночных  

Расчет компенсационных выплат проводился на основании анализа данных по 

почвенным беспозвоночным.  

Для расчета ущерба беспозвоночным животным использовали результаты 

исследований Национальной академии наук и других организаций и опубликованные в 

открытой печати литературные данные и результаты научных исследований в различных 

типах биоценозов [3, 7, 12, 14, 16, 17, 19], а также результаты натурных исследований. 

Приняты следующие коэффициенты:  

коэффициент реагирования беспозвоночных на вредное воздействие для зоны 

прямого уничтожения — 1;  

коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость — 0,02;  

коэффициент статуса территории — 1;  

период строительства 1 год;  

период регенерации — 3 года.  

Коэффициент годового прироста равен 8.  

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 

животных представлен в таблице 4. 

Таблица 4 — Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 
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0,6715 1 2,1 9 4 0,02 1 1,02 

Итог 1,02 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 

животных составит суммарную величину равную 1,02 базовой величины. 

 

5.2 Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на 

млекопитающих 

Для расчета ущерба использовали результаты исследований научных организаций и 

литературные данные [3, 6, 19], а также результаты полевых исследований. 

Приняты следующие коэффициенты: 

коэффициент реагирования млекопитающих на вредное воздействие для зоны 

прямого уничтожения – 1; 

коэффициент годового прироста, период регенерации и коэффициент, учитывающий 

ресурсную стоимость указаны в таблице 5 и определены в соответствии с Положением; 

период строительства 1 год. 

Коэффициент статуса территории – 1. 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 

представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 — Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 
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Крот европейский 0,6715 1 2,0 1,03 4 0,03 1 0,17 

Мышь полевая 0,6715 1 3,0 1,8 1 0,05 1 0,18 

Итого 0,35 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 

составит суммарную величину равную 0,35 базовой величины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе определен размер компенсационных выплат за вредное 

воздействие на объекты животного мира и (или) среды их обитания, по объекту: 

«Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, 

Ванчукевича в г. Несвиже Минской области». 

Проведение запланированных мероприятий должно осуществляться с учетом 

требований природоохранного законодательства, в первую очередь  Закона Республики 

Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире», Закона Республики Беларусь от 

14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире», ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности. 

С целью уменьшения воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

проектом может быть предусмотрен ряд мероприятий и решений. 

Для снижения воздействия на почву и земельные ресурсы должно быть 

предусмотрено максимальное сокращение размеров строительных площадок для 

производства строительно-монтажных работ, и строгое соблюдение землеотвода. 

При проведении работ вблизи зеленых насаждений необходимо принимать меры, 

исключающие попадание вяжущих материалов на растения и в почву. Запрещается 

присыпать грунтом корневые шейки деревьев более чем на 10 см. В случае присыпки 

требуется в кратчайшее время (не позднее 1 месяца) освободить корневые шейки деревьев 

во избежание их усыхания. При повреждении произрастающих деревьев при производстве 

работ во избежание их усыхания необходимо провести обработку мест повреждения 

садовым варом. 

Проведение расчетов по определению размера компенсационных выплат за вредное 

воздействие на объекты животного мира и среду их обитания произведено согласно 

Положению о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, 

утвержденного постановлением Совета Министров от 7 февраля 2008 г. № 168. 

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания производился для участков, на которых планируется 

удаление почвенно-растительного слоя. На остальных участках вредное воздействие на 

объекты животного мира не прогнозируется. Площадь зоны прямого уничтожения 

суммарно составит 0,6715 га.  

Воздействие на животный мир в выделяемых согласно Положению зонах «сильного 

вредного воздействия», «умеренного вредного воздействия», «слабого вредного 

воздействия» оказано не будет, а сами зоны сильного, умеренного и слабого воздействия не 

выделялись. Расчет ущерба производился только для зоны прямого уничтожения.  

Рассчитанное суммарное вредное воздействие на животный мир следующее: 

• размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 

животных составит суммарную величину равную 1,02 базовой величины; 

• размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 

составит суммарную величину равную 0,35 базовой величины. 

Таким образом, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и (или) среды их обитания, по объекту: «Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и 

ТП 10/0,4 кВ по ул. Парковая, Пролетарская, Ванчукевича в г. Несвиже Минской области» 

составит 1,37  базовой величины. 
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Приложение А – Копии документов подтверждающих правомочность 

выполнения работ по расчету компенсационных выплат за ущерб, наносимый 

объектам животного мира 
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